SERVEI OBRA PUBLICA | MOBILITAT
AJUNTAMENT DE LLEIDA

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida

PLANOLS

PROJECTE BASIC | EXECUTIU D’EDIFICI
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

Juliol 2022

Carrer Xavier Puig i Andreu N° 7-9 |Lleida |25005| LLEIDA

Francesc Coit Bonet — Arquitecte
Servei d’'Obra Publica i Mobilitat

Fecha: 2023.05.02 14:32:40
Ajuma Lleida +02'00'

Regidoria d'Urbanisme



. 00.00.00 Planols d'urbanisme
§ 01.00.00 Planols d'arquitectura
02.00.00 Planols de detall d'arquitectura
= 03.00.00 Visualitzacions
| 04.00.00 Detalls constructiu
05.00.00 Planols d'estructura
06.00.00 Planols d'instal-lacions

i jecte: : Equip: icacio la: . hain :
Titol del projecte: Promotor: quip: Ubicacio de la parcel-la Fase: Projecte Basic | Executiu
LA PAERIA Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI .
i Estructura: Data: JULIOL 2022
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte
Ajuntament de Lleida Escala A3:
CIF: P2515100B
Dades de contacte: Grup de planols:
Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https:/www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973700 300 Planol: index
Persona de contacte:
Sergi Gimeno cﬁ&{zaoewzfnl:fxe Namero de pianol




- 00.00 Urbanisme

00.00.00

index

00.00.01

Planol d'ubicacio

00.00.02

Planol de situacio

00.00.03

Planol d'emplagcament

Titol del projecte:

EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI

Promotor:

LA PAERIA

®

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https:/www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T:973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Equip:

Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.

Estructura:
Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte

Ubicacio de la parcel-la:

Fase: Projecte Basic i Executiu
Data: JULIOL 2022
Escala A3: 1:6,51
Grup de planols: Urbanisme
Planol: index

AJ2022142 00.00.00

Codi del projecte

Nimero de pianol
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LA PAERIA
Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

il
ps:/iwww,
Q@
SOl Col

PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)




Titol del projecte: Promotor: Equip: Ubicacio de la parcel-la: . S .
ol detprojecte: aup P Fase: Projecte Basic i Executiu

LA PAERIA Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.

Data: JULIOL 2022

PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI Estructura:
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte: Grup de planols: Urbanisme
Plaga de la Paeria, 1| 25007 | LLeida p de pl
https://www.paeria.cat

paeria@paeria.cat
T: 973 700 300 Planol: Planol de situacio

AJ2022142 00.00.02
Codi del projecte.

mmmmmmmmmmmmm




PROJECTE EMPLACAMENT C/ XAVIER PUIG | ANDREU 7-9 - LLEIDA

QUADRE 1

PARAMETRES BASICS DEL PLANEJAMENT

Planejament

Pla general municipal de Lleida, aprovat 23-12-
1998 / Text refés del Pla General de Llcida
1995-2015 aprovat 16-1-03.

LLEGENDA

Limit de parcel-lq

Perimetre edificable
separacié de 5 m de limi

Classificacid Sol urba
Qualificacié urbanistica Sistema d'equi comunitari i
Clau EC
QUADRE 2 COMPLIMENT DE NORMATIVA
NOM PGL | PROJECTE
i neta parcella — -
Superficie parcel.la 276236

Edificabilitat neta solar

1.5m2st/m2s0/*2.762,36 m2= 4.143,54 m2 | 2.488,00 m2*
sostre

62,36 m2=1.933,65 m2 | 36,07 %/996,72m2

N Ambit del projecte

\ edificable, zona de
‘\ / definicié projectual

constructivg

Porcio de la parcel-ld
dedicada al present

projecte, solarn

_Nombre de plantes i o | PBe2pP
Algada reguladora 16,00 m 9,90m
Prgola Algada 2,20 m (art. 28 ordenanga del paisatge) | 2,20m

_SEpa dz | 5.00m e _ ]

Separacions addicionals
Espais Lliures
Usos permesos

Amb arbrat i jardin i
Sanitari-assistencial, educatiu, recreatiu, ~Residencial public
esportiu, sociocultural i d'altres usos

*pg| que fa a la edificabilitat del projecte cal fer esmena a 'article 343 del POUM:

“Art.343. Espais obeits d'un edifici

ibles dins d'un sector

1. Els espais oberts d'un edifici son els espais amb sostre, inclosos en lenvolupant de les faganes d'un edifici, [ que estan

oberts a I'exterior en un 0 Més costats.

2. El sostre dels espais oberfs no computaran en els suposits seguents: a) Els espais oberts en pianta baixa d'Us plblic o
collectiu. b) Els espais oberts que constituairen un buit del volu enire plantes | faganes de ['edifici configurant noves fagares

internes dins de ¢ de l'edifici. c) Eis espais oberts a tres costats amb una fondaria respecte de |2 fagana no superior
a l'algada liiure. d) Els espais oberts a un o dos costats que la seva fondéria respecte del pla de fagana no sigui més de la meitat
de Iz seva algada lliure entre forfats, | la seva amplada en fagara sigui superior o igual a dues vegades la seva fondaria

3. En cap cas, un espai obert no computable pot estar ocupat per instal-lacions fixes de I'edifici, o espais requerits per les

condicions habitabilitat.”

Titol del projecte:

PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

Promotor:

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Equip:
Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.
Estructura:

Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte

Ubicacié de la parcel-la:

Fase: Projecte Basic i Executiu
Data: JULIOL 2022
Escala A3: 1:350
Grup de planols: Urbanisme

Planol:

Planol d'emplagament

AJ2022142
Codi del projecte.

00.00.03

Namero de planol



01.01 Plantes distribucio

01.01.00

index

01.01.01

Planta emplacament

1:250

01.01.02

Planta baixa

1:200

01.01.03

Planta 1

1:200

01.01.04

Planta 2

1:200

01.01.05

Planta coberta

1:200

01.01.06

Planta sobre-coberta

1:200

Titol del projecte:

EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI

Promotor:

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https:/www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T:973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Equip:
Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.
Estructura:

Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte

Ubicacio de la parcel-la:

Fase: Projecte Basic i Executiu

Data: JULIOL 2022

Escala A3:

Grup de planols: Plantes distribucio

Planol: index
AJ2022142 01.01.00

Codi del projecte

Nimero de pianol




Carrer de Josep Pallach

Limit de parcel-la
Perimetre edificable, separacio de 5 m de limit

Mobiliari mobil no inclds en pressupost

Mobiliari fixe inclos en el projecte

Carrer d'Oriol Martorell

Titol del projecte:

PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI

EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

Promotor:

LA PAERIA

@

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1|25007 | LLeida
https://lwww.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Equip:
Arquitectura: Francesc Coit i Bonet

Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte

Ubicacio de la parcel-la:

Fase: Projecte Basic i Executiu
Data: 2022
Escala A3: 1:260

Grup de planols:

Plantes distribucié

Planol:

Planta emplagament

2021.27 MODULAR LLEIDA
Codi del projecte Projecte

01.01.01

Narmero de planol
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Planta Baixa

Codi Nom Espais  Un.
0AA1 Distribucio 36,22 1
0A2 Distribucié 33,55 1
0A3 Recepcio 6,10 2
Lavabo-visitants 4,44 2

Sala d'assistencia 4,08 10
Sala d'assistencia 6.39 2
Oficina 62,08 2
Distribucié 11,85 1
Lavabo - treballadors acces. 433 1
Lavabo - treballadors acces. 325 1
Cuina 9,16 1
Arxiu 9.16 1
Distribucié 17,23 1
Bugaderia 8,31 1
Sala de guardia 10,30 1
Vestidors 15,07 1
Distribucié 8,52 2
Lavabo-visitants 6.59 2
Lavabo-visitants 3,83 4
Distribucié 3.81 1
Residus 1,87 1
Vestidors 1,76 1
Lavabo treballadors 2,77 1
Emmagatzematge 2,77 1
Cuina 13,91 1
Restaurant 97,71 1
Distribucio 2,60 1
Lavabo 1,66 1
Lavabo accesible 5,04 1
Escala 18,16 2
Zona comu 74,05 1
Distribucié 2,60 1
Lavabo 1,66 1
Lavabo accesible 5,04 1
Emmagatzematge 10,64 2
Residus 11,69 2
instal-lacions 127 1
instal-lacions 1,14 1
instal-lacions 0,62 1
instal-lacions 0,54 1
Distribucié 46,13 1
Distribucié 63.48 1
Distribucié 21,82 1
Pati 50,05 1

Totals 886,07

Limit de parcel-la
Perimetre edificable, separacio de 5 m de limit

Eﬂ Mobiliari mobil no inclés en pressupost

Mobiliari fixe inclos en el projecte

Titol del projecte:

EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI

Promotor:

LA PAERIA

@

Ajuntament de Lleida
CIF: P25151008

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https:/www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Equip:
Arquitectura: Francesc Coit i Bonet

Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte

Ubicacio de la parcel-la:

Fase: Projecte Basic i Executiu
Data: 2022
Escala A3: 1:200

Grup de planols:

Plantes distribucio

Planol:

Planta baixa

2021.27 MODULAR LLEIDA

Codi del projecte

Projecte.

01.01.02

Nimero de pianol




Planta 1

Codi Nom Espais Un. A. Interior A. Exterior
1.C.0  Escala 21,18 2 42,36
< 1.C.1_ Rebedor 8,10 7 56,70
~ 1.C.2 Menjador 14,76 7 103,32
B E 1.C.3 Rebedor 456 14 6384
1.C.4  lavabo 1,51 14 21,14
1.C.5 lavaho 1,60 14 22,40
1.C.6 Habitacio 14,76 8 118,08
1.C.7 Habitacio 7,18 12 86,16
1.C.8 Rebedor 4,39 2 8,78
1.C.9 Habitacid6 13,79 2 27,58
1'(;'1 Lavabo 4,57 2 9,14
e Rebedor 4,07 2 8,14
1'(2:'1 Lavabo 1,77 2 3,54
_— - ! g 1 Lavabo 1,86 2 3,72
1'(4:'1 Habitacio 7,18 4 28,72
1.D.1 Distribucié 46,16 1 16,16
1.D.2 Distribucié 42,64 1 42,64
1.D.3 Distibucié 39,16 1 39,16
1.D.4 Distribucié 4535 1 45,35
1.D.5 Balco 2,68 25 67,00
Totals 843,03 603,62 240,31
3
e
1
\ - / \
\
A i A
\ A
\
VY
W\
|
Limit de parcel-la
Perimetre edificable, separacio de 5 m de limit
Eﬂ Mobiliari mobil no inclos en pressupost
Mobiliari fixe inclos en el projecte
Titol del projecte: Promotor: Equip: Ubicacio de la parcel-la: . S :
proj P Fase: Projecte Basic i Executiu
LA PAERIA Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI Est .
: structura: Data: JULIOL 2022
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte
Ajuntament de Lleida Escala A3: 1:200

CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Grup de planols:

Plantes distribucié

Planol:

Planta 1

AJ2022142
Codi del projecte.

01.01.03

Namero de planol



Planta 2

— ~ Codi Nom Espais Un. A. Interior A. Exterior
- 2.A.1_ Rebedor 4,56 16 72,96
2.A.2 lavabo 1,51 16 24,16
2.A.3 lavabo 1,60 16 25,60
2.A.4 Habitaci6 14,76 16 236,16
2.B.1 Magalzem 23,34 1 23,34
2.C.0  Escala 21,18 2 42,36
2.C.1_ Rebedor 810 8 64,80
2.C.2 Menjador 14,76 8 118,08
2.D.1 Distribucié 40,80 1 40,80
2.D.2 Distribuci6 38,89 1 38,89
2.D.3 Distribuci6 39,08 1 39,08
2.D.4 Distribuci6 40,78 1 40,78
2.D.5 Balco 268 25 67,00
Totals 834,01 607,46 226,55
Limit de parcel-la
Perimetre edificable, separacio de 5 m de limit
Mobiliari mobil no inclos en pressupost
B Mobiliari fixe inclos en el projecte
Titol del projecte: Promotor: Equip: Ubicacié de la parcel-la: . S :
proj P Fase: Projecte Basic i Executiu
LA PAERIA Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI Est :
: structura: Data: JULIOL 2022
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte
Escala A3: 1:200

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Grup de planols:

Plantes distribucio

Planol:

Planta 2

AJ2022142
Codi del projecte.

01.01.04

Namero de planol



Planta coberta

Codi Nom Espais Un. A. Interior A. Exterior

3.C.0 Escala 21,18 2 42,36

3.D.1  Distribucio 7,86 1 7,86

3.D.2  Distribucio 4,33 1 4,33

3.D.3 Termasa public 228,80 1 228,80
Totals 283,35 42,36 240,99

Limit de parcel-la
Perimetre edificable, separacié de 5 m de limit

ﬂiﬂ Mobiliari mobil no inclos en pressupost

Mobiliari fixe inclos en el projecte

Titol del projecte:

EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI

Promotor:

LA PAERIA

@

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1| 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Equip:

Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.

Estructura:
Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte

Ubicacio de la parcel-la:

Fase: Projecte Basic i Executiu
Data: JULIOL 2022
Escala A3: 1:200

Grup de planols:

Plantes distribucié

Planol: Planta coberta
AJ2022142 01.01.05
Codi del projecte Namero de planol



Limit de parcel-la
( ) Perimetre edificable, separacié de 5 m de limit

ﬂiﬂ Mobiliari mobil no inclos en pressupost

Mobiliari fixe inclos en el projecte

Titol del projecte:

EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI

Promotor:

LA PAERIA

@

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1| 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Equip:
Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.
Estructura:

Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte

Ubicacio de la parcel-la:

Fase: Projecte Basic i Executiu
Data: JULIOL 2022
Escala A3: 1:200

Grup de planols:

Plantes distribucié

Planol:

Planta sobre-coberta

AJ2022142
Codi del projecte.

01.01.06

Namero de planol



01.02 Seccions

01.02.00 index

01.02.01 Seccions longitudinals 1:200
01.02.02 Seccions transversals 1:100
01.02.03 Seccions nucli d'escales 1:100

. o . Equip: - e
Titol del projecte: Promotor: quip: Ubicacié de la parcel-la: Fase: Projecte Basic i Executiu
LA PAERIA Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI .
" Estructura: Data: JULIOL 2022
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte
Ajuntament de Lleida Escala A3:
CIF: P2515100B
Dades de contacte: Grup de planols: i
Plaga de la Paeria, 1| 25007 | LLeida Tup €& pianois: Seccions
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300 Planol: index
Persona de contacte: 01.02.00
Sergi Gimeno o Narero de planol
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Secci6 B
Titol del projecte: Promotor: Equip: Ubicacié de la parcel-fa: Fase: Projecte Basic i Executiu
LA PAERIA Arquitectura: Francesc Coit i Bonet. S SN
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI . AN
; Estructura: Data: JULIOL 2022
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte
Ajuntament de Lleida Escala A3: 1:200
CIF: P2515100B
Dades d tacte: lanols: i
Plaga de IaaPaeeSriae, 100\']228087 | LLeida Grup de pinols Seccions

https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Planol:

Seccions longitudinals

AJ2022142
Codi del projecte

01.02.01

Namero de planol
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Secci6 E
Titol del projecte: Promotor: Equip: Ubicacio de la parcel la: Fase: Projecte Basic i Executiu
LA PAERIA Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI
i Estructura: Data: JULIOL 2022
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte
Ajuntament de Lleida Escala A3: 1:100
CIF: P2515100B
des de contacte: Grup de planols: Seccions

Dades cte:

Plaga de la Paeria, 1| 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Planol:

Seccions transversals

AJ2022142
Codi del projecte

01.02.02

Namero de planol
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Secci6 C Seccio D
Titol del projecte: Promotor: Equip: Ubicacié de la parcel-fa: Fase: Projecte Basic i Executiu
LA PAERIA Arquitectura: Francesc Coit i Bonet. S SN
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI . \.‘\

. Estructura: Data: JULIOL 2022

EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructura: Masala Consultors

Miquel Angel Sala - Arquitecte
Ajuntament de Lleida Escala A3: 1:100

CIF: P2515100B

Dades de contacte: Grup de planols: Seccions

Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Planol:

Seccions nucli d'escales

AJ2022142
Codi del projecte

01.02.03

Namero de planol



index

01.03.01

Alcat Nord-Est

1:200

01.03.02

Alcat Sud-Oest

1:200

01.03.03

Alcats Sud-Est i Nord-Oest

1:200

01.03.04

Alcats nuclis d'escales

1:200

Titol del projecte:

EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

PROJECTE BASIC | EXECUTIU DEDIFICI

Promotor:

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1| 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Equip:
Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.
Estructura:

Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte

Ubicacio de la parcel-la:

Fase: Projecte Basic i Executiu
Data: JULIOL 2022
Escala A3:

Grup de planols:

Algats carrer

Planol: index
AJ2022142 01 0300
Codi del projecte. Namero de planol



o ﬁ 7

Malla metal-lica 1 - Tipus "deploye" color RAL 9007-PB / RAL 9006-P1 i P2;
geometria de la perforacié segons DF

Malla metal-lica 2 - Tipus "deploye" color RAL 9007-PB / RAL 9006-P1 i P2;
geometria de la perforacié segons DF

Xapa metal-lica - Micronervada sobre perfileria metal-lica color RAL 7001

Taulell de fusta - Taulell mari de fusta de pi color natural apte per exteriors
sobre perfileria metal-lica

Morter monocapa - Arrebossat monocapa texturitzat, color vermell RAL segons
F

Carpinteria - D'al-lumini amb RPT prelacat en color gris RAL segons DF

Vidres - Vidres dobles de seguretat baix emissius, compossié segons ubicacio.

Elements metal-lics - Planxa d'acer comformada i soldada, tractada i lacada en
color vermell segons DF i color RAL 3001

i
1]
1]
L]
L]
L]
]

Algat nord, pell interior

Titol del projecte: Promotor: Equip: Ubieacié de a parcel a: Fase: Projecte Basic i Executiu
LA PAERIA Arquitectura: Francesc Coit i Bonet. 7 Z8IN
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI . )
. Estructura: Data: JULIOL 2022
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte
Ajuntament de Lleida Escala A3: 1:200
CIF: P2515100B
Dades d tacte: Grup de planols:
Plaga de IaaPaeeSriae, ﬁnzg&; | LLeida rup de planols: Algats carrer
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300 Planol: Algat Nord-Est
Persona de contacte: 01 0301
Sergi Gimeno cﬁ%gﬁf.::ge Namero de planol




[+16,23

+12,72

+9,54

[+6,36

[+3.18

Algat sud, pell ex

¥
b
{
i
!
i
terior
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Malla metal-lica 1 - Tipus "deploye" color RAL 9007-PB / RAL 9006-P1 i P2;
geometria de la perforacié segons DF

Malla metal-lica 2 - Tipus "deploye" color RAL 9007-PB / RAL 9006-P1 i P2;

Juoas geometria de la perforacié segons DF
= D] Xapa metal-lica - Micronervada sobre perfileria metal-lica color RAL 7001
Taulell de fusta - Taulell mari de fusta de pi color natural apte per exteriors
sobre perfileria metal-lica
ez D Morter monocapa - Arrebossat monocapa texturitzat, color vermell RAL segons
F
] Carpinteria - D'al-lumini amb RPT prelacat en color gris RAL segons DF
] Vidres - Vidres dobles de seguretat baix emissius, compossié segons ubicacio.
= Elements metal-lics - Planxa d'acer comformada i soldada, tractada i lacada en
color vermell segons DF i color RAL 3001
Jow
S TSI S S LS USHUS USUSH SUS SIS SIS ST SIS WSS SSHS S GSHSHSHS) ISZLS) /
S84 ISHSASHSHSHSHS ISASHASHSHSHS Y < S ST ST 787874574 S
Algat sud, pell interior
Titol del projecte: Promotor: Equip: Ubicacio de la parcel-la: Fase: Projecte Basic i Executiu
LA PAERIA Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI '
" Estructura: Data: JULIOL 2022
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte
Ajuntament de Lleida Escala A3: 1:200
CIF: P2515100B
Dades de contacte: anols:
Placa de IaaPaeesriae, ?Tnzgg(% | LLeida Grup de planols: Algats carrer
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300 Planol: Algat Sud-Oest
Persona de contacte: 01.03.02
Sergi Gimeno cﬁ%glzpznl‘:gre Namero de planol




\I

Algat oest

Malla metal-lica 1 - Tipus "deploye" color RAL 9007-PB / RAL 9006-P1 i P2;
geometria de la perforacié segons DF
Malla metal-lica 2 - Tipus "deploye" color RAL 9007-PB / RAL 9006-P1 i P2;
i geometria de la perforacié segons DF
D] Xapa metal-lica - Micronervada sobre perfileria metal-lica color RAL 7001
1 1
Taulell de fusta - Taulell mari de fusta de pi color natural apte per exteriors
sobre perfileria metal-lica
9 R B e 1975 ) B )
& 8 B (88 ] g Morter monocapa - Arrebossat monocapa texturitzat, color vermell RAL segons
: = o , i o
0 5 ) 8
5 o 8 15t ) 8
J K i ! K ] Carpinteria - D'al-lumini amb RPT prelacat en color gris RAL segons DF
O] O e Exex 1 [lexe & x
|:| Vidres - Vidres dobles de seguretat baix emissius, compossié segons ubicacio.
s rnce] o
2 e 2 S |
5 gg ggg ) gggg = o Elements metal-lics - Planxa d'acer comformada i soldada, tractada i lacada en
& o J 5018 ) | color vermell segons DF i color RAL 3001
o o 4 R e
5 & 3 diisl i B8 |1
) e & R
2% @[pss
sl
SER (9)[1eSs
- SER 19)[0sSS
OB
OB
Sax (9)[1%S
OB
en (o)][oxer
Algat est
Titol del projecte: Pi : Equip: icacio de | I 1a: ; )
itol del projecte: romotor: quip: Ubicacié de la parcel-la Fase: Projecte Basic i Executiu
LA PAERIA Arquitectura: Francesc Coit i Bonet. =
N
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI Estructura: o
B : Data: JULIOL 2022
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte
Ajuntament de Lleida Escala A3: 1:200
CIF: P2515100B
Dades de contacte: Grup de planols: Al rrer
Plaga de la Paeria, 1| 25007 | LLeida p de pi cats carre
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300 Planol: Algats Sud-Est i Nord-Oest
Persona de contacte: 22 el 01.03.03
S AJ2022142 . .
Sergi Gimeno e Codi del projecte. Namero de planol




Jrest Jre83
Loz Leae
JEERE]
o ST s‘\\“\\“\\“\\“
VSIS - @@
ST A/@ % \\‘\\‘\\‘\\‘

Lasar JELE
Malla metal-lica 1 - Tipus "deploye" color RAL 9007-PB / RAL 9006-P1 i P2;
geometria de la perforacié segons DF
Malla metal-lica 2 - Tipus "deploye" color RAL 9007-PB / RAL 9006-P1 i P2;
geometria de la perforacié segons DF
Jrest Jro.83 D] Xapa metal-lica - Micronervada sobre perfileria metal-lica color RAL 7001
Taulell de fusta - Taulell mari de fusta de pi color natural apte per exteriors
sobre perfileria metal-lica
Morter monocapa - Arrebossat monocapa texturitzat, color vermell RAL segons
1636 J636 DF
] Carpinteria - D'al-lumini amb RPT prelacat en color gris RAL segons DF
|:| Vidres - Vidres dobles de seguretat baix emissius, compossié segons ubicacio.
Elements metal-lics - Planxa d'acer comformada i soldada, tractada i lacada en
color vermell segons DF i color RAL 3001
2000 J:0.00
Titol del projecte: Promotor: Equip: Ubicacié de la parcel-fa: Fase: Projecte Basic i Executiu
LA PAERIA Arquitectura: Francesc Coit i Bonet. S 5
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI .
" Estructura: Data: JULIOL 2022
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte
Ajuntament de Lleida Escala A3: 1:200
CIF: P2515100B
Dades de contacte: lanols:
Plaga de IaaPaesriae, 160\']228067 | LLeida Grup de planols; Algats carrer
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300 Planol: Algats nuclis d'escales
Persona de contacte: gt : 3 X 01.03.04
Sergi Gimeno Lals . . C/:ajwzdglzpzr;:gte Namero de planol




02.01.00

: 02.01 Plantes acotades

index

02.01.01

Planta baixa acotada

1:200

02.01.02

Planta 1 acotada

1:200

02.01.03

Planta 2 acotada

1:200

02.01.04

Planta coberta acotada

1:200

Titol del projecte:

EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

PROJECTE BASIC | EXECUTIU DEDIFICI

Promotor:

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1| 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Equip:
Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.
Estructura:

Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte

Ubicacio de la parcel-la:

Fase: Projecte Basic i Executiu
Data: JULIOL 2022
Escala A3:

Grup de planols:

Plantes acotades

Planol:

index

AJ2022142
Codi del projecte.

02.01.00

Namero de planol
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jecte: T ista: i 3 ecni : i 3 &cni : Equip: icaci la: . s :
Titol del projecte: Promotor: Contractista: Arquitectes: Técnics redactors: Arquitectes: Técnics redactors: quip: Ubicacié de la parcel-la: Fase: Projecte Basic i Executiu
LA PAERIA Arquitectura: Francesc Coit i Bonet
Estructura: Masala Consultors
A
Miquel Angel Sala - Arquitecte Data: 2022
Escala A3: 1:200

PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI

EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

@

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1| 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Grup de planols:

Plantes acotades

Planol:

Planta baixa acotada

2021.27 MODULAR LLEIDA

Codi del projecte

02.01.01

Namero de planol




) o . Equi: - e
Titol del projecte: Promotor: quip: Ubicacié de la parcella: Fase: Projecte Basic i Executiu
Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI .
" Estructura: Data: JULIOL 2022
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte
Ajuntament de Lleida Escala A3: 1:200
CIF: P2515100B
Dades d tacte: Grup de planols:
Plaga de IaaPaE:riae, 1“?”223:7 | LLeida Tup €& pianois: Plantes acotades
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T:973 700 300 Planol: Planta 1 acotada
Persona de contacte: 02.01.02
Sergi Gimeno o Namero de planol




=

=

=

Titol del projecte:

PROJECTE BASIC | EXECUTIU DEDIFICI
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

Promotor:

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1| 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Equip:
Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.
Estructura:

Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte

Ubicacio de la parcel-la:

Fase: Projecte Basic i Executiu
Data: JULIOL 2022
Escala A3: 1:200

Grup de planols:

Plantes acotades

Planol:

Planta 2 acotada

AJ2022142
Codi del projecte.

02.01.03

Namero de planol



Titol del projecte:

EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI

Promotor:

LA PAERIA

@

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1| 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Equip:
Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.
Estructura:

Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte

Ubicacio de la parcel-la:

Fase: Projecte Basic i Executiu
Data: JULIOL 2022
Escala A3: 1:200

Grup de planols:

Plantes acotades

Planol:

Planta coberta acotada

AJ2022142
Codi del projecte.

02.01.04

Namero de planol



02.02 Planols compliment de normativa

02.02.00

index

02.02.01

CTE-DBSI Aproximacio

1:500

02.02.02

CTE-DBSI Algat

1:200

02.02.03

CTE-DBSI Planta baixa

1:200

. 02.02.04

CTE-DBSI Planta 1

1:200

CTE-DBSI Planta 2

1:200

CTE-DBSI Planta coberta

1:200

CTE-DBSUA Planta baixa

1:200

- 02.02.08

CTE-DBSUA Planta 1

1:200

02.02.09

CTE-DBSUA Planta 2

1:200

02.02.11

CTE-DBSUA Planta coberta

1:200

Titol del projecte: Promotor:

Dades d

P

LA PAERIA

PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)
Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

le contacte:
ca de la Paeria, 1| 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat

paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

ersona de contacte:
Sergi Gimeno

Equip:

Estructura:
Estructura: Masala Consultors
i A .

Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.

Fase: Projecte Basic i Executiu
Data: JULIOL 2022
Escala A3:

Grup de planols:  Planols compliment de normativa

Planol: index

02.02.00



DELIMITACIO DEL SECTOR

DEFINICIO DEL SECTOR

TIPUS DE RISC ESPECIAL

DELIMITACIO LOCAL DE RISC

] DELIMITACIO VESTIBUL
DINDEPENDENCIA

ZONA 1

HABITACIO

] CONJUNT HABITACIONAL

ESCALES

LES SEVES CONDICIONS SHAN DEFINIT EN LAPARTAT SI3

OCUPACIO
SALA-- DEFINICIO DEL LOCAL
- m? SUPERFICIE DEL LOCAL

OCUPACIO PER RECINTE

CAPACITAT EN SORTIR DE LEDIFICI

HB: 79 CAPACITAT EN HIPOTESIS DE BLOQUEIG 1

@ EVACUACIO PER RECORREGUTS
OCUPACION

[ ) ORIGEN DEVACUACIO
. SORTIDA DE PLANTA
] TROBADA DE DOS POSIBLES RECORREGUTS

RA1 .
EVACUACIO FINS LA
Sort --_long: ---m SORTIDA MES PROXIMA

A=---m AMPLI DE PAS CAPACITAT

-p CAPACITAT MAXIMA DOCUPACIO
—{ RECORREGUT DEVACUACIO ALTERNATIU

4> RECORREGUT DEVACUACIO

SP -- SORTIDA DE PLANTA
SE -- SORTIDA DE LEDIFICI
SL-- SORTIDA DE LOCAL DE RISC

CTE-DB SI

DBSI 5 SECTORITZACIO
n° de sectors
Vial d'aproximacié dels vehi de als espais de Justificacid residencial pliblic
maniobra dels edificis d'altura de evacuacié h>9m Us
Amplada liure 3,5 m superficie num projecte < 2.500m2 cte

Altura lliure minima 4,5 m
Capacitat portant 20 kN / m?

Local de risc especial

t n° de sectors 3
amplaza lliure minima en trams curviliniss 7,2 m en corona LRE1 | P8
circular els quals els radis minims son 5,30 my 12,50 m

justificacié Magatzem de residus

Espacio de maniobra para los vehiculos de bomberos a lo largo de las supl;ﬁcue num projectes 5 < § ‘R:S?Cméﬂ;
fachadas en las que estan los accesos, o en el interior del edificio, o
en el espacio abierto interior en el que se encuentran aquellos, para LRE2 PB
edificios de altura de evacuaciéon h>9 m Justificacid Magatzem de residus

(s num projectes 5 < § < 15 m? ce
superficie RISC BAIX

Anchura libre minima 50m LRE3 PB
Altura libre minima La del edificio Justificacid Sala de maqines

Pendiente maxima 10% s num projectes = en fot cascte

Resistencia al punzonamiento 100 kN ( 10 t) sobre circulo @ 20 cm superficie RISC BAX

LRE 4 [ P8
justificacié Sala de maquines
us num projectes = en tot cascte
superficie RISC BAIX

Zonificacié  No es consideren sectors independents

n° de sectors [3
zona 1 | P8
/US”Z:ac"j administratiu
superficie num projecte < 500m2 cte
persones
PB
Zif:g‘;‘: 100 p < 500 p cte
Habitacions | cunes de planta P1-P2
ustificacid residencial
s num projecte < 500m2 cte
superficie 100 p < 500 p cte
persones
Titol del projecte: Promotor: Equip: Ubicacié de la parcel-la: . PP :
i proj quip P Fase: Projecte Basic i Executiu
LA PAERIA Arquitectura: Francesc Coit i Bonet. B > T
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI
" Estructura: Data: JULIOL 2022
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte
Ajuntament de Lleida Escala A3: 1:500

CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https:/www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973700 300

Grup de planols:  Planols compliment de normativa

e 5 Y o) ) . Planol: CTE-DBSI Aproximacio

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

E - 'Y AJ2022142 02-02-01

s - = ¥ Codi del projecte Namero de planol




DBSI 5

Las fagana amb algades d'evacuaci
disposen de forats per I'ascen:

I'exrterior,
dificultin

condicions:

- En

una separacic < 25 m entre eixos de dos
foratsconsecutius.
L'ampit < 1,20 m respecte de la planta a la que

accedeix.

[+16.23

[+12,72

Lo Jes disancic

[+6.36

majors a 9m
mbers desde

sor, dels
lliures de element impec

la accesibilitat, compleix les segiients

cada una de les plantes de I'edifici conta amb

DELIMITACIO DEL SECTOR
DEFINICIO DEL SECTOR
TIPUS DE RISC ESPECIAL

DELIMITACIO LOCAL DE RISC

DELIMITACIO VESTIBUL
DINDEPENDENCIA

ZONA 1
ZONA 2
HABITACIO

CONJUNT HABITACIONAL

ESCALES

LES SEVES CONDICIONS SHAN DEFINIT EN LAPARTAT SI3

OCUPACIO
SALA-- DEFINICIO DEL LOCAL
- m? SUPERFICIE DEL LOCAL
OCUPACIO PER RECINTE

CAPACITAT EN SORTIR DE LEDIFICI

HB: 79 CAPACITAT EN HIPOTESIS DE BLOQUEIG 1

@ EVACUACIO PER RECORREGUTS
OCUPAGION
. ORIGEN DEVACUACIO
. SORTIDA DE PLANTA
D TROBADA DE DOS POSIBLES RECORREGUTS
RA1 X
EVACUACIO FINS LA
Sort --_long: --,--m SORTIDA MES PROXIMA
A=-—---m AMPLI DE PAS CAPACITAT
C=--p CAPACITAT MAXIMA DOCUPACIO
—= RECORREGUT DEVACUACIO ALTERNATIU
— RECORREGUT DEVACUACIO
SORTIDA DE PLANTA
SORTIDA DE LEDIFICI
SORTIDA DE LOCAL DE RISC
SECTORITZACIO
n° de sectors 1
Justificacio residencial public
superficie num projecte < 2.500m2 cte

Local de risc especial

° de sectors 3
PB
Justificacio Magatzem de residus
ts num projectes § < S = 15 m? cte
superficie RISC BAIX

PB

Justificacio Magatzem de residus
s num projectes 5 < S = 15 m? cte
superficie RISC BAIX

PB

Justificacio Sala de maquines
s num projectes = en ot cascte
superficie RISC BAIX

PB

Justificacio Sala de maquines

us num projectes = en tot cascte

superficie RISC BAIX

[ Zonificaci6_No es consideren sectors independents

n° de sectors 3
PB

/“5”22"‘” administratiu

superficie num projecte < 500m2 cte

persones

PB

/“5”62”/‘5 pliblica concurrencia
supariiie 100 p < 500 p cte
_P|-P2
Justieacids residencial
us num projecte < 500m2 cte
;‘;’::‘;fr‘g: 100 p < 500 p cte
. . . Equip: icacio ‘la:
Titol del projecte: Promotor: quip Ubicaci de la parcel-la: Fase: Projecte Basic i Executiu
LA PAERIA Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI .
5 Estructura: Data: JULIOL 2022
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte
Ajuntament de Lleida Escala A3: 1:200

CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1| 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Grup de planols:  Planols compliment de normativa

Planol: CTE-DBSI Algat

02.02.02

Namero de planol

AJ2022142
Codi del projecte



DELIMITACIO DEL SECTOR
—— DEFINICIO DEL SECTOR
TIPUS DE RISC ESPECIAL

DELIMITACIO LOCAL DE RISC

DELIMITACIO VESTIBUL
DINDEPENDENCIA

ZONA1

ZONA2

HABITACIO

] CONJUNT HABITACIONAL

ESCALES

LES SEVES COMNDICIONS SHAN DEFINIT EN LAPARTAT SI3

g 134"

Lon

OCUPACIO
SALA-- DEFINICIO DEL LOCAL
- m SUPERFICIE DEL LOCAL
OCUPACIO PER RECINTE

CAPACITAT EN SORTIR DE LEDIFICI

CAPACITAT EN HIPOTESIS DE BLOQUEIG 1

@ EVACUACIO PER RECORREGUTS
OCUPACION
. ORIGEN DEVACUACIO
\ - J ' N SORTIDA DE PLANTA
= ahn: | ]
g e D TROBADA DE DOS POSIBLES RECORREGUTS
RA1
EVACUACIO FINS LA
Sort --_long: ----m SORTIDA MES PROXIMA
A=---m AMPLI DE PAS CAPACITAT
C=--p CAPACITAT MAXIMA DOCUPACIO
—= RECORREGUT DEVACUACIO ALTERNATIU
- — RECORREGUT DEVACUACIO
= Long: 61 ) SE SORTIDA DE PLANTA
L]
[j SORTIDA DE LEDIFICI
B
@) | SORTIDA DE LOCAL DE RISC
L]
[ CTE-DB SI
() = SECTORITZACIO
(] n° de sectors 1
ﬁ /usti[icac/b residencial puiblic
- is
D superfidie num projecte < 2500m2 cte
Local de risc especial
1° de sectors 3
PB
Justificacid Magatzem de residus
Us num projectes 5 < S = 15m?cte
superficie RISC BAIX
=
justificacis Magatzem de residus
Us num projectes 5 < S = 15m?cte
superficie RISC BAIX
T T
Justificacid Sala de maquines
Us num projectes = en fot cascte
superficie RISC BAIX
[T B Y
justificacid Sala de méquines
s num projectes = en tot cascte
superficie RISC BAIX
[ Zonificaci6 No es consideren sectors independents
n° de sectors 3
B
Ius"zgac’é administratiu
num projecte < 500m2 cte
PB
publica concurrencia
superficie §
s 100p < 500p cle
P1-P2
fustfcacio residencial
superfcie num projecte < 500m2 cte
vl 100p < 500p cte
Titol del projecte: Promotor: Equip: Ubicacio de la parcella: . St .
proj P Fase: Projecte Basic i Executiu
LA PAERIA Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI Estructura:
. structura: Data: JULIOL 2022
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte
Ajuntament de Lleida Escala A3: 1:200

CIF: P2515100B

Dades de contacte:
Plaga de la Paeria, 1| 25007 | LLeida
https:/www.paeria.cat

Grup de planols:  Planols compliment de normativa

paeria@paeria.cat
T:973 700 300 Planol: CTE-DBSI Planta baixa

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

AJ2022142 02.02.03

Codi del projecte Namero de planol




a0 les distancies
254

s

jran e
s respec s
Edvs\ar\cxes segon
pBSI 2

HABITACIO
14,76 m?

@]

HABITACIO

14,76 m?

HABITACIO
14,76 m?

@

14,76 m*

@

HABITACIO
14,76 m?

@l

HABITACIO
14,76 m?

[ONT|

CUINA
14,76 m*

@

HABITACIO
14,76 m?

(O]

HABITACIO
14,76 m?

[ONT|

CUINA
14,76 m*

@

HABITACIO
14,76 m?

[eNa|

DELIMITACIO DEL SECTOR

DEFINICIO DEL SECTOR
TIPUS DE RISC ESPECIAL

DELIMITACIO LOCAL DE RISC

DELIMITACIO VESTIBUL
DINDEPENDENCIA

CONJUNT HABITACIONAL

ESCALES

LES SEVES CONDICIONS SHAN DEFINIT EN LAPARTAT SI3

OCUPACIO
SALA-- DEFINICIO DEL LOCAL
- m? SUPERFICIE DEL LOCAL

OCUPACIO PER RECINTE

CAPACITAT EN SORTIR DE LEDIFICI
HB: 79 CAPACITAT EN HIPOTESIS DE BLOQUEIG 1

@ EVACUACIO PER RECORREGUTS

OCUPACION

. ORIGEN DEVACUACIO
. SORTIDA DE PLANTA

TROBADA DE DOS POSIBLES RECORREGUTS

RA1 .
EVACUACIO FINS LA
Sort --_long: --,--m SORTIDA MES PROXIMA
A=--m AMPLI DE PAS CAPACITAT
c=--p CAPACITAT MAXIMA DOCUPACIO
—{ RECORREGUT DEVACUACIO ALTERNATIU
—P RECORREGUT DEVACUACIO
SORTIDA DE PLANTA
SORTIDA DE LEDIFICI
SORTIDA DE LOCAL DE RISC
SECTORITZACIO
n° de sectors 1]
Justifcactd residencial puiblic
superficie num projecte < 2.500m2 cte

Local de risc especial

n° de sectors [ 3
LRE1 [ PB
Justificacio Magatzem de residus
s num projectes 5 < S = 15 m? cte
superficie RISC BAIX
LRE2 PB
Justificacio Magatzem de residus
s num projectes 5 < S = 15 m? cte
superficie RISC BAIX
LRE3 PB
Justificacio Sala de maquines
us num projectes = en tot cascte
superficie RISC BAIX
LRE4 [ P8
Justificacio Sala de maquines
us num projectes = en tot cascte
superficie RISC BAIX

[ Zonificaci6_No es consideren sectors independents

n° de sectors 3
PB
—
/USI/uiaC/D administratiu
superficie num projecte < 500m2 cte
persones
PB
Justifcacio

e publica concurrencia

3“;:(;12: 100p < 500 p cte
P1-P2
Justieacids residencial
s
" num projecte < 500m2 cte
psiasiond 100 p < 500 p cte
” octe: . Equip: icaci6 la:
Titol del projecte: Promotor: quip: Ubicacié de la parcel-la: Fase: Projecte Basic i Executiu
LA PAERIA Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI .
" Estructura: Data: JULIOL 2022
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte
Ajuntament de Lleida Escala A3: 1:200

CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1| 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Grup de planols:  Planols compliment de normativa

Planol: CTE-DBSI Planta 1

AJ2022142 02.02.04

Codi del projecte. Namero de planol



14,78 M0°
HABITACIO

s

@
14,76 ¢
HABITACIO

HABITACIO
14,76 m?

@

Long: 165m

ySP2-0t

HABITACIO
14,76 m?

@

oY

HABITACIO \
14,76 m?

@

147610
HABITACIO

@

L
L 1]

DELIMITACIO DEL SECTOR
DEFINICIO DEL SECTOR
TIPUS DE RISC ESPECIAL

DELIMITACIO LOCAL DE RISC

DELIMITACIO VESTIBUL
DINDEPENDENCIA

ZONA 1
ZONA 2
HABITACIO

CONJUNT HABITACIONAL

ESCALES

LES SEVES CONDICIONS SHAN DEFINIT EN LAPARTAT SI3

®

OCUPACIO
SALA-- DEFINICIO DEL LOCAL
--m? SUPERFICIE DEL LOCAL

HB: 79 CAPACITAT EN HIPOTESIS DE BLOQUEIG 1

OCUPACIO PER RECINTE

CAPACITAT EN SORTIR DE LEDIFICI

EVACUACIO PER RECORREGUTS

ik

OCUPACION

. ORIGEN DEVACUACIO
. SORTIDA DE PLANTA
D TROBADA DE DOS POSIBLES RECORREGUTS

RA1 .
Sort --_long: --,--m soﬁégﬁg(&%ﬁhﬁ
A=---m AMPLI DE PAS CAPACITAT
C=--p CAPACITAT MAXIMA DOCUPACIO

RECORREGUT DEVACUACIO ALTERNATIU
RECORREGUT DEVACUACIO

SORTIDA DE PLANTA

E-- SORTIDA DE LEDIFICI
L-- SORTIDA DE LOCAL DE RISC
SECTORITZACIO
n° de sectors 1
Justifoacis residencial public
superficie num projecte < 2.500m2 cte

Local de risc especial

n° de sectors

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

[3
LRE1 [ PB
Justificacid Magatzem de residus
s num projectes 5 < § = 15 m? cte
superficie RISC BAIX
LRE2 PB
Justificacio Magatzem de residus
s num projectes 5 < § = 15 m? cte
superficie RISC BAIX
LRE3 PB
Justificaci Sala de maquines
s num projectes = en fot cascte
superficie RISC BAIX
LRE4 [ P8
Justificacio Sala de maquines
s num projectes = en tot cascte
superficie RISC BAIX
[ Zonificaci6_No es consideren sectors independents
n° de sectors 3
PB
Justifcacio
s administratiu
superficie num projecte < 500m2 cte
persones
PB
/"5’@?” pliblica concurrencia
superficie
o anes 100 p < 500 p cte
P1-P2
/“Sf/zia” residencial
superficie num projecte < 500m2 cte
P 100 p < 500 p cte
persones
Titol del projecte: Promotor: Equip: Ubicacié de la parcel-la: . Sein :
proj P Fase: Projecte Basic i Executiu
LA PAERIA Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI
" Estructura: Data: JULIOL 2022
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte
Ajuntament de Lleida Escala A3: 1:200
CIF: P2515100B

Grup de planols:  Planols compliment de normativa

Planol:

CTE-DBSI Planta 2

AJ2022142
Codi del projecte.

02.02.05

Namero de planol



DELIMITACIO DEL SECTOR

DEFINICIO DEL SECTOR

TIPUS DE RISC ESPECIAL

DELIMITACIO LOCAL DE RISC

] DELIMITACIO VESTIBUL
DINDEPENDENCIA

] CONJUNT HABITACIONAL

ESCALES

LES SEVES CONDICIONS SHAN DEFINIT EN LAPARTAT SI3

OCUPACIO
SALA-- DEFINICIO DEL LOCAL
- m? SUPERFICIE DEL LOCAL

OCUPACIO PER RECINTE

CAPACITAT EN SORTIR DE LEDIFICI

HB: 79 CAPACITAT EN HIPOTESIS DE BLOQUEIG 1
@ EVACUACIO PER RECORREGUTS

OCUPACION

. ORIGEN DEVACUACIO
. SORTIDA DE PLANTA

TROBADA DE DOS POSIBLES RECORREGUTS

RA1 )
EVACUACIO FINS LA
Sort --_long: --,--m SORTIDA MES PROXIMA
A=--m AMPLI DE PAS CAPACITAT
T = C==-p CAPACITAT MAXIMA DOCUPACIO
I ! — = RECORREGUT DEVACUACIO ALTERNATIU
I _ - ~ - NB NE |
| 7 . / I — RECORREGUT DEVACUACIO
; AN 2N /N VAR AN )
; AR /o s s AR S SORTIDA DE PLANTA
: / \ / \ / \ / \ / \ / \ ‘
/ N / N / N / N / A / N SORTIDA DE LEDIFICI
! / \ / \ / \ / \ / \ / \ !
I / \ / \ / \ / \ / \ / \ | _
; , . , R , . , R , N , R . SL - SORTIDA DE LOCAL DE RISC
| / \ / \ / \ / \ / \ / \ |
| / \ / \ / \ / \ / \ / \ i
/ \ / \ / \ / \ / \ / \
! ’ \ / \ / \ / \ / \ / \ ! CTE-DB Sl
I / \ / \ / \ 7 \ / \ / \ | |
i / \ / \ 7 \ / \ / \ / \ i — SECTORITZACIO
v \ 7 \ / \ / \ / \ / N n° de sedtors 1
i/ \ / \ / \ / \ / \ / Nis Justifcacis residencial public
L \ / \ / \ / N / \ / | superficie num projecte < 2.500m2 cte
e e e e e e e e o m o e o m s e SRR O CRarererer et s (e Local de risc especial
N N Y Y Y Y Y Y Y Y | - L
LRE1 [ PB
Justificacio Magatzem de residus
s num projectes 5 < S = 15 m? cte
superficie RISC BAIX
LRE2 PB
Justificacio Magatzem de residus
s num projectes 5 < S = 15 m? cte
superficie RISC BAIX
LRE3 PB
Justificacio Sala de maquines
us num projectes = en tot cascte
superficie RISC BAIX
LRE4 [ P8
Justificacio Sala de maquines
us num projectes = en tot cascte
superficie RISC BAIX
[ Zonificaci6No es consideren sectors independents
n° de sectors 3
PB
/Usf/giac/o administratiu
superficie num projecte < 500m2 cte
persones
PB
/"5’@2”" publica concurrencia
superficie
o anes 100 p < 500 p cte
P1-P2
Justieacid residencial
Gs
) num projecte < 500m2 cte
superficie
Dersonas 100 < 500 p cte
Titol del projecte: Promotor: Equip: Ubicacié de la parcel-la: . Sein :
proj P Fase: Projecte Basic i Executiu
LA PAERIA Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI e )
" structura: Data: JULIOL 2022
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte
Ajuntament de Lleida Escala A3: 1:200

CIF: P2515100B

Dades de contacte:
Plaga de la Paeria, 1| 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat

Grup de planols:  Planols compliment de normativa

paeria@paeria.cat
T: 973 700 300 Planol: CTE-DBSI Planta coberta

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

AJ2022142 02 0206

Codi del projecte. Namero de planol




1. ITINERARI EXTERIOR ACCESSIBLE
DES DE LA VIA PUBLICA FINS

L'ENTRADA ACCESSIBLE

1. ITINERARI EXTERIOR ACCESSIBLE
DES DE LA VIA PUBLICA FINS
- L'ENTRADA ACCESSIBLE

1. \fNERAR\ EXTERIOR ACCESSIBLE
DES DE LA VIA PUBLICA FINS
L'ENTRADA ACCESSIBLE

1 \TNERAR\EXTER\ORACCESS\BLE
DES DE LA \/\A\P\UBUCA FINS
L'ENTRADA ACC\E\S\S\BLE

Paviments CTE-DB SUA

Escales D.135/1995

ltineraris

Parametres generals CTE-DB SUA

Portes CTE-DB SUA i D.135/1995

Rampes CTE-DB SUA

Ascensor CTE-DB SUA i D.135/1995

Escales CTE-DB SUA i D.135/1995

Passadissos CTE-DB SUA

Serveis higienics i
vestidors

Equipaments d'Us public CTE-DB SUA

Equipaments d'Us privat CTE-DB SUA

Places d'aparcament accessibles

Acces allotjiaments CTE-DB SUA i D.135/1995

© PROPIETAT D'UTE Lleida Plaga Santa Caterina 3 12, 08003 Barcelona, T: (+34) 606031852

Titol del projecte:

EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI

Promotor:

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Equip:
Arquitectura: Francesc Coit i Bonet

Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte

Ubicacié de la parcel-la:

Fase: Projecte Basic i Executiu

Data: Abril 2022

Escala A3: 1:200

Grup de planols:  Planols compliment de normativa

Planol: CTE-DBSUA Planta baixa
202127 MODULAR LLEIDA 02 0207
Codi del projecte Projecte Numero de planol




Paviment Clase 3 Rd

D )

Paviments CTE-DB SUA
Escales D.135/1995
ltineraris
Parametres generals CTE-DB SUA
Portes CTE-DB SUA i D.135/1995
Rampes CTE-DB SUA
Ascensor CTE-DB SUA i D.135/1995
Escales CTE-DB SUA i D.135/1995
Passadissos CTE-DB SUA

Serveis higienics i

vestidors
Equipaments d'Us public CTE-DB SUA
Equipaments d'Us privat CTE-DB SUA

Places d'aparcament accessibles

Accés allotjiaments CTE-DB SUA i D.135/1995

Titol del projecte:

EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI

Promotor:

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Equip:
Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.
Estructura:

Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte

Ubicaci6 de la parcel-la:

Fase: Projecte Basic i Executiu
Data: JULIOL 2022
Escala A3: 1:200

Grup de planols:  Planols compliment de normativa

Planol: CTE-DBSUA Planta 1

AJ2022142 02 02.08

Codi del projecte. Namero de pianol




ase 3 RG>A5

D )

Paviments CTE-DB SUA
Escales D.135/1995
ltineraris
Parametres generals CTE-DB SUA
Portes CTE-DB SUA i D.135/1995
Rampes CTE-DB SUA
Ascensor CTE-DB SUA i D.135/1995
Escales CTE-DB SUA i D.135/1995
Passadissos CTE-DB SUA

Serveis higienics i

vestidors
Equipaments d'Us public CTE-DB SUA
Equipaments d'Us privat CTE-DB SUA

Places d'aparcament accessibles

Accés allotjiaments CTE-DB SUA i D.135/1995

Titol del projecte:

PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

Promotor:

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Equip:
Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.
Estructura:

Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte

Ubicaci6 de la parcel-la:

Fase: Projecte Basic i Executiu
Data: JULIOL 2022
Escala A3: 1:200

Grup de planols:

Planols compliment de normativa

Planol:

CTE-DBSUA Planta 2

AJ2022142
Codi del projecte.

02.02.09

Namero de planol




T

Paviments CTE-DB SUA
Escales D.135/1995
ltineraris
Parametres generals CTE-DB SUA
Portes CTE-DB SUA i D.135/1995
Rampes CTE-DB SUA
Ascensor CTE-DB SUA i D.135/1995
Escales CTE-DB SUA i D.135/1995
Passadissos CTE-DB SUA

Serveis higienics i

vestidors
Equipaments d'Us public CTE-DB SUA
Equipaments d'Us privat CTE-DB SUA

Places d'aparcament accessibles

Accés allotjiaments CTE-DB SUA i D.135/1995

Titol del projecte:

EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

PROJECTE BASIC | EXECUTIU DEDIFICI

Promotor:

LA PAERIA

@

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1| 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Equip:
Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.
Estructura:

Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte

Ubicacio de la parcel-la:

Fase: Projecte Basic i Executiu
Data: JULIOL 2022
Escala A3: 1:200

Grup de planols:  Planols compliment de normativa

Planol: CTE-DBSUA Planta coberta

AJ2022142 02021 1

Codi del projecte. Namero de planol




02.03.00

” 02.03 Plantes d'acabats

index

02.03.01

Planta emplagcament

1:250

02.03.02

Planta baixa

1:200

02.03.03

Planta 1

1:200

02.03.04

Planta 2

1:200

02.03.05

Planta coberta

1:200

Titol del projecte:

EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

PROJECTE BASIC | EXECUTIU DEDIFICI

Promotor:

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1| 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Equip:
Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.
Estructura:

Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte

Ubicacio de la parcel-la:

Fase: Projecte Basic i Executiu
Data: JULIOL 2022
Escala A3:

Grup de planols:

Plantes d'acabats

Planol:

index

AJ2022142
Codi del projecte.

02.03.00

Namero de planol



Jardin interior

H

‘Acteso prlncipal

(exterior) amb pigment equivalent)

[Ferfaza caviora
06 Ja cafstoria
L
} ‘} ‘Acceso
=
|
E=—S, - ———— [ ———————— = I —— EL?;,
X f
T N XY !
=lg
COMENTARIS PAVIMENTS ACABATS SOSTRES LUMINARIAS URBANES PAVIMENTS EXTERIORS
L1 - Focus tipus SHOT G2 5000 STREET 80 . "
Abans de realitzar la comanda i posada en obra dels acabats descrits al present projecte PV1 - Coberta vegetal R1 - Cartr6 guix dalta duresa pintat segons DF T1 - Sense revestiment, forjat cara vista NW ANT (o :quivalen() — P1 - Paviment de formigd remolinat amb
caldra buscar |'aprovacié definitiva de la DF. Es presentaran fabricants i opcions que la DF coloraci6 (a escoliir per D.F.)
validara o descartara. [T PV2 - Reixa metal-lica (Tramex o equivalent) R2 - Arrebossat de morter bastard T2 - Sostre de lames metal-liques h=250 cm L2 - LED integrat al banc, rasant al paviment o N .
] P2 - Vegestaci6 silvestre autoctona (a escollir
Els colors recollits a I'actual projecte seran vinculants en quan a la seva tonalitat i composicié. BN PV3 - Paviment vinilic (Tarkett o equivalent) R3 - Arrebossat de morter monocapa T3 - Sostre de lames metal-liques h=220 cm MOBILIARI URBA perDF.)
Les indicacions sobre el RAL o tonalitat sén orientatives i caldra buscar I'aprovacié de
definitiva de la DF abans de la seva posada en obra. PV4 - Paviment de rajola ceramica de gres —— R4 - Enrajolat ceramic I T4 - Sostre continnu de cartr6 guix EI60 M1 - Banc de formigé realitzat in situ VEGETACIO
No s'han dibuixat els panells absorvents acustics pel control de la reverberacié en planta R5 - Xapa d'acer prelacat micronervat T5 - Sostre continnu de viruta de fusta exterior M2 - Estructures lineals per a focus i elements /_ﬁ\.\
! o s ! . - dlombra . ‘ )
b_alxg. L_a' sev_a_ _poslclo haL_nja _de‘ s_elf defermmada i aprovada per la DF en funcié a la PV5 - Estora neteja petjades a laccés \\ ) V1-Arbre caduc autocton (a escoliir per D.F.)
distribucio definitiva del mobiliari mobil interior. . -~
M3 - Elements horitzontals d'ombra o R .
V2 - Arbustiu linofon perenne autocton (a triar
[[] PV6 - Paviment de formigd de baixa relliscositat M4 - Papereres tipus BETTER de mmcité (o per D.F.)

V3 - Flors silvestres autdctones (a escollir per

PV7- Paviment de formigé remolinat M5 - Aparcabicis tipus EDGETEYRE de mmcité

(o equivalent)

M6 - Font relitzat in situ segons planols

Titol del projecte: Promotor: Equip: Fase: ijecte Basic | Executiu
LA PAERIA Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI |
: Estructura: Data: JULIOL 2022
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte
Ajuntament de Lleida Escala A3: 1:250
CIF: P2515100B
Dades d tacte: : ¥
Plaga de IaaPae:ri: fT 25007 | LLeida Grup de planols: Plantes d'acabats
https:/Awww.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T:973 700 300 Planol: Planta emplagament
Persona de contacte: ¢ ¢ o =50, SARE V ‘
S Cimem 207 e e 02,0301




L = ——— = L
T i
BT
8
—
|
T
1 B
L
[[m =l
2 | 2
3 2
H - H
13 g
COMENTARIS PAVIMENTS ACABATS SOSTRES LUMINARIAS URBANES PAVIMENTS EXTERIORS
L1 - Focus tipus SHOT G2 5000 STREET 80
Abans de realitzar la comanda i posada en obra dels acabats descrits al present projecte PV1 - Coberta vegetal R1 - Cartré guix d'alta duresa pintat segons DF [ ] T1- Sense revestiment, forjat cara vista @ NW ANT (0 Squivalenl) y— ) P1-Paviment de formigé remolinat amb
caldra buscar l'aprovacié definitiva de la DF. Es presentaran fabricants i opcions que la DF - coloracié (a escollir per D.F.)
validara o descartara. [[T77]  PV2 - Reixa metal-lica (Tramex o equivalent) —— R2- Arrebossat de morter bastard [ T2- Sostre de lames metal-liques h=250 cm L2 - LED integrat al banc, rasant al paviment P2 - Vegestacio silvestre autoctona (a escolli
N [ y
Els colors recollits a I'actual projecte seran vinculants en quan a la seva tonalitat i composicio. BN PV3 - Paviment vinilic (Tarkett o equivalent) ~——— R3-Arrebossat de morter monocapa [T T3 - Sostre de lames metal-liques h=220 cm MOBILIARI URBA perD.F)
Les indicacions sobre el RAL o tonalitat sén orientatives i caldra buscar I'aprovacié de
definitiva de la DF abans de la seva posada en obra. E PV4 - Paviment de rajola ceramica de gres ——— R4 - Enrajolat ceramic B T4- Sostre continnu de cartré guix EI60 M1 - Banc de formigo realitzat in situ VEGETACIO
No s'han dibuixat els panells absorvents acstics pel control de la reverberacié en planta ————  R5- Xapa d'acer prelacat micronervat [T111 T5- Sostre continnu de viruta de fusta exterior N!Z - Estructures lineals per a focus i elements ~~
bglxg. L_a seva posicio hal_u_a _de ser de?ermlnada i aprovada per la DF en funcié a la PV5 - Estora neteja petjades a l'accés d'ombra A N ) V1-Arbre caduc autocton (a escollir per D.F.)
distribucié definitiva del mobiliari mobil interior. ) ~
M3 - Elements horitzontals d'ombra . .
V2 - Arbustiu linéfon perenne autocton (a triar
PV6 - Paviment de formigé de baixa relliscositat M4 - Papereres tipus BETTER de mmcité (o perD.F.)
(exterior) amb pigment equivalent)
X . X V3 - Flors silvestres autoctones (a escollir per
PV7- Paviment de formigo remolinat MS5 - Aparcabicis tipus EDGETEYRE de mmaité DF.
(o equivalent)
M6 - Font relitzat in situ segons planols
Titol del projecte: Promotor: Equip: Ubicacio de la parcel'la: Fase: Projecte Basic | Executiu
LA PAERIA Anquitectura: Francesc Coit i Bonet = \ad
A . Estructura: Masala Consultors V
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI g Miquel Angel Sala - Arquitecte Data: Abril 2022
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)
Ajuntament de Lleida Escala A3: 1:200

CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1| 25007 | LLeida
https:/iwww.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Grup de planols: Plantes d'acabats

Planol: Planta baixa

02.03.02

Namero de pianol

2021.27 MODULAR LLEIDA
Godi del projecte: Projecte
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COMENTARIS PAVIMENTS ACABATS SOSTRES LUMINARIAS URBANES PAVIMENTS EXTERIORS
" . ) . . . . . . . L1 - Focus tipus SHOT G2 5000 STREET 80 . - .
Abans de realitzar la comanda i posada en obra dels acabats descrits al present projecte caldra PV1 - Coberta vegetal R1 - Cartr6 guix d'alta duresa pintat segons DF T1 - Sense revestiment, forjat cara vista NW ANT (o equivalent) P1 - Paviment de formigé remolinat amb
buscar I'aprovacio definitiva de la DF. Es presentaran fabricants i opcions que la DF validara o coloracio (a escollir per D.F.)
descartara. [T PV2- Reixa metal-lica (Tramex o equivalent) R2 - Arrebossat de morter bastard T2 - Sostre de lames metal-liques h=250 cm L2 - LED integrat al banc, rasant al paviment o . .
— P2 - Vegestacio silvestre autoctona (a escollir per
Els colors recollits a I'actual projecte seran vinculants en quan a la seva tonalitat i composici6. _ . - . ~ _ - _ X D.F.)
Les indicacions sobre el RAL o tonalitat sén orientatives i caldra buscar I'aprovacio de definitiva L L] Pv3-Paviment vinilic (Tarkett o equivalent) R3 - Arrebossat de morter monocapa T3 - Sostre de lames metal-liques h=220 cm MOBILIARI URBA
de la DF abans de la seva posada en obra. . . L . . L " L
PV4 - Paviment de rajola ceramica de gres —— R4 - Enrajolat ceramic T4 - Sostre continnu de cartré guix EI60 M1 - Banc de formigé realitzat in situ VEGETACIO
No s'han dibuixat els panells absorvents acstics pel control de la reverberacio en planta baixa. X X X M2-E lineal: f iel
La seva posicio haura de ser determinada i aprovada per la DF en funcié a la distribucid ————  R5- Xapa d'acer prelacat micronervat T5 - Sostre continnu de viruta de fusta exterior d'orr]brz"ucwres ineals per a focus i elements VN )
definitiva del mobiliari mobil interior. g PV5 - Estora neteja petjades a l'accés \‘\v) V1 - Arbre caduc autocton (a escollir per D.F.)
M3 - Elements horitzontals d'ombra V2 - Arbustiu linofon perenne autocton (a triar
[1 PV6-Paviment de formigé de baixa relliscositat M4 - Papereres tipus BETTER de mmcité (o perDF.)
(exterior) amb pigment equivalent) Q) V3 - Flors silvestres autoctones (a escollir per
. L . D.F.
PV7- Paviment de formigé remolinat M5 - Aparcabicis tipus EDGETEYRE de mmgité )
(o equivalent)
M6 - Font relitzat in situ segons planols
. " . y Equip: icacio ‘la: . Aain i "
Titol del projecte: Promotor: quip: Ubicacio de la parcel-la: Fase: Projecte Basic i Executiu
LA PAERIA Arquitectura: Francesc Coit i Bonet SN
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI
) Data: Abril 2022
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)
Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Enginyer
Ajuntament de Lleida Escala A3: 1:200

CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1| 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Grup de planols:

Plantes d'acabats

Planol:

Planta 1

Codi del projecte

02.03.03

Namero de planol




‘ ‘ 20 ‘ ‘ 208 ‘ ‘ ‘ 208 ‘ ‘ 205 ‘ ‘ ‘ 20% ‘ ‘ 208 ‘ 208
COMENTARIS PAVIMENTS ACABATS SOSTRES LUMINARIAS URBANES PAVIMENTS EXTERIORS
" : " . 5 P . . . . L1 - Focus tipus SHOT G2 5000 STREET 80 X - .
Abans de realitzar la comanda i posada en obra dels acabats descrits al present projecte caldra PV1 - Coberta vegetal R1 - Cartr6 guix d'alta duresa pintat segons DF T1 - Sense revestiment, forjat cara vista NW ANT (o equivalent) P1 - Paviment de formigé remolinat amb
buscar I'aprovacié definitiva de la DF. Es presentaran fabricants i opcions que la DF validara o coloracio (a escollir per D.F.)
descartara. [T PV2- Reixa metal-lica (Tramex o equivalent) R2 - Arrebossat de morter bastard T2 - Sostre de lames metal-liques h=250 cm L2 - LED integrat al banc, rasant al paviment o . .
— P2 - Vegestacio silvestre autoctona (a escollir per
Els colors recollits a I'actual projecte seran vinculants en quan a la seva tonalitat i composici6. _ . - . ~ _ - - X D.F.)
Les indicacions sobre el RAL o tonalitat sén orientatives i caldra buscar I'aprovacio de definitiva L] PV3-Paviment vinilic (Tarkett o equivalent) R3 - Arrebossat de morter monocapa T3 - Sostre de lames metal-liques h=220 cm MOBILIARI URBA
de la DF abans de la seva posada en obra. . . L . . L " L
PV4 - Paviment de rajola ceramica de gres —— R4 - Enrajolat ceramic T4 - Sostre continnu de cartré guix EI60 @ M1 - Banc de formigé realitzat in situ VEGETACIO
No s'han dibuixat els panells absorvents actstics pel control de la reverberacio en planta baixa. X X . M2 - E: lineal f iel
La seva posicio haura de ser determinada i aprovada per la DF en funcié a la distribucid ————  R5- Xapa d'acer prelacat micronervat T5 - Sostre continnu de viruta de fusta exterior d'or;\br;‘mcwres ineals per a focus i elements PEhiN )
definitiva del mobiliari mobil interior. g PV5 - Estora neteja petjades a l'accés \\\v) V1 - Arbre caduc autocton (a escollir per D.F.)
M3 M3 - Elements horitzontals d'ombra V2 - Arbustiu linofon perenne autocton (a triar
[C"1 PV6-Paviment de formigé de baixa relliscositat M4 - Papereres tipus BETTER de mmcité (o perD.F)
(exterior) amb pigment equivalent) Q) V3 - Flors silvestres autoctones (a escollir per
. L . D.F.
PV7- Paviment de formigé remolinat M5 - Aparcabicis tipus EDGETEYRE de mmcité
(o equivalent)
M6 - Font relitzat in situ segons planols
. " . y Equip: icacio ‘la: . Aain i "
Titol del projecte: Promotor: quip Ubicacit de la parcel-la: Fase: Projecte Basic i Executiu
LA PAERIA Arquitectura: Francesc Coit Sl
PROJECTE BASIC | EXECUTIU DEDIFICI Estructura: Masala Consultors
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Miquel Angel Sala - Enginer Data: Abril 2022
Ajuntament de Lleida Escala A3: 1:200

CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1| 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Grup de planols: Plantes d'acabats

Planol: Planta 2

02.03.04

Codi del projecte Namero de planol




COMENTARIS

Abans de realitzar la comanda i posada en obra dels acabats descrits al present projecte caldra
buscar I'aprovacié definitiva de la DF. Es presentaran fabricants i opcions que la DF validara o
descartara.

Els colors recollits a I'actual projecte seran vinculants en quan a la seva tonalitat i composici6.
Les indicacions sobre el RAL o tonalitat son orientatives i caldra buscar I'aprovacié de definitiva
de la DF abans de la seva posada en obra.

No s'han dibuixat els panells absorvents acustics pel control de la reverberacié en planta baixa.
La seva posicié haura de ser determinada i aprovada per la DF en funcié a la distribucio
definitiva del mobiliari mobil interior.

PAVIMENTS
PV1 - Coberta vegetal

PV2 - Reixa metal-lica (Tramex o equivalent)

apl

PV3 - Paviment vinilic (Tarkett o equivalent)

PV4 - Paviment de rajola ceramica de gres

PV5 - Estora neteja petjades a l'accés

=
B

PV6 - Paviment de formigé de baixa relliscositat
(exterior) amb pigment

PV7- Paviment de formigé remolinat

ACABATS

R1 - Cartr6 guix d'alta duresa pintat segons DF

—— R2-Arrebossat de morter bastard

R3 - Arrebossat de morter monocapa
—— R4 - Enrajolat ceramic

————  R5 - Xapa d'acer prelacat micronervat

SOSTRES
T1 - Sense revestiment, forjat cara vista
T2 - Sostre de lames metal-liques h=250 cm
T3 - Sostre de lames metal-liques h=220 cm
T4 - Sostre continnu de cartr6 guix EI60

T5 - Sostre continnu de viruta de fusta exterior

LUMINARIAS URBANES

L1 - Focus tipus SHOT G2 5000 STREET 80
NW ANT (o equivalent)

L2 - LED integrat al banc, rasant al paviment

MOBILIARI URBA
M1 - Banc de formigo realitzat in situ

M2 - Estructures lineals per a focus i elements
d'ombra

M3 - Elements horitzontals d'ombra

M4 - Papereres tipus BETTER de mmcité (o
equivalent)

M5 - Aparcabicis tipus EDGETEYRE de mmcité
(o equivalent)

M6 - Font relitzat in situ segons planols

PAVIMENTS EXTERIORS

P1 - Paviment de formigé remolinat amb

1 coloracié (a escollir per D.F.)
[

P2 - Vegestacio silvestre autoctona (a escollir per
D.F.

VEGETACIO

NN
7 bl

) V1 - Arbre caduc autocton (a escollir per D.F.)

~a~

V2 - Arbustiu linofon perenne autocton (a triar

per D.F.)

Q) V3 - Flors silvestres autoctones (a escollir per
D.F.)

Titol del projecte:

PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

Promotor:
LA PAERIA

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1| 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Equip:

Arquitectura: Francesc Coit

Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Enginyer

Ubicacio de la parcel-la:

Fase: Projecte Basic i Executiu
Data: Abril 2022
Escala A3: 1:200

Grup de planols:

Plantes d'acabats

Planol:

Planta coberta

2021.27 MODULAR LLEIDA
Codi del projecte Projecte

02.03.05

Namero de planol




02.04.00 index

02.04.01 Planta baixa 1:200
02.04.03 Planta 1 1:200
02.04.04 Planta 2 1:200

. o . Equip: - e
Titol del projecte: Promotor: quip: Ubicacié de la parcel-la: Fase: Projecte Basic i Executiu
LA PAERIA Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI .
" Estructura: Data: JULIOL 2022
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte
Ajuntament de Lleida Escala A3:
CIF: P2515100B
Dades de contacte: Grup de planols:
Plaga de la Paeria, 1| 25007 | LLeida Tup €& pianois: Plantes de sostres
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300 Planol: index
Persona de contacte: 02.04.00
Sergi Gimeno o Narero de planol




COMENTARIS

Abans de realitzar la comanda i posada en obra dels acabats descrits al present projecte
caldra buscar I'aprovacié definitiva de la DF. Es presentaran fabricants i opcions que la DF
validara o descartara.

Els colors recollits a 'actual projecte seran vinculants en quan a la seva tonalitat i composicié.
Les indicacions sobre el RAL o tonalitat sén orientatives i caldra buscar I'aprovacié de
definitiva de la DF abans de la seva posada en obra.

No s'han dibuixat els panells absorvents acustics pel control de la reverberacié en planta
baixa. La seva posicié6 haura de ser determinada i aprovada per la DF en funcié a la
distribucié definitiva del mobiliari mobil interior.

PAVIMENTS
PV1 - Coberta vegetal

PV2 - Reixa metal-lica (Tramex o equivalent)

1

PV3 - Paviment vinilic (Tarkett o equivalent)

PV4 - Paviment de rajola ceramica de gres

PV5 - Estora neteja petjades a l'accés

=
2

PV6 - Paviment de formigé de baixa relliscositat
(exterior) amb pigment

PV7- Paviment de formigé remolinat

ACABATS

R1 - Cartré guix d'alta duresa pintat segons DF
—— R2- Arrebossat de morter bastard

R3 - Arrebossat de morter monocapa
—— R4 - Enrajolat ceramic

————  R5 - Xapa d'acer prelacat micronervat

SOSTRES
T1 - Sense revestiment, forjat cara vista
T2 - Sostre de lames metal-liques h=250 cm
T3 - Sostre de lames metal-liques h=220 cm
I T4 - Sostre continnu de cartr6 guix EI60

T5 - Sostre continnu de viruta de fusta exterior

LUMINARIAS URBANES

L1 - Focus tipus SHOT G2 5000 STREET 80
NW ANT (o equivalent)

L2 - LED integrat al banc, rasant al paviment
MOBILIARI URBA
1 - Banc de formigé realitzat in situ

M2 - Estructures lineals per a focus i elements
d'ombra

M3 - Elements horitzontals d'ombra

M4 - Papereres tipus BETTER de mmcité (o
equivalent)

M5 - Aparcabicis tipus EDGETEYRE de mmcité
(o equivalent)

M6 - Font relitzat in situ segons planols

PAVIMENTS EXTERIORS

P1 - Paviment de formigé remolinat amb
£ coloracié (a escollir per D.F.)
[

P2 - Vegestacio silvestre autoctona (a escollir

per D.F.)
VEGETACIO
N
0N
\ ) V1 - Arbre caduc autocton (a escollir per D.F.)

i

V2 - Arbustiu linofon perenne autocton (a triar

m per D.F.)
)

V3 - Flors silvestres autoctones (a escollir per

Titol del projecte:

PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI

EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

Promotor:

LA PAERIA

@

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Placa de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Equip:
Arquitectura: Francesc Coit i Bonet

Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte

Ubicacié de la parcel-la:

Fase: Projecte Basic i Executiu
Data: Abril 2022

Escala A3: 1:200
Grup de planols: Plantes de sostres

Planol: Planta baixa

2021.27 MODULAR LLEIDA 02-04.01

Godi del projecte Projecte Namero de planol




COMENTARIS

Abans de realitzar la comanda i posada en obra dels acabats descrits al present projecte
caldra buscar I'aprovacié definitiva de la DF. Es presentaran fabricants i opcions que la DF
validara o descartara.

Els colors recollits a I'actual projecte seran vinculants en quan a la seva tonalitat i composicié.
Les indicacions sobre el RAL o tonalitat son orientatives i caldra buscar I'aprovacié de
definitiva de la DF abans de la seva posada en obra.

No s'han dibuixat els panells absorvents acustics pel control de la reverberacié en planta
baixa. La seva posicié6 haura de ser determinada i aprovada per la DF en funcié a la
distribucié definitiva del mobiliari mobil interior.

PAVIMENTS
PV1 - Coberta vegetal

PV2 - Reixa metal-lica (Tramex o equivalent)

1

PV3 - Paviment vinilic (Tarkett o equivalent)

PV4 - Paviment de rajola ceramica de gres

PV5 - Estora neteja petjades a I'accés

PV6 - Paviment de formigd de baixa relliscositat
(exterior) amb pigment

1 0m

PV7- Paviment de formigé remolinat

ACABATS

R1 - Cartro6 guix d'alta duresa pintat segons DF

—— R2- Arrebossat de morter bastard

R3 - Arrebossat de morter monocapa
—— R4 - Enrajolat ceramic

R5 - Xapa d'acer prelacat micronervat

SOSTRES
T1 - Sense revestiment, forjat cara vista
T2 - Sostre de lames metal-liques h=250 cm
T3 - Sostre de lames metal-liques h=220 cm
I 74 - Sostre continnu de cartré guix EI60

T5 - Sostre continnu de viruta de fusta exterior

LUMINARIAS URBANES

L1 - Focus tipus SHOT G2 5000 STREET 80
NW ANT (o equivalent)

L2 - LED integrat al banc, rasant al paviment
MOBILIARI URBA
M1 - Banc de formigé realitzat in situ

M2 - Estructures lineals per a focus i elements
d'ombra

M3 - Elements horitzontals d'ombra

M4 - Papereres tipus BETTER de mmcité (o
equivalent)

M5 - Aparcabicis tipus EDGETEYRE de mmcité
(o equivalent)

M6 - Font relitzat in situ segons planols

PAVIMENTS EXTERIORS

P1 - Paviment de formigé remolinat amb
coloracié (a escollir per D.F.)

=
P2 - Vegestacio silvestre autoctona (a escollir
- & ¢

per D.F.)
VEGETACIO
Faha

A ° ) V1-Arbre caduc autocton (a escollir per D.F.)

—~—

V2 - Arbustiu linofon perenne autocton (a triar

{D per D.F.)
)

V3 - Flors silvestres autoctones (a escollir per

Titol del projecte:

PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

Promotor:

LA PAERIA

@

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Equip:
Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.
Estructura:

Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte

sSIN

Fase: Projecte Basic i Executiu
Data: JULIOL 2022
Escala A3: 1:200

Grup de planols:

Plantes de sostres

Planol:

Planta 1

AJ2022142
Codi del projecte

02.04.03

Namero de planol



|
COMENTARIS PAVIMENTS ACABATS SOSTRES LUMINARIAS URBANES PAVIMENTS EXTERIORS
J . . ) . L1 - Focus tipus SHOT G2 5000 STREET 80 . L "
Abans de realitzar la comanda i posada en obra dels acabats descrits al present projecte PV1 - Coberta vegetal R1 - Cartré guix d'alta duresa pintat segons DF T1 - Sense revestiment, forjat cara vista NW ANT (o equivalent) y—~— P1-Paviment de formigs remolinat amb
caldra buscar I'aprovacié definitiva de la DF. Es presentaran fabricants i opcions que la DF coloraci6 (a escollir per D.F.)
validara o descartara. [ PV2 - Reixa metal-lica (Tramex o equivalent) —— R2- Arrebossat de morter bastard T2 - Sostre de lames metal-liques h=250 cm L2 - LED integrat al banc, rasant al paviment L R .
] P2 - Vegestacio silvestre autoctona (a escollir
. . " - A D.F.
Els colors recollits a I'actual projecte seran vinculants en quan a la seva tonalitat i composicié. I PV3 - Paviment vinilic (Tarkett o equivalent) R3 - Arrebossat de morter monocapa T3 - Sostre de lames metal-liques h=220 cm MOBILIARI URBA per )
Les indicacions sobre el RAL o tonalitat son orientatives i caldra buscar I'aprovacié de
definitiva de la DF abans de la seva posada en obra. PV4 - Paviment de rajola ceramica de gres ——— R4 -Enrajolat ceramic Il T4- Sostre continnu de cartr6 guix EI60 M1 - Banc de formigé realitzat in situ VEGETACIO
No s'han dibuixat els panells absorvents acustics pel control de la reverberacié en planta R5 - Xapa d'acer prelacat micronervat T5 - Sostre continnu de viruta de fusta exterior ’(‘j’lz ’ES"’UC'UTGS lineals per a focus i elements Faa¥
. P A . ¢ i 'ombra N "
bglxg. Lﬁ seva posicio hal_Jl_'a _de‘ ser de!ermlnada i aprovada per la DF en funcié a la PV5 - Estora neteja petiades a 'accés A N ) V1-Arbre caduc autocton (a escollir per D.F.)
distribucié definitiva del mobiliari mobil interior. -~
M3 - Elements horitzontals d'ombra o R .
V2 - Arbustiu linofon perenne autocton (a triar
[1 PV6-Paviment de formigé de baixa relliscositat M4 - Papereres tipus BETTER de mmité (0 per D.F.)
(exterior) amb pigment equivalent) @
. L . V3 - Flors silvestres autoctones (a escollir per
PV7- Paviment de formigé remolinat M5 - Aparcabicis tipus EDGETEYRE de mmcité
(o equivalent)
M6 - Font relitzat in situ segons planols
Titol del projecte: Promotor: Equip: . Sein :
i proj quip: Fase: Projecte Basic i Executiu
LA PAERIA Arquitectura: Francesc Coit i Bonet. SN
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI .
" Estructura: Data: JULIOL 2022
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte
Escala A3: 1:200

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Grup de planols:

Plantes de sostres

Planol:

Planta 2

AJ2022142
Codi del projecte

02.04.04

Namero de planol



02.05.00

02.05 Alcats pati

02.05.01

Alcats passeres

1:200

Titol del projecte:

EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI

Promotor:

LA PAERIA

@

Ajuntament de Lleida
CIF: P25151008

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1| 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Equip:

Estructura:
Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte

Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.

Ubicaci6 de la parcel-la:

Fase: Projecte Basic i Executiu
Data: JULIOL 2022
Escala A3:

Grup de planols: Algats pati
Planol: index
e, 02,05.00




poss poss
e
u
-
Lrate I JEXE
J20.00

Alcat interior nord

MMalla 1 - RAL 9007 - Planta baixa/ RAL 9006 12/22 planta; les mesures de la
gmalla es decideixen en construccié

MMalla 1 - RAL 9007 - Planta baixa/ RAL 9006 12/22 planta; les mesures de la
gmalla es decideixen en construccié

XHPL - RAL 7001

THPL - Patré fusta de pi
st

MGuix - Vermell segons mostrari
D

Ccarpinteria/ serralleria- RAL 9007 - Planta baixa/ RAL 9006 12, 22 planta

VMarcs de finestra - patré fusta de pi

EVidre
[«
pergolas - RAL 3001

UL -Hd-HE E]

Algat interior sud

Titol del projecte: Promotor: Equip: Ubicaci6 de la parcel fa: Fase: Projecte Basic i Executiu
LA PAERIA Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI .
; Estructura: Data: JULIOL 2022
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte
Ajuntament de Lleida Escala A3: 1:200
CIF: P2515100B
Dades de contacte: Grup de planols: i
Plaga de la Paeria, 1| 25007 | LLeida waep Algats patl
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T:973 700 300 Planol: Algats passeres
Persona de contacte: 1 : 02.05.01
Sergi Gimeno 7 " - C}:jiglz pzrljige Namero de planol




02.06 Planilles fusteria i serralleria

02.06.00 index
02.06.01 Fusteries 1:1
02.06.02 Mur cortina Planta baixa 1:75

i jecte: T Equip: icacio ‘la: . Sain i .
Titol del projecte: Promotor: quip: Ubicaci6 de la parcel-la: Fase: Projecte Basic i Executiu
LA PAERIA Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI .
i Estructura: Data: JULIOL 2022
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte
Ajuntament de Lleida Escala A3:
CIF: P2515100B
Dades de contacte: Grup de planols: i iai i
Plaa de la Pacria. 1] 25007 | LLeida p de p Planilles fusteria i serralleria
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300 Planol: index
Persona de contacte: 02.06.00
Sergi Gimeno cﬁﬁg? perJ:gle Namero de planol




Nom F1 F2 F3 PCE1 PCE2 PCE3 PCE4 PCE6 PECO PF1 PF1b
Quantitat 42 8 1 2 4 2 16 15 26 23 17
Forats 180,00%215,00 180,00%215,00 60,00%124,00 240,00%215,00 85,00%215,00 618,00%x220,00 170,00%215,00 170,00%215,00 180,00%215,00 85,00%215,00 85,00%215,00
[~ —— o o 7\\\\\\ /’/”7 7777777777777777777 \\\\\\ 7;\\\\\

T | === e b [ —] D“ﬁ—%ﬂ o . \ \\ ’/ [e=——————————] \\ \‘
Representacié enplanta| | —_ e \n v ﬂ ﬂ ﬂ i mﬂ ”””””””””” ﬂ "n ﬂ \h
Representacio en algat \ S /] A AP IS / s

Resisténcia al foc = = - - - - = El 30 - - El 30
Nom PF2 PF3 PF4 PF5 PF6 PME"1 PME2 PME3 PME4 PMES PMEG6 PME7 PMES8
Quantitat 1 34 1 24 98 4 6 2 2 2 6 3 1
Forats 75,00%x215,00 85,00x215,00 85,00x215,00 180,00x210,00 80,00x215,00 170,00x215,00 80,00x215,00 75,00%x210,00 105,00x220,00 95,00x289,00 85,00x289,00 95,00x270,00 105,00x130,00
Representacié en planta / ﬂﬂ Eﬂ\ ( u} = = I == D:/\ /\E D% 3 / [ /HD f /\
L J 180,00 50,00 00 85,00 I d d d
85,00 9500 —9500 180,00 I 11500 105,00 9500 , 105.00 1500
=) Q| o =) o 9 Q| \\\\ 9 /// 9 /// 9 // Q| /// 9 \\\\\\\‘ﬂ Q|
Representacio en algat § § § R I~ B B s § YK h—d| § . 3 S g N g 18
/// \\\ & \ - ﬂ E‘ \ - « &% ///’
/ \\\ \ N\ \\\ 115,00
~ 18000 90,00 8500 115,00 \\ \\ N
105,00 95,00 10500,
Resistéencia al foc - EI30 El45 - - El45 El45 = El 60 El 60 El 60 El 60 El 60
Titol del projecte: Promotor: Equi;.n: - Ubicaci6 de la parcel-la: Fase: Projecte Basic i Executiu
LA PAERIA Arquitectura: Francesc Coit i Bonet. \ Q\ 7 ’u z %
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI Estructura: \ N“' Y
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) *%’ G \iasala Consultors N Data: JULIOL 2022
Miquel Angel Sala - Arquitecte
Ajuntament de Lleida Escala A3: 1:1
CIF: P25151008

Dades de contacte:
Plaga de la Paeria, 1| 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Grup de planols: Planilles fusteria i serralleria

Planol: Fusteries
Persona de contacte: AJ2022142 020601
Sergi Gimeno Codi del projecte. Namero de planol
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Titol del projecte: Promotor: Equip: Ubicaci6 de la parcel-la: Fase: Projecte Basic i Executiu
LA PAERIA Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI .
; Estructura: Data: JULIOL 2022
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) ‘%’ Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte
Escala A3: 1:75

Ajuntament de Lleida
CIF: P25151008

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1| 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Grup de planols:

Planilles fusteria i serralleria

Planol: Mur cortina Planta baixa
AJ2022142 02.06.02
Codi del projecte Numero de planol




Detalls d'el-lements

02.07.00 index

02.07.01 Pérgola plaga d'accés 1 1:100, 1:50
02.07.02 Pergola placa d'acceés 2 1:50, 1:100
02.07.03 Font de la placa 1:50
02.07.04 Bancs de la placa 1:25
02.07.05 Peérgoles coberta 1:125
02.07.06 Peérgoles coberta 1:100, 1:50
02.07.07 Bancs coberta 1:50
02.07.08 Mobiliari recepcio serveis so...

Titol del projecte: Promotor: Equip: Ubicacié de la parcel-la: . PO .
prol aup P Fase: Projecte Basic i Executiu

LA PAERIA Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.

Data: JULIOL 2022

PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI Estructura:
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) ‘%’ Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte

Ajuntament de Lleida Escala A3:

CIF: P2515100B

Dades de contacte:
Plaga de la Paeria, 1| 25007 | LLeida
https://_www,pa_eria,cat

Grup de planols: Detalls d'el-lements

paerial @paeria. .cat

T: 973 700 300 Planol: index

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

AJ2022142 02.07.00
Codi del projecte Namero de planol
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Titol del projecte: Promotor: Equip: Ubicacio de la parcel-la: Fase: Projecte Basic | Executiu
LA PAERIA Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI -
. Estructura: Data: JULIOL 2022
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte
Escala A3: 1:100, 1:50

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1| 25007 | LLeida
https:/iwww.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Grup de planols:

Detalls d'el-lements

Planol: Pérgola plaga d'accés 1
AJ2022142 02.07.01
Godi del projecte Namero de planol
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Titol del projecte: Promotor: Equip: Ubicacié de la parcella: Fase: Projecte Basic | Executiu
LA PAERIA Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI .
. Estructura: Data: JULIOL 2022
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte
Ajuntament de Lleida Escala A3: 1:50, 1:100

CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https:/www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Grup de planols:

Detalls d'el-lements

Planol:

Peérgola plaga d'accés 2

AJ2022142
Codi del projecte

02.07.02

Namero de planol
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i jecte: T Equip: icacio la: . rein .
Titol del projecte: Promotor: quip Ubicaci6 de la parcella Fase: Projecte Basic | Executiu
LA PAERIA Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI |
" Estructura: Data: JULIOL 2022
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte

Ajuntament de Lleida Escala A3: 1:50

CIF: P2515100B

Dades de contacte: Grup de planols: 'el-
Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida TP de planois: Detalls d'el-lements
https:/www.paeria.cat

paeria@paeria.cat
T: 973700300 ) Planol: Font de la plaga
Persona de contacte: Lt g 02.07.03
Sergi Gimeno NEG = : ot o Namarodo s




45

40

, 45 ,

Titol del projecte:

EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI

Promotor:

LA PAERIA

@

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https:/iwww.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Equip:
Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.
Estructura:

Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte

Ubicacié de la parcel-la:

Fase:

Projecte Basic i Executiu

Data:

JULIOL 2022

Escala A3:

1:25

Grup de planols:

Detalls d'el-lements

Planol:

Bancs de la plaga

AJ2022142
Codi del projecte

02.07.04

Namero de planol




JULIOL 2022
1:125

Detalls d'el-lements
Pergoles coberta
02.07.05

Namero de planol

la 2
Projecte Basic i Executiu

Peérgo

AJ2022142
Codi del projecte.

Fase:

a
Escala A3:
Grup de planols:
Planol:
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CIF: P2515100B
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Dades de contacte:
Plaga de la Paeria, 1| 25007 | LLeida

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

https://www.paeria.cat

LA PAERIA
Ajuntament de Lleida

Banc 1

Promotor:

PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

Titol del projecte:




Pérgola 1, 2
axonometria

ww og o ejaien

palo 70 mm

Pérgola 1, 2
planol

palo 70 mm

Pergola 1

Pérgola 1,
seccio 1:50

Pérgola 2,

seccid 1:50

palo 70 mm

Titol del projecte:

PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

Promotor:

LA PAERIA

@

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https:/iwww.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Equip:

Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.

Estructura:
Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte

Ubicacié de la parcel-la:

Fase: Projecte Basic i Executiu
Data: JULIOL 2022
Escala A3: 1:100, 1:50

Grup de planols:

Detalls d'el-lements

Planol:

Pérgoles coberta

AJ2022142
Codi del projecte

02.07.06

Namero de planol




/20

33

CC

00l

5

Banco 1

Banco 2

I I I
—
T— I I I {

7= — I I

Banco 3

Titol del projecte:

PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

Promotor:

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1| 25007 | LLeida
https:/iwww.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Equip:
Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.
Estructura:

Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte

Ubicacié de la parcel-la:

Fase: Projecte Basic i Executiu
Data: JULIOL 2022
Escala A3: 1:50

Grup de planols:

Detalls d'el-lements

Planol:

Bancs coberta

AJ2022142
Codi del projecte

02.07.07

Namero de planol




Titol del projecte: Promotor: Equip: Ubicacié de la parcel-la: Fase: Projecte Basic | Executiu
LA PAERIA Arquitectura: Francesc Coit i Bonet. S
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI |
" Estructura: Data: JULIOL 2022
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte
Escala A3:

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https:/www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Grup de planols:

Detalls d'el-lements

Planol:

Mobiliari recepcio serveis socials

AJ2022142
Codi del projecte

02.07.08

Namero de planol




03.00.00

index

Visualitzacio

-
% 03.00.11

03.00.12

Visualitzacio

03.01.01

Visualitzacio

Titol del projecte:

PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

Promotor:

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida
CIF: P25151008

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1| 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Equip:
Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.
Estructura:

Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte

Ubicaci6 de la parcel-la:

Fase: Projecte Basic i Executiu
Data: JULIOL 2022
Escala A3:

Grup de planols:

Visualitzacions

Planol: index
AJ2022142 030000
Codi del projecte Numero de planol




Titol del projecte:

EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI

Promotor:

LA PAERIA

@

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1| 25007 | LLeida
https:/www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Equip:
Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.
Estructura:

Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte

Ubicacié de la parcel-la:

Fase Projecte Basic i Executiu
Data: JULIOL 2022
Escala A3:

Grup de planols:

Visualitzacions

Planol:

Visualitzacio

AJ2022142
Codi del projecte

03.00.11

Namero de planol




Titol del projecte:

EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI

Promotor:

LA PAERIA

@

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1| 25007 | LLeida
https:/www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Equip:

Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.

Estructura:
Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte

Ubicacio de la parcel-la:

Fase: Projecte Basic i Executiu
Data: JULIOL 2022
Escala A3:

Grup de planols:

Visualitzacions

Planol: Visualitzacio
AJ2022142 03.00.12
Codi del projecte Numero de planol




11 s e ey

il p—

Titol del projecte:

EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI

Promotor:

LA PAERIA

@

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1| 25007 | LLeida
https:/www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Equip: Ubicacio de la parcel-la:

Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.

Estructura:
Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte

Fase: Projecte Basic i Executiu
Data: JULIOL 2022
Escala A3:

Grup de planols:

Visualitzacions

Planol:

Visualitzacio

AJ2022142
Codi del projecte

03.01.01

Nimero de pianol




. 04.00 Detalls constructius

Titol del projecte:

EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI

Promotor:

LA PAERIA

®

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https:/www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T:973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Equip:
Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.
Estructura:

Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte

Ubicacio de la parcel-la:

Fase: Projecte Basic i Executiu
Data: JULIOL 2022
Escala A3:

Grup de planols:

Planol: index

AJ2022142
Codi del projecte Nimero de planol




C

COBERTES

Co1.

C02.

C03.

C04.

C05.

C06.

Co7.

C08.

C09.

C10.

C11.

PLANTACIO DE PLANTES SELECCIONADES PER A
COBERTES ECOLOGIQUES EXTENSIVES.
RESISTENTS A LA SEQUIA | DE POCA ALGADA,
MESCLADES ADEQUADAMENT PER A CONSEGUIR
UNA VEGETACIO ESTABLE | VARIADA AMB UNA
DENSITAT DE 15 UT/m2

GRAVA DE CANTELL RODAT DE @ 15-25mm PER A
DRENATGE PERIMETRAL | D'IMBORNALS. e:8cm,
AMPLE: 20cm

SUBSRAT ESPECIAL PER A COBERTES EXTENSIVES,
ESTABLE, DE ELEVADA POROSITAT | ALTA
CAPACITAT DRENANT e: 10cm

LAMINA DE FILTRE DE FIBRES DE POLIPROPILE
TERMOSOLDAT TIPUS ZINCO O EQUIVALENT.
PERMEABILITAT: 70l/(m2-s), GRUIX: 0,60mm,
RESISTENCIA CLASSE 2, PES APROX:100g/m2
ELEMENT DE DRENATGE | DE RETENCIO D'AIGUA DE
POLIOLEFINA RECICLADA, RESISTENT A LA
PRESSIO, TIPUS ZINCO FLORADRAIN O EQUIVALENT.
ALTURA: 25mm, PES: 1,6kg/m2 , RESISTENCIA A LA
COMPRESSIO MAX: 270KN/m2.

MANTA PROTECTORA DE RETENCIO D'AIGUA |
NUTRIENTS EN FIBRA SINTETICA TIPUS ZINCO
SSM45 O EQUIVALENT. GRUIX:5mm, PES: 470 g/m2,
FORGA CLASSE 3. RESISTENCIA AL PUNXONAMENT:
<2000 N.

LAMINA ANTIARRELS DE POLIETILE DE ALTA
RESISTENCIA TIPUS ZINCO WSF 40 O EQUIVALENT,
GRUIX APROX. 0,34mm, PES APROX: 320 g/m2,
RESISTENT A MATERIALS BITUMINOSOS, ESTABLE A
RAIGS UV

IMPERMEABILITAZCIO MITJANGANT LAMINA DE PVC
DE 1,2mm DE GRUIX, AMB ARMADURA DE FIL DE
FIBRE DE VIDRE, FLEXIBLE, NO RESISTENT A LA
INTEMPERIE A LA BASE | AMB LAMINA DE PVC DE
1,2mm DE GRUIX ARMADA AMB FIL DE POLIESTER,
FLEXIBLE | RESISTENT A LA INTEMPERIE EN EL
PERIMETRE. LAMINES UNIDES PER TERMOFUSIO
REALITZANT UNA DOBLE SOLDADURA | ACABAT AMB
CORDO DE SEGURETAT DE PVC LiQUID. INCLOU
PERFIL COLAMINAR PER LA FIXACIO PERIMETRAL
DE LA LAMINA, REFORGOS A LES CANTONADES |
EMBOCADURA BABER DE PVC AL DESGUAS.
LAMINA DE FILTRE DE GEOTEXTIL DE POLIESTIRE
TEXTIL DE 300gr/m2.

PLAFO AILLAMENT TERMIC AMB PLAQUES DE LLANA
DE ROCA HIDROFUGA DE 175Kg/M? DE 100mm. DE
GRUIX TOTAL TIPUS LAROC S175 O EQUIVALENT.
PLAFO AILLAMENT TERMIC DE DOBLE DENSITAT DE
180/100Kg/M* AMB CAPA SUPERIOR SOLDABLE DE
100mm. DE GRUIX TOTAL. TIPUS DUROCK ENERGY
SP O EQUIVALENT

C12. BARRERA DE VAPOR DE POLIETILE TRANSPARENT
DE BAIXA DENSITAT (LDPE) e:0.2mm

C13.  REMAT DE XAPA D'ALUMINI DE 1,5 mm. DE GRUIX

C14. XAPA 1 D'ACER GALVANITZAT 1,5 mm. DE GRUIX |
50 cm. DE DESENVOLUPAMENT, PER REMAT |
PROTECCIO D'IMPERMEABILITZACIO.

C15.  XAPA 1 D'ACER GALVANITZAT 1,5 mm. DE GRUIX
DE SEPARACIO DE VEGETACIO | PAVIMENT
TRANSITABLE.

C16. CAIXA DE CONTROL D'ALUMINI RECOBERTA DE
PLASTIC AMB OBERTURES LATERALS PER AL PAS
D'AIGUA PER A COL-LOCAR SOBRE ELS BAIXANTS O
SOBRE GRAVES AMB TAPA D'ACER GALVANITZAT |
PASTIFICADA, DESMONTABLE | TRANSITABLE TIPUS
KS 6/30 DE ZINCO O EQUIVALENT. h:10cm aprox.

C17. BUNERA ANTIGRAVA DOBLE DE PVC.

C18. PAVIMENT DE GRES PORCELLANIC TIPUS C3 DE
60x30cm COLOR A ESCOLLIR PER LA DF.

C19. RASTRELL DE FUSTA TRACTADA CADA 35cm

C20. FALCA DE FUSTA DE NIVELLACIO

C21. CLIP DE PVC SEPARADOR ENTRE TAULONS

E ELEMENTS ESTRUCTURALS

E01. PERFIL D'ACER HEA 160

E02. PERFIL D'ACER HEA 120

E03. FORJAT DE FUSTA LAMINADA ENCOLADA TIPUS CLT DE
140mm 5 CAPES (40+20+20+20+40mm)

E04. PILAR D'ACER TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE
120x80x8mm

E05. BANDA SONORA DE EPDM DE 5-10mm DE
RECOLZAMENT | SEPARACIO ENTRE ESTRUCTURA
METAL-LICA | CLT, TAMBE ENTRE PILARS | ELEMENTS
ESTRUCTURALS QUE TENDEIXIEN A TOCAR-SE, TIPUS
CONNECTBAND DE LA CASA ROTHOBLASS O
EQUIVALENT.

E06. JUNTA HERMETICA

E07. SEGELLAT DE MORTER

E08. SOLERA DE FORMIGO HA25/B/20B/IIA 15cm

Q EQUIPAMENT

Q01. RENTAMANS COL-LECTIU DE DUES SINES D'ACER
INOX DE NOFER O EQUIVALENT AMB POTES
METAL-LIQUES

Q02. INODOR MERIDIEN COMPACTE DE ROCA DE 60cm O
EQUIVALENT.

Q03. PLAT DE DUTXA PORCELLANA ACRILIC AMB FONS
ANTILLISCANT DE 75x75¢m

A ACABATS
AO1.  PINTURA ANTIOXIDANT PER A PERFILS LAMINARS |
ANTIFOSFATAN PER A PERFILS TUBULARS.
A02.  PINTURA IGNIFUGA REI60 / REI30
A03.  PINTURA ESMALT AL AIGUA , ECOLOGICA ,
ACABAT SATINAT
AO4.  ENRAJOLAT CERAMIC DE 10x30 cm.
A05.  VERNIS A L'AIGUA ECOLOGIC, SATINAT.
F FUSTERIES INTERIORS | EXTERIORS
FO1. FUSTERIA D'ALUMINI PRACTICABLE DE DUES
FULLES TIPUS COR70 DE CORTIZO O EQUIVALENT
AMB BANDA PRECOMPRIMIDA DE 4/5mm ENTRE
PREMARC | FUSTERIA | CINTA ADHESIVA ESTANCA
ENTRE PANELL DE FAGANA | PREMARC.
F02. FUSTERIA D'ALUMINI PRACTICABLE DE DUES
FULLES TIPUS COR70 DE CORTIZO O EQUIVALENT
AMB BANDA PRECOMPRIMIDA DE 4/5mm ENTRE
PREMARC | FUSTERIA | CINTA ADHESIVA ESTANCA
ENTRE PANELL DE FACANA | PREMARC. FUSTERIA|
VIDRE REI60
F03. PORTA CORREDISSA DE DUES FULLES DE FUSTA.
DOBLE FULLA DE DM SOBRE BASTIDOR | REBLERT
D'AILLAMENT, FOLRADA AMB HPL 2mm,
CANTONADES IMPERMEABLES
F04. PORTA CORREDISSA D'UNA FULLA DE FUSTA.
DOBLE FULLA DE DM SOBRE BASTIDOR | REBLERT
D'AILLAMENT, FOLRADA AMB HPL 2mm,
CANTONADES IMPERMEABLES
P PAVIMENTS
P01.  PAVIMENT VINILIC HOMOGENI TIPUS TARKETT
ECLIPSE PREMIUM SOFT SAND O EQUIVALENT. 2mm
P02. CAPA AUTONIVELLANT DE 4mm
P03. 2 PLAQUES DE FIBROCIMENT PER A TERRA
FERMACELL O EQUIVALENT DE 2X12mm=24MM.
P04.  AILLAMENT ACUSTIC DE LLANA DE ROCA 20mm
P05. PAVIMENT DE GRES C3 DE 60x30cm.
P06.  SOCOL VINILIC HOMOGENI TIPUS TARKETT ECLIPSE
REMIUM SOFT SANT O EQUIVALENT. h:7cm
P07. PAVIMENT DE FORMIGO FRATASSAT CONTINU AMB
FIBRES DE POLIPROPILE
P08. PAVIMENT DE GRES PORCELLANIC TIPUS C3 DE
60x30cm
P09. PAVIMENT DE GRES PORCELLANIC TIPUS C2 DE
60x30cm
P10.  AILLAMENT TERMIC DE POLIESTIRE EXTRUIT
D'ALTA DENSITAT DE 5¢cm DE GRUIX
P11. GRAVES RECLICLADES
P12. LAMINA SEPARADORA AMB FELTRE DE
POLIPROPILE DE 150g/m2
P13.  SISTEMA DE TRILLATGE DE 30mm REOMPLERT AMB

GRANULAT ACUSTIC TIPUS FERMACELL O
EQUIVALENT.

T TANCAMENTS | FAGANES

T01. PANELLS DE XAPA MICRONERVADA | PRELACADA
D'ACER GALVANITZAT COLOR A ESCOLLIR PER LA
DF.

T02. SUBESTRUCTURA D'ALUMINI DE SOPORTACIO DELS
PANELLS.

T03. PANELL DE FUSTA OSB DE 10mm

T04. DOBLE AILLAMENT AMB PLAQUES DE LLANA DE
ROCA DE 70Kg/M?® DE 200mm, GRUIX TOTAL

T05. LAMINA IMPERMEABLE "TYVECK" (PERMEABLE AL
VAPOR D'AIGUA) e:0.2mm.

T06. PROTECCIO DE PANELL AMB DOBLE PLACA
DE CARTRO-GUIX IGNIFUG e=15+15 mm.

T08. PLACA DE CARTRO-GUIX DIAMANT DE 150mm TIPUS
KNAUF DIAMANT DFH1IR O EQUIVALENT COLLATS A
PLAQUES IGNIFUGES AMB CARGOLS AMB PASTA |
PINTAT

T09. PLAFO MARi DE FUSTA CONTRALAMINADA D'AVET
35MM

T10. MORTER 1:6

T11.  LAMINA SEPARADORA AMB FILTRE DE POLIPROPILE
DE 150g/m2

T12.  GRAVA RECICLADA

T13.  LAMINA ALVEOLAR DRENANT DE SEPARACIO

T14. TUB DE DRENATGE d20mm

T15. PLAFO DE FUSTA CONTRALAMINADA D'AVET 20mm

S SERRALLERIA

S01.  BARANA CONFORMADA PER
PLETINES EN "T" DE 50x50x15mm SEPARATS CADA
2m MALLA ELECTROSOLDADA GALVANITZADA
100x50x3.90

S02.  DAU DE FORMIGO CONFORMAT PER
PLETINES METAL-LIQUES GALVANITZADES PER A
ANCORATGE DE BARANA.

S03. PERFIL DE REMAT EN "U" GALVANITZAT | LACAT DE
6mm.

S04. FULLA FIXE DE XAPA DEPLOYE D'ACER
GALVANITZAT PINTAT AL FORN RAL | MIDES DE LA
CINTA | EL "ULL" A DEFINIR PER LA DF.

S05.  FULLA MOVIL CORREDISSA DEPLOYE D'ACER
GALVANITZAT PINTAT AL FORN RAL | MIDES DE LA
CINTA | EL "ULL" A DEFINIR PER LA DF.

S06.  LINEA DE VIDA

S07. REIXAT DE TRAMEX ACABAT GALVANITZAT COLOR
A DEFINIR PER LA DF. RECOLZADA | ANCLADA A
SUBESTRUCTURA DE TUBULARS METAL-LICS
D'ACER GALVANITZAT.

S08. PORTES BATENTS DE XAPA DEPLOYE D'ACER

GALVANITZAT PINTAT AL FORN RAL | MIDES DE LA
CINTAIEL "ULL" A DEFINIR PER LA DF.

Titol del projecte:

PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

Promotor:

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Equip:

Estructura:
Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte

Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.

icacié de | I-la:
Ubicacié de la parcel-la: Fase:

Projecte Basic i Executiu

Data:

JULIOL 2022

Escala A3:

1:50

Grup de planols:

Detalls constructius

Planol:

Llegenda

AJ2022142
Codi del projecte
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NOTA 1:

PLANOL VALID A EFECTES DE LES SECCIONS
CONSTRUCTIVES. VEURE PLANOLS DE REPLANTEIG 1:50
| DETALLS 1:20 PER REPLANTEIG D'ALGADES | FORATS.

NOTA 2:

TOTS ELS ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS QUE APAREIXEN
EN AQUESTS PLANOLS SON ORIENTATIUS. VEURE
PLANOLS DE LA SERIE "I" PER REPLANTEIG | SITUACIO
DELS ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS | EN CAS D'EXISTIR
CONTRADICCIO CONSULTAR A LAD.F.

NOTA 3:

LES UNITATS D'OBRA DE FUSTERIA METAL.LICA D'ACER |
D'ALUMINI, SERRALLERIA | ALTRES ELEMENTS
SINGULARS INCLOSOS EN AQUEST PROJECTE SERAN
OBJECTE DELS CORRESPONENTS PLANOLS DE TALLER |
MOSTRES A E:1/1 PRESENTATS PEL CONTRACTISTA PER
APROVACIO DE LA DIRECCIO FACULTATIVA.

NOTA 4:

VEURE PLANOLS DE REPLANTEIG | DISTRIBUCIO
D'ARQUITECTURA PER OBTENIR LES DIMENSIONS DELS
ELEMENTS | UNITATS D'OBRA. AQUEST PLANOL NOMES
FA REFERENCIA AL REPLANTEIG DELS ACABATS.
NOTA5:

LES ESPECIFICACIONS DELS MATERIALS | UNITATS
D'OBRA REFERENCIADES ALS PLANOLS ESTAN
COMPLETADES A LA MEMORIA CONSTRUCTIVA | AL
PRESSUPOST DE LES PARTIDES CORRESPONENTS.
NOTA 6:

LES COTES INDICADES EN ELS PLANOLS DE REPLANTEIG
| ACABATS, PODEN NO COINCIDIR AMB LA REALITAT |
PER TANT, SHAURAN DE COMPROVAR A L'OBRA.

NOTA GENERAL 7:

ELS ELEMENTS | UNITATS D'OBRA NO S'HAN DE MEDIR
SOBRE AQUEST PLANOL. LES MIDES OBTINGUDES,
MEDINT A ESCALA SOBRE EL PLANOL,NO PODEN
CONSIDERAR-SE VALIDES.LES DIMENSIONS DEUEN
OBTENIR-SE EXCLUSIVAMENT DELS PLANOLS DE
REPLANTEIG D'ARQUITECTURA | EN CAS DE DUBTE O
MODIFICACIO, A PARTIR DE LES DADES FACILITADES
PER LA DIRECCIO D'OBRA.

NOTA GENERAL 8:

ELS ELEMENTS | UNITATS D'OBRA QUE ES MOSTREN EN
AQUEST PLANOL | QUE NO PERTANYEN A LES
DISCIPLINES DESCRITES A LA CARATULA TINDRAN
UNICAMENT CARACTER INDICATIU.

Titol del projecte:

PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI

EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Equip:

Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.

Estructura:
Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte

Ubicacié de la parcella:

Fase: Projecte Basic i Executiu
Data: JULIOL 2022
Escala A3: 1:50
Grup de planols: Detalls constructius
Planol: Secci6 longitudinal tipus
AJ2022142 04.04.01
Codi del projecte Numero de planol
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NOTA 1:

PLANOL VALID A EFECTES DE LES SECCIONS
CONSTRUCTIVES. VEURE PLANOLS DE REPLANTEIG 1:50
| DETALLS 1:20 PER REPLANTEIG D'ALGADES | FORATS.
NOTA 2:

TOTS ELS ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS QUE APAREIXEN
EN AQUESTS PLANOLS SON ORIENTATIUS. VEURE
PLANOLS DE LA SERIE "I" PER REPLANTEIG | SITUACIO
DELS ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS | EN CAS D'EXISTIR
CONTRADICCIO CONSULTAR A LAD.F.

NOTA 3:

LES UNITATS D'OBRA DE FUSTERIA METAL.LICA D'ACER |
D'ALUMINI, SERRALLERIA | ALTRES ELEMENTS
SINGULARS INCLOSOS EN AQUEST PROJECTE SERAN
OBJECTE DELS CORRESPONENTS PLANOLS DE TALLER |
MOSTRES A E:1/1 PRESENTATS PEL CONTRACTISTA PER
APROVACIO DE LA DIRECCIO FACULTATIVA.

NOTA 4:

VEURE PLANOLS DE REPLANTEIG | DISTRIBUCIO
D'ARQUITECTURA PER OBTENIR LES DIMENSIONS DELS
ELEMENTS | UNITATS D'OBRA. AQUEST PLANOL NOMES
FA REFERENCIA AL REPLANTEIG DELS ACABATS.
NOTA5:

LES ESPECIFICACIONS DELS MATERIALS | UNITATS
D'OBRA REFERENCIADES ALS PLANOLS ESTAN

COMPLETADES A LA MEMORIA CONSTRUCTIVA | AL
PRESSUPOST DE LES PARTIDES CORRESPONENTS.

NOTA 6:

LES COTES INDICADES EN ELS PLANOLS DE REPLANTEIG
| ACABATS, PODEN NO COINCIDIR AMB LA REALITAT |
PER TANT, SHAURAN DE COMPROVAR A L'OBRA.
NOTA GENERAL 7:

ELS ELEMENTS | UNITATS D'OBRA NO S'HAN DE MEDIR
SOBRE AQUEST PLANOL. LES MIDES OBTINGUDES,
MEDINT A ESCALA SOBRE EL PLANOL,NO PODEN
CONSIDERAR-SE VALIDES.LES DIMENSIONS DEUEN
OBTENIR-SE EXCLUSIVAMENT DELS PLANOLS DE
REPLANTEIG D'ARQUITECTURA | EN CAS DE DUBTE O
MODIFICACIO, A PARTIR DE LES DADES FACILITADES
PER LA DIRECCIO D'OBRA.

NOTA GENERAL 8:

ELS ELEMENTS | UNITATS D'OBRA QUE ES MOSTREN EN
AQUEST PLANOL | QUE NO PERTANYEN A LES
DISCIPLINES DESCRITES A LA CARATULA TINDRAN
UNICAMENT CARACTER INDICATIU.
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Titol del projecte: Promotor: Equip: Ubicacié de la parcella:

EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Estructura:

Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.

Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte

Fase: Projecte Basic i Executiu

««SIN

Data: JULIOL 2022

Escala A3: 1:50

Grup de planols: Detalls constructius

Planol: Secci6 transversal tipus

04.04.02

Namero de planol

AJ2022142
Codi del projecte
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NOTA 1:

PLANOL VALID A EFECTES DE LES SECCIONS
CONSTRUCTIVES. VEURE PLANOLS DE REPLANTEIG 1:50
| DETALLS 1:20 PER REPLANTEIG D'ALGADES | FORATS.

NOTA 2:

TOTS ELS ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS QUE APAREIXEN
EN AQUESTS PLANOLS SON ORIENTATIUS. VEURE
PLANOLS DE LA SERIE "I" PER REPLANTEIG | SITUACIO
DELS ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS | EN CAS D'EXISTIR
CONTRADICCIO CONSULTAR A LAD.F.

NOTA 3:

LES UNITATS D'OBRA DE FUSTERIA METAL.LICA D'ACER |
D'ALUMINI, SERRALLERIA | ALTRES ELEMENTS
SINGULARS INCLOSOS EN AQUEST PROJECTE SERAN
OBJECTE DELS CORRESPONENTS PLANOLS DE TALLER |
MOSTRES A E:1/1 PRESENTATS PEL CONTRACTISTA PER
APROVACIO DE LA DIRECCIO FACULTATIVA.

NOTA 4:

VEURE PLANOLS DE REPLANTEIG | DISTRIBUCIO
D'ARQUITECTURA PER OBTENIR LES DIMENSIONS DELS
ELEMENTS | UNITATS D'OBRA. AQUEST PLANOL NOMES
FA REFERENCIA AL REPLANTEIG DELS ACABATS.
NOTA5:

LES ESPECIFICACIONS DELS MATERIALS | UNITATS
D'OBRA REFERENCIADES ALS PLANOLS ESTAN
COMPLETADES A LA MEMORIA CONSTRUCTIVA | AL
PRESSUPOST DE LES PARTIDES CORRESPONENTS.
NOTA 6:

LES COTES INDICADES EN ELS PLANOLS DE REPLANTEIG
| ACABATS, PODEN NO COINCIDIR AMB LA REALITAT |
PER TANT, SHAURAN DE COMPROVAR A L'OBRA.

NOTA GENERAL 7:

ELS ELEMENTS | UNITATS D'OBRA NO S'HAN DE MEDIR
SOBRE AQUEST PLANOL. LES MIDES OBTINGUDES,
MEDINT A ESCALA SOBRE EL PLANOL,NO PODEN
CONSIDERAR-SE VALIDES.LES DIMENSIONS DEUEN
OBTENIR-SE EXCLUSIVAMENT DELS PLANOLS DE
REPLANTEIG D'ARQUITECTURA | EN CAS DE DUBTE O
MODIFICACIO, A PARTIR DE LES DADES FACILITADES
PER LA DIRECCIO D'OBRA.

NOTA GENERAL 8:

ELS ELEMENTS | UNITATS D'OBRA QUE ES MOSTREN EN
AQUEST PLANOL | QUE NO PERTANYEN A LES
DISCIPLINES DESCRITES A LA CARATULA TINDRAN
UNICAMENT CARACTER INDICATIU.

Titol del projecte:

EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI

Promotor:

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Equip:
Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.
Estructura:

Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte

Ubicaci6 de la parcel-la:

SLo1
Fase: Projecte Basic i Executiu
“«SIN

Data: JULIOL 2022

Escala A3: 1:50

Grup de planols: Detalls constructius

Planol: Fagana carrer seccions
AJ2022142 04.04.03
Codi del projecte Numero de planol
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ALCAT INTERIOR

ALO2

ALCAT EXTERIOR

ALO1

NOTA 1:

PLANOL VALID A EFECTES DE LES SECCIONS
CONSTRUCTIVES. VEURE PLANOLS DE REPLANTEIG 1:50
| DETALLS 1:20 PER REPLANTEIG D'ALGADES | FORATS.

NOTA 2:

TOTS ELS ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS QUE APAREIXEN
EN AQUESTS PLANOLS SON ORIENTATIUS. VEURE
PLANOLS DE LA SERIE "I" PER REPLANTEIG | SITUACIO
DELS ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS | EN CAS D'EXISTIR
CONTRADICCIO CONSULTAR A LAD.F.

NOTA 3:

LES UNITATS D'OBRA DE FUSTERIA METAL.LICA D'ACER |
D'ALUMINI, SERRALLERIA | ALTRES ELEMENTS
SINGULARS INCLOSOS EN AQUEST PROJECTE SERAN
OBJECTE DELS CORRESPONENTS PLANOLS DE TALLER |
MOSTRES A E:1/1 PRESENTATS PEL CONTRACTISTA PER
APROVACIO DE LA DIRECCIO FACULTATIVA.

NOTA 4:

VEURE PLANOLS DE REPLANTEIG | DISTRIBUCIO
D'ARQUITECTURA PER OBTENIR LES DIMENSIONS DELS
ELEMENTS | UNITATS D'OBRA. AQUEST PLANOL NOMES
FA REFERENCIA AL REPLANTEIG DELS ACABATS.
NOTA5:

LES ESPECIFICACIONS DELS MATERIALS | UNITATS
D'OBRA REFERENCIADES ALS PLANOLS ESTAN
COMPLETADES A LA MEMORIA CONSTRUCTIVA | AL
PRESSUPOST DE LES PARTIDES CORRESPONENTS.
NOTA 6:

LES COTES INDICADES EN ELS PLANOLS DE REPLANTEIG
| ACABATS, PODEN NO COINCIDIR AMB LA REALITAT |
PER TANT, SHAURAN DE COMPROVAR A L'OBRA.

NOTA GENERAL 7:

ELS ELEMENTS | UNITATS D'OBRA NO S'HAN DE MEDIR
SOBRE AQUEST PLANOL. LES MIDES OBTINGUDES,
MEDINT A ESCALA SOBRE EL PLANOL,NO PODEN
CONSIDERAR-SE VALIDES.LES DIMENSIONS DEUEN
OBTENIR-SE EXCLUSIVAMENT DELS PLANOLS DE
REPLANTEIG D'ARQUITECTURA | EN CAS DE DUBTE O
MODIFICACIO, A PARTIR DE LES DADES FACILITADES
PER LA DIRECCIO D'OBRA.

NOTA GENERAL 8:

ELS ELEMENTS | UNITATS D'OBRA QUE ES MOSTREN EN
AQUEST PLANOL | QUE NO PERTANYEN A LES
DISCIPLINES DESCRITES A LA CARATULA TINDRAN
UNICAMENT CARACTER INDICATIU.

ALOT
Titol del projecte: Promotor: Equip: Ubicacié de la parcel-fa: Fase: Projecte Basic i Executiu
LA PAERIA Arquitectura: Francesc Coit i Bonet. L
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI .

" Estructura: Data: JULIOL 2022
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte

Ajuntament de Lleida Escala A3: 1:50

CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Grup de planols: Detalls constructius

Planol:

Facana carrer algats

AJ2022142
Codi del projecte

04.04.04

Namero de planol



NOTA 1:

PLANOL VALID A EFECTES DE LES SECCIONS
CONSTRUCTIVES. VEURE PLANOLS DE REPLANTEIG 1:50
| DETALLS 1:20 PER REPLANTEIG D'ALGADES | FORATS.

NOTA 2:

- T T T T T T T T T T 2 TOTS ELS ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS QUE APAREIXEN
// 9l = © z EN AQUESTS PLANOLS SON ORIENTATIUS. VEURE
ol O o N \ .
g T - g TTT T =~ o & @ 2 PLANOLS DE LA SERIE "I" PER REPLANTEIG | SITUACIO
| 'I - — — 3 m - 7 g DELS ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS | EN CAS D'EXISTIR
| i 2 e ® ) | L R — 3 CONTRADICCIO CONSULTAR A LA D F.
1 D 19 1 e}
| : : : : 3 NOTA 3:
[ I I I I 3 o LES UNITATS D'OBRA DE FUSTERIA METAL.LICA D'ACER |
| l ! . ! oz ‘ vz D'ALUMINI, SERRALLERIA | ALTRES ELEMENTS
| ! ! ! ! SINGULARS INCLOSOS EN AQUEST PROJECTE SERAN
! ! ! ! OBJECTE DELS CORRESPONENTS PLANOLS DE TALLER |
| i ; ; ; ; MOSTRES A E:1/1 PRESENTATS PEL CONTRACTISTA PER
| - ! ! APROVACIO DE LA DIRECCIO FACULTATIVA.
(=]
I 2 : ; NOTA 4:
N
I 7 : ° VEURE PLANOLS DE REPLANTEIG | DISTRIBUCIO
I e S a ; , , - D'ARQUITECTURA PER OBTENIR LES DIMENSIONS DELS
= IS = N .
I i ! : i = ELEMENTS | UNITATS D'OBRA. AQUEST PLANOL NOMES
| B e —— - H e FA REFERENCIA AL REPLANTEIG DELS ACABATS.
[ S -F-—-—-k fpe g Py e | LS : E ez NOTA5:
I i g b LES ESPECIFICACIONS DELS MATERIALS | UNITATS
l 5 gl B D'OBRA REFERENCIADES ALS PLANOLS ESTAN
L o COMPLETADES A LA MEMORIA CONSTRUCTIVA | AL
\\ B E B PRESSUPOST DE LES PARTIDES CORRESPONENTS.
~_ ] L O Al L) L R dic W _ _ _ NOTA 6:
LES COTES INDICADES EN ELS PLANOLS DE REPLANTEIG
| ACABATS, PODEN NO COINCIDIR AMB LA REALITAT |
PER TANT, SHAURAN DE COMPROVAR A L'OBRA.
— T T = T =T T T T 3:' X
s/ ——= SN ) NOTA GENERAL 7:
/ 1 | s Lo\ g ELS ELEMENTS | UNITATS D'OBRA NO SHAN DE MEDIR
| { 3 ] | | 2 SOBRE AQUEST PLANOL. LES MIDES OBTINGUDES,
! | : | é MEDINT A ESCALA SOBRE EL PLANOL,NO PODEN
| 1= § | | | ) CONSIDERAR-SE VALIDES.LES DIMENSIONS DEUEN
I l\"’ %; ,l ‘ | 3 OBTENIR-SE EXCLUSIVAMENT DELS PLANOLS DE
I N M__Z | | & REPLANTEIG D'ARQUITECTURA | EN CAS DE DUBTE O
| 8 3 | MODIFICACIO, A PARTIR DE LES DADES FACILITADES
| o k| } [ PER LA DIRECCIO D'OBRA.
O =
I 3 2 | I NOTA GENERAL 8;
=
I o ‘ | ELS ELEMENTS | UNITATS D'OBRA QUE ES MOSTREN EN
o \
| NI & o AQUEST PLANOL | QUE NO PERTANYEN ALES
| g = | | 8 DISCIPLINES DESCRITES A LA CARATULA TINDRAN
| 5 g | | @ UNICAMENT CARACTER INDICATIU.
I Olg— I
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Titol del projecte: Promotor: Equip: Ubicaci6 de la parcel-la: Fase: Projecte Basic i Executiu
LA PAERIA Arquitectura: Francesc Coit i Bonet. S L8N
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI Estructura: A )
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructura: Masala Consulors Data: JULIOL 2022
Miquel Angel Sala - Arquitecte
Ajuntament de Lleida Escala A3: 1:50
CIF: P2515100B
Dades gie contacte: . Grup de planols: Detalls constructius
Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300 Planol: Faganainterior seccions
Perngse coce S B A 040405
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S03

S04 |S05

S01

ALCAT INTERIOR PASSERA

ALO4

ALCAT EXTERIOR

ALO3

NOTA 1:

PLANOL VALID A EFECTES DE LES SECCIONS
CONSTRUCTIVES. VEURE PLANOLS DE REPLANTEIG 1:50
| DETALLS 1:20 PER REPLANTEIG D'ALGADES | FORATS.

NOTA 2:

TOTS ELS ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS QUE APAREIXEN
EN AQUESTS PLANOLS SON ORIENTATIUS. VEURE
PLANOLS DE LA SERIE "I" PER REPLANTEIG | SITUACIO
DELS ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS | EN CAS D'EXISTIR
CONTRADICCIO CONSULTAR ALAD.F.

NOTA 3:

LES UNITATS D'OBRA DE FUSTERIA METAL LICA D'ACER |
D'ALUMINI, SERRALLERIA | ALTRES ELEMENTS
SINGULARS INCLOSOS EN AQUEST PROJECTE SERAN
OBJECTE DELS CORRESPONENTS PLANOLS DE TALLER||
MOSTRES A E:1/1 PRESENTATS PEL CONTRACTISTA PER
APROVACIO DE LA DIRECCIO FACULTATIVA.

NOTA 4:

VEURE PLANOLS DE REPLANTEIG | DISTRIBUCIO
D'ARQUITECTURA PER OBTENIR LES DIMENSIONS DELS
ELEMENTS | UNITATS D'OBRA. AQUEST PLANOL NOMES
FA REFERENCIA AL REPLANTEIG DELS ACABATS.
NOTA5:

LES ESPECIFICACIONS DELS MATERIALS | UNITATS
D'OBRA REFERENCIADES ALS PLANOLS ESTAN
COMPLETADES A LA MEMORIA CONSTRUCTIVA | AL
PRESSUPOST DE LES PARTIDES CORRESPONENTS.
NOTA 6:

LES COTES INDICADES EN ELS PLANOLS DE REPLANTEIG
| ACABATS, PODEN NO COINCIDIR AMB LA REALITAT |
PER TANT, S'HAURAN DE COMPROVAR A L'OBRA.

NOTA GENERAL 7:

ELS ELEMENTS | UNITATS D'OBRA NO S'HAN DE MEDIR
SOBRE AQUEST PLANOL. LES MIDES OBTINGUDES,
MEDINT A ESCALA SOBRE EL PLANOL,NO PODEN
CONSIDERAR-SE VALIDES.LES DIMENSIONS DEUEN
OBTENIR-SE EXCLUSIVAMENT DELS PLANOLS DE
REPLANTEIG D'ARQUITECTURA | EN CAS DE DUBTE O
MODIFICACIO, A PARTIR DE LES DADES FACILITADES
PER LA DIRECCIO D'OBRA.

NOTA GENERAL 8:

ELS ELEMENTS | UNITATS D'OBRA QUE ES MOSTREN EN
AQUEST PLANOL | QUE NO PERTANYEN A LES
DISCIPLINES DESCRITES A LA CARATULA TINDRAN
UNICAMENT CARACTER INDICATIU.

Titol del projecte:

PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

Promotor:

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Equip:
Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.
Estructura:

Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte

Ubicacié de la parcel-la:

R

Fase: Projecte Basic i Executiu

Data: JULIOL 2022

Escala A3: 1:50

Grup de planols: Detalls constructius

Planol: Fagana interior algats

04.04.06

Namero de planol

AJ2022142
Codi del projecte




NOTA 1:

PLANOL VALID A EFECTES DE LES SECCIONS
CONSTRUCTIVES. VEURE PLANOLS DE REPLANTEIG 1:50
| DETALLS 1:20 PER REPLANTEIG D'ALGADES | FORATS.

NOTA 2:

TOTS ELS ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS QUE APAREIXEN
___________ . T — — . — — EN AQUESTS PLANOLS SON ORIENTATIUS. VEURE
| PLANOLS DE LA SERIE "I" PER REPLANTEIG | SITUACIO
DELS ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS I EN CAS D'EXISTIR
CONTRADICCIO CONSULTAR ALADF.
NOTA 3:

I

I

| LES UNITATS D'OBRA DE FUSTERIA METAL LICA D'ACER |

| D'ALUMINI, SERRALLERIA | ALTRES ELEMENTS
SINGULARS INCLOSOS EN AQUEST PROJECTE SERAN

I OBJECTE DELS CORRESPONENTS PLANOLS DE TALLER |

: MOSTRES A E:1/1 PRESENTATS PEL CONTRACTISTA PER

|

|

|

I

I

N
7

ST010
SECCIO TRANSVERSAL

APROVACIO DE LA DIRECCIO FACULTATIVA.
NOTA 4:

VEURE PLANOLS DE REPLANTEIG | DISTRIBUCIO
D'ARQUITECTURA PER OBTENIR LES DIMENSIONS DELS
ELEMENTS | UNITATS D'OBRA. AQUEST PLANOL NOMES
FA REFERENCIA AL REPLANTEIG DELS ACABATS.
NOTA5:

LES ESPECIFICACIONS DELS MATERIALS | UNITATS
/ D'OBRA REFERENCIADES ALS PLANOLS ESTAN

/ COMPLETADES A LA MEMORIA CONSTRUCTIVA | AL
S s s il - e e e e e - PRESSUPOST DE LES PARTIDES CORRESPONENTS.,

NOTA 6:

LES COTES INDICADES EN ELS PLANOLS DE REPLANTEIG
| ACABATS, PODEN NO COINCIDIR AMB LA REALITAT |
PER TANT, SHAURAN DE COMPROVAR A L'OBRA.

NOTA GENERAL 7:

ELS ELEMENTS | UNITATS D'OBRA NO S'HAN DE MEDIR
SOBRE AQUEST PLANOL. LES MIDES OBTINGUDES,
MEDINT A ESCALA SOBRE EL PLANOL,NO PODEN
CONSIDERAR-SE VALIDES.LES DIMENSIONS DEUEN
OBTENIR-SE EXCLUSIVAMENT DELS PLANOLS DE
REPLANTEIG D'ARQUITECTURA | EN CAS DE DUBTE O
MODIFICACIO, A PARTIR DE LES DADES FACILITADES
PER LA DIRECCIO D'OBRA.

NOTA GENERAL 8:

ELS ELEMENTS | UNITATS D'OBRA QUE ES MOSTREN EN
AQUEST PLANOL | QUE NO PERTANYEN A LES
DISCIPLINES DESCRITES A LA CARATULA TINDRAN
UNICAMENT CARACTER INDICATIU.
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Titol del projecte: Promotor: Equip: Ubicaci¢ de la parcel-la: . Sein :
proj quip P Fase: Projecte Basic i Executiu
Arquitectura: Francesc Coit i Bonet. SN

PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

Estructura:
Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte

Data: JULIOL 2022

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Escala A3: 1:50

Dades de contacte:
Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat

Grup de planols: Detalls constructius

paeria@paeria.cat

T:973 7 \
973 700 300 Planol: Fagana tester seccions

Persona de contacte: Ll 5 OAN i AJ2022142 04.04.07
Sergi Gimeno 4T e LA Codi del projects Namero de pianol
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PR

S03

T01

S03

T01
/

S04 |S05

T09

7N

e — = —_ — —

|| RS

ALCAT INTERIOR

ALO6

ALCAT EXTERIOR

ALO5

NOTA 1:

PLANOL VALID A EFECTES DE LES SECCIONS
CONSTRUCTIVES. VEURE PLANOLS DE REPLANTEIG 1:50
| DETALLS 1:20 PER REPLANTEIG D'ALGADES | FORATS.

NOTA 2:

TOTS ELS ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS QUE APAREIXEN
EN AQUESTS PLANOLS SON ORIENTATIUS. VEURE
PLANOLS DE LA SERIE "I" PER REPLANTEIG | SITUACIO
DELS ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS | EN CAS D'EXISTIR
CONTRADICCIO CONSULTAR A LAD.F.

NOTA 3:

LES UNITATS D'OBRA DE FUSTERIA METAL.LICA D'ACER |
D'ALUMINI, SERRALLERIA | ALTRES ELEMENTS
SINGULARS INCLOSOS EN AQUEST PROJECTE SERAN
OBJECTE DELS CORRESPONENTS PLANOLS DE TALLER |
MOSTRES A E:1/1 PRESENTATS PEL CONTRACTISTA PER
APROVACIO DE LA DIRECCIO FACULTATIVA.

NOTA 4:

VEURE PLANOLS DE REPLANTEIG | DISTRIBUCIO
D'ARQUITECTURA PER OBTENIR LES DIMENSIONS DELS
ELEMENTS | UNITATS D'OBRA. AQUEST PLANOL NOMES
FA REFERENCIA AL REPLANTEIG DELS ACABATS.
NOTA5:

LES ESPECIFICACIONS DELS MATERIALS | UNITATS
D'OBRA REFERENCIADES ALS PLANOLS ESTAN
COMPLETADES A LA MEMORIA CONSTRUCTIVA | AL
PRESSUPOST DE LES PARTIDES CORRESPONENTS.
NOTA 6:

LES COTES INDICADES EN ELS PLANOLS DE REPLANTEIG
| ACABATS, PODEN NO COINCIDIR AMB LA REALITAT |
PER TANT, SHAURAN DE COMPROVAR A L'OBRA.

NOTA GENERAL 7:

ELS ELEMENTS | UNITATS D'OBRA NO S'HAN DE MEDIR
SOBRE AQUEST PLANOL. LES MIDES OBTINGUDES,
MEDINT A ESCALA SOBRE EL PLANOL,NO PODEN
CONSIDERAR-SE VALIDES.LES DIMENSIONS DEUEN
OBTENIR-SE EXCLUSIVAMENT DELS PLANOLS DE
REPLANTEIG D'ARQUITECTURA | EN CAS DE DUBTE O
MODIFICACIO, A PARTIR DE LES DADES FACILITADES
PER LA DIRECCIO D'OBRA.

NOTA GENERAL 8:

ELS ELEMENTS | UNITATS D'OBRA QUE ES MOSTREN EN
AQUEST PLANOL | QUE NO PERTANYEN A LES
DISCIPLINES DESCRITES A LA CARATULA TINDRAN
UNICAMENT CARACTER INDICATIU.

]ALOS

Titol del projecte:

PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

Promotor:

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Equip:
Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.
Estructura:

Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte

Ubicaci6 de la parcel-la:

Fase: Projecte Basic i Executiu
“«SIN

Data: JULIOL 2022

Escala A3: 1:50

Grup de planols: Detalls constructius

Planol:

Facana tester algats

AJ2022142
Codi del projecte

04.04.08

Namero de planol
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ST06 SECCIO TRANSVERSAL 06

NOTA 1:

PLANOL VALID A EFECTES DE LES SECCIONS
CONSTRUCTIVES. VEURE PLANOLS DE REPLANTEIG 1:50
| DETALLS 1:20 PER REPLANTEIG D'ALGADES | FORATS.

NOTA 2:

TOTS ELS ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS QUE APAREIXEN
EN AQUESTS PLANOLS SON ORIENTATIUS. VEURE
PLANOLS DE LA SERIE "I" PER REPLANTEIG | SITUACIO
DELS ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS | EN CAS D'EXISTIR
CONTRADICCIO CONSULTAR A LAD.F.

NOTA 3:

LES UNITATS D'OBRA DE FUSTERIA METAL.LICA D'ACER |
D'ALUMINI, SERRALLERIA | ALTRES ELEMENTS
SINGULARS INCLOSOS EN AQUEST PROJECTE SERAN
OBJECTE DELS CORRESPONENTS PLANOLS DE TALLER |
MOSTRES A E:1/1 PRESENTATS PEL CONTRACTISTA PER
APROVACIO DE LA DIRECCIO FACULTATIVA.

NOTA 4:

VEURE PLANOLS DE REPLANTEIG | DISTRIBUCIO
D'ARQUITECTURA PER OBTENIR LES DIMENSIONS DELS
ELEMENTS | UNITATS D'OBRA. AQUEST PLANOL NOMES
FA REFERENCIA AL REPLANTEIG DELS ACABATS.
NOTA5:

LES ESPECIFICACIONS DELS MATERIALS | UNITATS
D'OBRA REFERENCIADES ALS PLANOLS ESTAN
COMPLETADES A LA MEMORIA CONSTRUCTIVA | AL
PRESSUPOST DE LES PARTIDES CORRESPONENTS.
NOTA 6:

LES COTES INDICADES EN ELS PLANOLS DE REPLANTEIG
| ACABATS, PODEN NO COINCIDIR AMB LA REALITAT |
PER TANT, SHAURAN DE COMPROVAR A L'OBRA.

NOTA GENERAL 7:

ELS ELEMENTS | UNITATS D'OBRA NO S'HAN DE MEDIR
SOBRE AQUEST PLANOL. LES MIDES OBTINGUDES,
MEDINT A ESCALA SOBRE EL PLANOL,NO PODEN
CONSIDERAR-SE VALIDES.LES DIMENSIONS DEUEN
OBTENIR-SE EXCLUSIVAMENT DELS PLANOLS DE
REPLANTEIG D'ARQUITECTURA | EN CAS DE DUBTE O
MODIFICACIO, A PARTIR DE LES DADES FACILITADES
PER LA DIRECCIO D'OBRA.

NOTA GENERAL 8:

ELS ELEMENTS | UNITATS D'OBRA QUE ES MOSTREN EN
AQUEST PLANOL | QUE NO PERTANYEN A LES
DISCIPLINES DESCRITES A LA CARATULA TINDRAN
UNICAMENT CARACTER INDICATIU.

Titol del projecte:

EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI

Promotor:

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Equip:
Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.
Estructura:

Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte

Ubicaci6 de la parcel-la:

Fase: Projecte Basic i Executiu
“«SIN

Data: JULIOL 2022

Escala A3: 1:20

Grup de planols: Detalls constructius

Planol: seccions
AJ2022142 04.04.09
Codi del projecte Numero de planol




/ __ \ NOTA 1:

| PLANOL VALID A EFECTES DE LES SECCIONS
: CONSTRUCTIVES. VEURE PLANOLS DE REPLANTEIG 1:50
|

C10 |CO9 |CO8 |C07 |C06 |CO5 |C04 |CO3 |CO1

| DETALLS 1:20 PER REPLANTEIG D'ALGADES | FORATS.
NOTA 2:

TOTS ELS ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS QUE APAREIXEN
EN AQUESTS PLANOLS SON ORIENTATIUS. VEURE
PLANOLS DE LA SERIE "I PER REPLANTEIG | SITUACIO
DELS ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS | EN CAS DEXISTIR
CONTRADICCIO CONSULTAR A LA DF.
< 06 S ; NOTA 3:

To1 D 0= POTIP VTS0V OO LES UNITATS D'OBRA DE FUSTERIA METAL.LICA D'ACER |
I D'ALUMINI, SERRALLERIA | ALTRES ELEMENTS
I SINGULARS INCLOSOS EN AQUEST PROJECTE SERAN
| OBJECTE DELS CORRESPONENTS PLANOLS DE TALLER |

MOSTRES A E:1/1 PRESENTATS PEL CONTRACTISTA PER
| APROVACIO DE LA DIRECCIO FACULTATIVA.
: NOTA 4:
I

C02 |S06

T02

U3

T04

Ik A05

%

T05

T06

VEURE PLANOLS DE REPLANTEIG | DISTRIBUCIO
D'ARQUITECTURA PER OBTENIR LES DIMENSIONS DELS
ELEMENTS | UNITATS D'OBRA. AQUEST PLANOL NOMES
FA REFERENCIA AL REPLANTEIG DELS ACABATS.
NOTA5:

LES ESPECIFICACIONS DELS MATERIALS | UNITATS
D'OBRA REFERENCIADES ALS PLANOLS ESTAN
COMPLETADES A LA MEMORIA CONSTRUCTIVA | AL
l PRESSUPOST DE LES PARTIDES CORRESPONENTS.
NOTA 6:

LES COTES INDICADES EN ELS PLANOLS DE REPLANTEIG
| ACABATS, PODEN NO COINCIDIR AMB LA REALITAT |
PER TANT, SHAURAN DE COMPROVAR A L'OBRA.

NOTA GENERAL 7:

ELS ELEMENTS | UNITATS D'OBRA NO S'HAN DE MEDIR
SOBRE AQUEST PLANOL. LES MIDES OBTINGUDES,
MEDINT A ESCALA SOBRE EL PLANOL,NO PODEN
CONSIDERAR-SE VALIDES.LES DIMENSIONS DEUEN
OBTENIR-SE EXCLUSIVAMENT DELS PLANOLS DE
REPLANTEIG D'ARQUITECTURA | EN CAS DE DUBTE O
ST11 SECCIO TRANSVERSAL 11 MODIFICACIO, A PARTIR DE LES DADES FACILITADES
PER LA DIRECCIO D'OBRA.

N\ NOTA GENERAL 8:

ELS ELEMENTS | UNITATS D'OBRA QUE ES MOSTREN EN
AQUEST PLANOL | QUE NO PERTANYEN A LES
DISCIPLINES DESCRITES A LA CARATULA TINDRAN
UNICAMENT CARACTER INDICATIU.
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Titol del projecte: Promotor: Equip: Ubicacié de la parcel-fa: Fase: Projecte Basic i Executiu
LA PAERIA Arquitectura: Francesc Coit i Bonet. S SN
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI . A
" Estructura: Data: JULIOL 2022
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte

Ajuntament de Lleida Escala A3: 1:20

CIF: P2515100B
Dades de contacte: Grup de planols: Detalls constructius

Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat

paeria@paeria.cat

T: 973 700 300 Planol: seccions
Persona de contacte: AL O . _m. s ..“ : : 04.04.10

Sergi Gimeno 4 [ AT c/:ﬁg?;;;g\e Namero de planol
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PLANTA

NOTA 1:

PLANOL VALID A EFECTES DE LES SECCIONS
CONSTRUCTIVES. VEURE PLANOLS DE REPLANTEIG 1:50
| DETALLS 1:20 PER REPLANTEIG D'ALGADES | FORATS.

NOTA 2:

TOTS ELS ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS QUE APAREIXEN
EN AQUESTS PLANOLS SON ORIENTATIUS. VEURE
PLANOLS DE LA SERIE "I" PER REPLANTEIG | SITUACIO
DELS ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS | EN CAS D'EXISTIR
CONTRADICCIO CONSULTAR A LAD.F.

NOTA 3:

LES UNITATS D'OBRA DE FUSTERIA METAL.LICA D'ACER |
D'ALUMINI, SERRALLERIA | ALTRES ELEMENTS
SINGULARS INCLOSOS EN AQUEST PROJECTE SERAN
OBJECTE DELS CORRESPONENTS PLANOLS DE TALLER |
MOSTRES A E:1/1 PRESENTATS PEL CONTRACTISTA PER
APROVACIO DE LA DIRECCIO FACULTATIVA.

NOTA 4:

VEURE PLANOLS DE REPLANTEIG | DISTRIBUCIO
D'ARQUITECTURA PER OBTENIR LES DIMENSIONS DELS
ELEMENTS | UNITATS D'OBRA. AQUEST PLANOL NOMES
FA REFERENCIA AL REPLANTEIG DELS ACABATS.
NOTA5:

LES ESPECIFICACIONS DELS MATERIALS | UNITATS
D'OBRA REFERENCIADES ALS PLANOLS ESTAN
COMPLETADES A LA MEMORIA CONSTRUCTIVA | AL
PRESSUPOST DE LES PARTIDES CORRESPONENTS.
NOTA 6:

LES COTES INDICADES EN ELS PLANOLS DE REPLANTEIG
| ACABATS, PODEN NO COINCIDIR AMB LA REALITAT |
PER TANT, SHAURAN DE COMPROVAR A L'OBRA.

NOTA GENERAL 7:

ELS ELEMENTS | UNITATS D'OBRA NO S'HAN DE MEDIR
SOBRE AQUEST PLANOL. LES MIDES OBTINGUDES,
MEDINT A ESCALA SOBRE EL PLANOL,NO PODEN
CONSIDERAR-SE VALIDES.LES DIMENSIONS DEUEN
OBTENIR-SE EXCLUSIVAMENT DELS PLANOLS DE
REPLANTEIG D'ARQUITECTURA | EN CAS DE DUBTE O
MODIFICACIO, A PARTIR DE LES DADES FACILITADES
PER LA DIRECCIO D'OBRA.

NOTA GENERAL 8:

ELS ELEMENTS | UNITATS D'OBRA QUE ES MOSTREN EN
AQUEST PLANOL | QUE NO PERTANYEN A LES
DISCIPLINES DESCRITES A LA CARATULA TINDRAN
UNICAMENT CARACTER INDICATIU.

Titol del projecte:

PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

Promotor:

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Equip:
Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.
Estructura:

Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte

Ubicaci6 de la parcel-la:

Fase: Projecte Basic i Executiu
“«SIN

Data: JULIOL 2022

Escala A3: 1:50

Grup de planols: Detalls constructius

Planol: Planta tipus
AJ2022142 04.04.11
Codi del projecte Numero de planol




T01 1702

PLANTA

NOTA 1:

PLANOL VALID A EFECTES DE LES SECCIONS
CONSTRUCTIVES. VEURE PLANOLS DE REPLANTEIG 1:50
| DETALLS 1:20 PER REPLANTEIG D'ALGADES | FORATS.

NOTA 2:

TOTS ELS ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS QUE APAREIXEN
EN AQUESTS PLANOLS SON ORIENTATIUS. VEURE
PLANOLS DE LA SERIE "I" PER REPLANTEIG | SITUACIO
DELS ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS | EN CAS D'EXISTIR
CONTRADICCIO CONSULTAR A LAD.F.

NOTA 3:

LES UNITATS D'OBRA DE FUSTERIA METAL.LICA D'ACER |
D'ALUMINI, SERRALLERIA | ALTRES ELEMENTS
SINGULARS INCLOSOS EN AQUEST PROJECTE SERAN
OBJECTE DELS CORRESPONENTS PLANOLS DE TALLER |
MOSTRES A E:1/1 PRESENTATS PEL CONTRACTISTA PER
APROVACIO DE LA DIRECCIO FACULTATIVA.

NOTA 4:

VEURE PLANOLS DE REPLANTEIG | DISTRIBUCIO
D'ARQUITECTURA PER OBTENIR LES DIMENSIONS DELS
ELEMENTS | UNITATS D'OBRA. AQUEST PLANOL NOMES
FA REFERENCIA AL REPLANTEIG DELS ACABATS.
NOTA5:

LES ESPECIFICACIONS DELS MATERIALS | UNITATS
D'OBRA REFERENCIADES ALS PLANOLS ESTAN
COMPLETADES A LA MEMORIA CONSTRUCTIVA | AL
PRESSUPOST DE LES PARTIDES CORRESPONENTS.
NOTA 6:

LES COTES INDICADES EN ELS PLANOLS DE REPLANTEIG
| ACABATS, PODEN NO COINCIDIR AMB LA REALITAT |
PER TANT, SHAURAN DE COMPROVAR A L'OBRA.

NOTA GENERAL 7:

ELS ELEMENTS | UNITATS D'OBRA NO S'HAN DE MEDIR
SOBRE AQUEST PLANOL. LES MIDES OBTINGUDES,
MEDINT A ESCALA SOBRE EL PLANOL,NO PODEN
CONSIDERAR-SE VALIDES.LES DIMENSIONS DEUEN
OBTENIR-SE EXCLUSIVAMENT DELS PLANOLS DE
REPLANTEIG D'ARQUITECTURA | EN CAS DE DUBTE O
MODIFICACIO, A PARTIR DE LES DADES FACILITADES
PER LA DIRECCIO D'OBRA.

NOTA GENERAL 8:

ELS ELEMENTS | UNITATS D'OBRA QUE ES MOSTREN EN
AQUEST PLANOL | QUE NO PERTANYEN A LES
DISCIPLINES DESCRITES A LA CARATULA TINDRAN
UNICAMENT CARACTER INDICATIU.

Titol del projecte:

EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI

Promotor:

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Equip:
Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.
Estructura:

Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte

Ubicaci6 de la parcel-la:

Fase: Projecte Basic i Executiu
“«SIN

Data: JULIOL 2022

Escala A3: 1:20

Grup de planols: Detalls constructius

Planol: detalls planta
AJ2022142 04.04.12
Codi del projecte Namero de planol
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PLANTA

NOTA 1:

PLANOL VALID A EFECTES DE LES SECCIONS
CONSTRUCTIVES. VEURE PLANOLS DE REPLANTEIG 1:50
| DETALLS 1:20 PER REPLANTEIG D'ALGADES | FORATS.

NOTA 2:

TOTS ELS ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS QUE APAREIXEN
EN AQUESTS PLANOLS SON ORIENTATIUS. VEURE
PLANOLS DE LA SERIE "I" PER REPLANTEIG | SITUACIO
DELS ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS | EN CAS D'EXISTIR
CONTRADICCIO CONSULTAR A LAD.F.

NOTA 3:

LES UNITATS D'OBRA DE FUSTERIA METAL.LICA D'ACER |
D'ALUMINI, SERRALLERIA | ALTRES ELEMENTS
SINGULARS INCLOSOS EN AQUEST PROJECTE SERAN
OBJECTE DELS CORRESPONENTS PLANOLS DE TALLER |
MOSTRES A E:1/1 PRESENTATS PEL CONTRACTISTA PER
APROVACIO DE LA DIRECCIO FACULTATIVA.

NOTA 4:

VEURE PLANOLS DE REPLANTEIG | DISTRIBUCIO
D'ARQUITECTURA PER OBTENIR LES DIMENSIONS DELS
ELEMENTS | UNITATS D'OBRA. AQUEST PLANOL NOMES
FA REFERENCIA AL REPLANTEIG DELS ACABATS.
NOTA5:

LES ESPECIFICACIONS DELS MATERIALS | UNITATS
D'OBRA REFERENCIADES ALS PLANOLS ESTAN
COMPLETADES A LA MEMORIA CONSTRUCTIVA | AL
PRESSUPOST DE LES PARTIDES CORRESPONENTS.
NOTA 6:

LES COTES INDICADES EN ELS PLANOLS DE REPLANTEIG
| ACABATS, PODEN NO COINCIDIR AMB LA REALITAT |
PER TANT, SHAURAN DE COMPROVAR A L'OBRA.

NOTA GENERAL 7:

ELS ELEMENTS | UNITATS D'OBRA NO S'HAN DE MEDIR
SOBRE AQUEST PLANOL. LES MIDES OBTINGUDES,
MEDINT A ESCALA SOBRE EL PLANOL,NO PODEN
CONSIDERAR-SE VALIDES.LES DIMENSIONS DEUEN
OBTENIR-SE EXCLUSIVAMENT DELS PLANOLS DE
REPLANTEIG D'ARQUITECTURA | EN CAS DE DUBTE O
MODIFICACIO, A PARTIR DE LES DADES FACILITADES
PER LA DIRECCIO D'OBRA.

NOTA GENERAL 8:

ELS ELEMENTS | UNITATS D'OBRA QUE ES MOSTREN EN
AQUEST PLANOL | QUE NO PERTANYEN A LES
DISCIPLINES DESCRITES A LA CARATULA TINDRAN
UNICAMENT CARACTER INDICATIU.

Titol del projecte:

EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI

Promotor:

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Equip:
Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.
Estructura:

Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte

Ubicaci6 de la parcel-la:

Fase: Projecte Basic i Executiu
“«SIN

Data: JULIOL 2022

Escala A3: 1:20

Grup de planols: Detalls constructius

Planol: detalls planta
AJ2022142 04.04.13
Codi del projecte Namero de planol




PLANTA

NOTA 1:

PLANOL VALID A EFECTES DE LES SECCIONS
CONSTRUCTIVES. VEURE PLANOLS DE REPLANTEIG 1:50
| DETALLS 1:20 PER REPLANTEIG D'ALGADES | FORATS.

NOTA 2:

TOTS ELS ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS QUE APAREIXEN
EN AQUESTS PLANOLS SON ORIENTATIUS. VEURE
PLANOLS DE LA SERIE "I" PER REPLANTEIG | SITUACIO
DELS ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS | EN CAS D'EXISTIR
CONTRADICCIO CONSULTAR A LAD.F.

NOTA 3:

LES UNITATS D'OBRA DE FUSTERIA METAL.LICA D'ACER |
D'ALUMINI, SERRALLERIA | ALTRES ELEMENTS
SINGULARS INCLOSOS EN AQUEST PROJECTE SERAN
OBJECTE DELS CORRESPONENTS PLANOLS DE TALLER |
MOSTRES A E:1/1 PRESENTATS PEL CONTRACTISTA PER
APROVACIO DE LA DIRECCIO FACULTATIVA.

NOTA 4:

VEURE PLANOLS DE REPLANTEIG | DISTRIBUCIO
D'ARQUITECTURA PER OBTENIR LES DIMENSIONS DELS
ELEMENTS | UNITATS D'OBRA. AQUEST PLANOL NOMES
FA REFERENCIA AL REPLANTEIG DELS ACABATS.
NOTA5:

LES ESPECIFICACIONS DELS MATERIALS | UNITATS
D'OBRA REFERENCIADES ALS PLANOLS ESTAN
COMPLETADES A LA MEMORIA CONSTRUCTIVA | AL
PRESSUPOST DE LES PARTIDES CORRESPONENTS.
NOTA 6:

LES COTES INDICADES EN ELS PLANOLS DE REPLANTEIG
| ACABATS, PODEN NO COINCIDIR AMB LA REALITAT |
PER TANT, SHAURAN DE COMPROVAR A L'OBRA.

NOTA GENERAL 7:

ELS ELEMENTS | UNITATS D'OBRA NO S'HAN DE MEDIR
SOBRE AQUEST PLANOL. LES MIDES OBTINGUDES,
MEDINT A ESCALA SOBRE EL PLANOL,NO PODEN
CONSIDERAR-SE VALIDES.LES DIMENSIONS DEUEN
OBTENIR-SE EXCLUSIVAMENT DELS PLANOLS DE
REPLANTEIG D'ARQUITECTURA | EN CAS DE DUBTE O
MODIFICACIO, A PARTIR DE LES DADES FACILITADES
PER LA DIRECCIO D'OBRA.

NOTA GENERAL 8:

ELS ELEMENTS | UNITATS D'OBRA QUE ES MOSTREN EN
AQUEST PLANOL | QUE NO PERTANYEN A LES
DISCIPLINES DESCRITES A LA CARATULA TINDRAN
UNICAMENT CARACTER INDICATIU.

Titol del projecte:

EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI

Promotor:

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Equip:
Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.
Estructura:

Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte

Ubicaci6 de la parcel-la:

Fase: Projecte Basic i Executiu
“«SIN

Data: JULIOL 2022

Escala A3: 1:20

Grup de planols: Detalls constructius

Planol: detalls planta
AJ2022142 04.04.14
Codi del projecte Namero de planol




. 05.00 Planols d'estructura

Titol del projecte:

EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI

Promotor:

LA PAERIA

®

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https:/www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T:973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Equip:
Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.
Estructura:

Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte

Ubicacio de la parcel-la:

Fase: Projecte Basic i Executiu
Data: JULIOL 2022
Escala A3:

Grup de planols:

Planol: index

AJ2022142
Codi del projecte Nimero de planol
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Titol del projecte:

PROJECTE BASIC | EXECUTIU DE PROJECTE D'EDIFICI
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)




MASALA|[ S 2 A ACE LLISTAT DE REVISIONS CARACTERISTIQUES DEL FORIAT CARACTERISTIQUES DEL FORIAT MADERA LAMINADA ENCOLADA CONTROL DE LA ESTRUCTURA METALICA S 275-R SOLDADURA EN ANGULO SOLDADURA A TOPE
pe— - - - T ZONA: Forjat inferior madul ZONA: Forjat superior modul CLASE RESISTENTE: GL24h :i’]’:cfcfl‘:r"e:cf)‘:":‘jgf"Pl‘;gf;a(:’e'eéf: dlec"‘u'::SS:?:;ep"‘;fd"e"g"aégl ifﬁg‘;ﬁ’é” los siguientes controles Los cordones de soldadura en angulo no Los cordones de soldadura a tope serdn PENETRACION PARCIAL  PENETRACION TOTAL
[REV| DATA | - " - i ; : ificados tendra ta "g" d inuos d tracion total ial y I == et o1
Projecte dedifici modular residencial per a 1 | 2022.04.06 [Entrega vO1 Tipus de forjat: Fusta Tipus de forjat: Xapa plegada PROPIEDADES MINIMAS SEGUN CTE ~Perfiles y chapas DB SE-A, UNE-EN 10025-2:2006, 10210-1:2007, 10219-1:2007 Pavuiiog e?;::"o:ag”m‘gf s Eha:as A Ef‘:p'::‘fe Disoraran ;ﬂ?:r“edﬁﬂ‘i’:ﬁ; yies b g £
emergéncies temporals i urgéndies i centre : 14cm <4mm RESISTENCIA CARACTERISTICA -Soldaduras DB SE-A, UNE-EN 14555:2008, 287-1:2004 en contacto y d A B Ani = :
i - it o iy y de 0.6 el grosor "A" si se mecanicos. S= A
mcullda Flexion 24 N/mm? 1.- Tolerancias: se cumpliran las restricciones indicadas en el apartado 11 del CTE DB SE-A replizan por las dos caras ¥ asox| | s
Traccion paralela: 14,0 N/mm2 2.- Comprobacion de forma (una cada 5 vigas): . Es valida la modificacién de los . L 2mm AL
PLANOL 0 e 0,50 kN/m? e 0,20 kN/m2 Traccién perpendicular: 0,35 N/mm2 ~Cuando los perfiles recojan elementos dafiables, no se admitiran flechas superiores a L/500. Cuando se produzcan encuentros entre tres B>A procedimientos si se adaptan  CTE DB SE-A. . : %E %E
Carregues permanents: 1,75 kN/m2 Carregues permanents: 0,00 kN/m2 Compresion paralela: 210,0 N/mm2 -En el resto de perfiles no se admitiran flechas relativas superiores a L/350. » A | | T.ASIMETRICA  T.SIMETRICA
” u 2 \ u 2 , i6 : d cordones de soldadura retiraremos una de las En caso de no especificar la penetracién se S50mm<e1<150mm  150mm <e1 <40.0mm
PO Fonamentacio Sobrecarrega d'is: 2,00 kN/m2 Sobrecarrega d'ls: 0,00 kN/m2 Compresién perpendicular: 2,4 N/mm? 3.- Comprobacién de soldaduras: i 4 i6 P=Penetracion en mm }
¥ 2 g ! - ) ) i chapas para que uno de los cordones sea ejecutaran con penetracion total.
Cortan 2,2 N/mm?2 -En empalmes, se comprobara una soldadura por unidad, no admitiéndose interrupciones del cordén pasante . - -
; i . .
TOTAL: 4,25 kN/m2 TOTAL: 020 kN/m2 | [ MAGDULOS DE ELASTICIDAD ni '{:fecﬁos aparentes. " o o ) dmitiénd aciones d Cuando se produzcan encuentros entre tres S
N Carrega concentrada 2,00 kN Carrega concentrada 0,00 kN Paralelo medio: 12,6 kN/mm?2 En plezas compuestas, se comprobara una soldadura por pieza, o admitiendose varlaciones de Garganta de soldadura "g" segin detalles. T cordones de soldadura retiraremos una de las ¥ 6 1
Consulteu en els planols d'arquitectura i | ol nomé s e | pisnol nomé s ref Paraidle caracterstico: 102 KN Jmm longitud y separaciones que queden fuera del dmbito definido en el proyecto ni defectos aparentes. ; ] chapas para que uno de los cordones sea 152.5mm 5:3.5mm
replanteig la posicio i/o la forma dels elements En el planol només es representen els reforgos En el planol només es representen els reforgos P O kN m ~Se efectuardn los ensayos por radi liquidos idos o particulas magnéti sante. - -
representats en aquest document. En aquest Armadura basica superior: Armadura basica superior: Te”’e“ 'Cula’ ",‘j o: 078 KN /"‘"‘z de los cordones que en aquél se especifiquen. . V.ASIMETRICA  X. SIMETRICA
planol només s‘indiquen les mesures invariants Armadura basica al nervi: Armadura basica al nervi: ransversal medio: g mm £l montaje y colocacién de las cerchas se realizara con la ayuda de perfiles de arriostramiento Somm st tsomm 150 el <400
dels elements estructurals. DENSIDAD CARACTERISTICA: 350 kg/m? i0s, que se retiraran una vez realizada la totalidad de la estructura. VER PLIEGUE DE CONDICIONES
DETALL DE SOLERA LONGITUDS D'ANCORATGE I CAVALCAMENT EN TRAVES SABATA SUPERFICIAL + POU CARACTERISTIQUES I ESPECIFICACIONS DEL FORMIGO (EHE)
Disposar en pilars poliestiré e=20mm - Sabata de vora: pota superior L = 50cm, - Veure les dimensions de les sabates en planta, Independitzar solera del -~ ZONA Fonamentacié RESISTENCIA CARACTERISTICA
Armadura superior: Lamina de polietilé pota inferior L = 20cm. Ax?xH en cm. 1 esperes en el quadre de pilars. g”?\] =20, ~ . - Als 7 dies 17,5 N/mm?2
W geer0 P Veure recubriments ~ Sabata central: prolongacié recta L = Lb 6 40cm. - Larmat no indicat en planta correspon al del atilles L=20cm FORMIGO HA-25/B/20/Tla Als 28 dies 35 Njmm2
. o o o0 R b quadre adjunt, on la dimensi6 A és el costat més - CEM T ciase 425
) N 1 - e les sera sempre 2*Lb. gran de a sabata, o Wg K Ciment: , dse 25 | Assiios bE conTRoL
H o L . o [} Minim contingut de ciment g/m> | Nivell Normal
- El ntimero de barres direccid = (A0 —~0> y+1 N ! 9 i
s ‘ A ) L (Ao enca < Maxim contingut en ciment 375 kg/m* | Classe de proveta Cilindrica
30 S = Estreps segons seccié - En sabates combinades disposar #1012¢/20 a la IS o, g | Arid. Mida maxima: 20mm | Temps de ruptura 7128 dies
SN H / cara superior. 4 22 | Ad Casse Matxacat
— N T - Empotrar pous 60cm a l'estrat resistent. N gE Maxima relacié A/C 0.60 | Consultar la freqiiéncia dels assajos (unitat
Junt de formigonat L N g d'obra per assaig) i el nombre de sries de
Emmacat de graves et Només es modificara la consisténcia amb aditius provetes per assaig. 1a7dies
- Amat  CantellH  CostatAmaxencm | yours taula ROB T Formigode | | APTTIVS Ajustificar | Nombre de provetes 3228 dies
#1016¢/20 80 100 <=A<350 | — Teteja minim DOCILITAT per cada série: 6 2 de reserva
Segellat de junta expansiva. \ Formigé de neteja \ #1016 /20 100 350 <=A< 425 Descripcid estrat resistent: ) HM-15 | | Consisténcia Tova )
Si es preveuen humitats al terreny preveure \ sabata de vora HL-150/B/20 \ Sabata central #1016 /20 120 425 <=A< 500 Gaem= 0,00N/mm?2 | Nivell (material) Compactacié Vibracié mecanica | Altres assajos segons la EHE
juntes d'estanquietat als perimetres. #1016 /20 140 500 <=A< 550 Empresa | Referéncia | Data en el con d'Abrams -9 cm VEURE PLECS DE CONDICIONS
40
+——*
3D.P0 Fonamenta o] e)
1eargBe/15 30—
— Sabata aillada 180x60x80cm
Pou aprox4.00
5 =220 Placa 300x300x15:
15, /aca 300x300x15mm
19,?@/? 8 ancoratges M16
amb pota 40+20cm
) Placa ancoratge
16/‘*W“"EW = Escala: 1: 10 3
15 390+
1e4REBC/12 12—
8c/15 (1:9%)
14RO8C/1>=
Sabata aillada 180x60x80cm
Pou aprox4.00 ol
N*=220kN S €
| 420 Superior
Placa 250x300x15mm 4o1pel
5 ancoratges M16 4020 Inferior
amb pota 40+20cm \ 1e4R@8¢/20
Placa ancoratge tipus 2 Riostra 40x80
Escala: 1: 10 Escala: 1: 10

1iROBA/15 (195)

PO Fonamentacid
Escala: 1:100

1e4R08C/15 (3.90)
ey

1e4R@8C/15 (3.90)
ey

1e4R@8C/15 (3.90)

e —

1e4R@8C/15 (3.90)
2y

Pou aprox4.00

1e4R@8C/15 (3.90)
e

Sabata aillada 120x60x80cm

1%4R!38€/15 (1.95,

+3020 (2.80)

Sabata aillada 240x60x80cm
Pou aprox4.00
N*=400kN

Sabata aillada 210x60x80cm
Pou aprox4.00
N*=340kN

Titol del projecte:

PROJECTE BASIC | EXECUTIU DE PROJECTE D'EDIFICI
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

Promotor:

LA PATRIA

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Placa de la Paeria, 1| 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973700 300

Persona de contacte :
Sergi Gimeno

Equip:

Arquitectura: Francesc Coit i Bonet

Estructura:
Hercegovina 25, Barcelona
MASALA 555577 757
CONSULTORS i masalaconsultors.com
Persona de contact e:
Hernan Lleida Ruiz

T: (34) 606031852
hlleida@ocaarchitects.eu

Ubicacié de la parcel-la:

responsable:

Fase: Projecte basic i executiu
Data: JULIOL 2022
Dissenyador Disefiador

Escala:

A1:1/100 A3:1/200

Grup de planols:

PO Fonamentacié

AJ2022142

Codi del projecte

E02

Planol Numero de planol



MASALA (5 2= A ACE LLISTAT DE REVISIONS CARACTERISTIQUES DEL FORIAT CARACTERISTIQUES DEL FORIAT MADERA LAMINADA ENCOLADA CONTROL DE LA ESTRUCTURA METALICA S 275-R SOLDADURA EN ANGULO SOLDADURA A TOPE
peva— e [ S—, —— ZONA: Forjat nferor modul ZONA: Forjat superior modul CUASE RESISTENTE: GL24h Los ateriles umpin o establecido n s sigertes Normasy s fecuarén o sigientes conioles Los cordones de soldadura en dngulo 1o Los cordones de soldadura a tope serén PENETRACION PARCIAL  PENETRACION TOTAL
[REV| DATA | — n — PROPIEDADES MINIMAS SEGUN CTE y ¢ - especificados tendrén una garganta "g" de A continuos de penetracién total o parcial  las o et R
Projecte dedifici modular residencial per 1 | 2022.04.06 |Entrega voL Tipus de forjat: ;:CS: Tipus de forjat: Xapa "‘fﬂfﬂ‘jr: -Perfiles y chapas DB SE-A, UNE-EN 10025-2:2006, 10210-1:2007, 10219-1:2007 0.7 veces el menor grosor "A" de las chapas . chapas se biselaran por procedimientos : E
emergéncies temporals i urgéncies i centre -Soldaduras DB SE-A, UNE-EN 14555:2008, 287-1:2004 en contacto y de 0.6 el grosor "A" si se 8 mecanicos. ; p
Gculidn 24 N/mm2 1.- Tolerancias: se cumplirén las restricciones indicadas en el apartado 11 del CTE DB SE-A ealizan por Ias los caras - E -
6 : 14,0 N/mm? 2.- Comprobacion de forma (una cada 5 vigas): : s vélida Ia modificacién de los - oo AN
PLANOL o e ] 0,50 kN/m? e : ‘ 0,20 kayme | | Traccién perpendicuiar: 0,35 N/mm2 ~Cuando los perfiles recojan elementos dafiables, no se admitian flechas superiores a L/500. Cuando se produzcan encuentros entre tres B>A proseimientas s se adaptan al CTE DB SE-A, . L k—‘ASIMETRICA . k—‘SIMETRICA
Carregues permanents: 175 kKN/m2 Carregues permanents: 0,00 kN/mz | | Compresion paralela: 210,0 N/mm2 -En el resto de perfiles no se admitirén flechas relativas superiores a L/350. Corores o spldadura rotiraremes ung de fas B cast e no eopocinear I monetrecié sc ! : . ;
PO Superior Sobrecarrega d'is: 2,00 kN/m? Sobrecarrega d'ts: 0,00 kN/m2 | | Compresion perpendicular: 2,4 N/mm? 3. Comprobacion de soldaduras: ncaso ¢ pecticar a b - ,  S0mm<e <150mm 150w < et <400mm
| /m X I/ms 4 : . " . 5 . chapas para que uno de los cordones sea ejecutaran con penetracién total. P=Pe mm
Cortante: 2,2 N/mm2 ~En empalmes, se comprobard una soldadura por unidad, no admitiéndose interrupciones del cordén pasante . - .
; . B
TOTAL: 425 kN/m? | | TOTAL: 0,20 KN/m? | | MODULOS DE ELASTICIDAD i defectos aparentes, . ! y - Cuando se produzcan encuentros entre tres U
- - Carrega concentrada 2,00 kN Carrega concentrada 0,00 kN Paralelo medio: 126 kNjmm? -EN piezas compuestas, se comprobara una soldadura por pieza, o admitiéndose variaciones de Garganta de soldadura "g" segin detalles. ; cordones do soldadura retiraremos una de las [Hs %
Consulteu en els planols d'arquitectura i @ 13m0l nomé ] @ ol nomé o ret e e tico: 1o longitud y separaciones que queden fuera del dmbito definido en el proyecto ni defectos aparentes. ; J Chapas pars ue no de 10s cordones a6 N s 2smm AT 2535mm
replanteig la posicié i/o la forma dels elements En el planol només es representen els reforgos En el planol només es representen els reforgos Sl Pyrhiviiie “Se efectuarén los ensayos por radiografia, liquidos idos o particulas magnéti I B pacante - -
representats en aquest document. En aquest Armadura basica superior: Armadura basica superior: Te“’e” "“Ia’ ":j o: 078 KN /’”’“1 de los cordones que en aquél se especifiquen. g V.ASIMETRICA ~ X. SIMETRICA
planol només s'indiquen les mesures invariants Armadura basica al nervi: Armadura basica al nervi: ransversal medio: g mm £l montaje y colocacién de las cerchas se realizara con la ayuda de perfiles de arriostramiento Somm st tsomm 150 el <400
dels elements estructurals. DENSIDAD CARACTERISTICA: 350 kg/m? ios, que se retirardn una vez realizada la totalidad de la estructura. VER PLIEGUE DE CONDICIONES
#120.1208
p #120.1208 #120.1208
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\ HEA 160:+Platinas 10mm HEA 160+ Platinas 10mm HEA 160:+Platinas 1¢mm A 160-+Platinas 10mm HEA 160+ Platinas 10mm tinas 1Gnm
S o s e e e e —
120.1208 7\77 1 120.1208 ﬁ \#120.1208 b— ! \—#120.120.8 3
Creu 2 P80.8 reu 2 P80.8 Creu 2 P80.8
#120.1208 120.1208
HEA 160 HEA 160 HEA 160 HEA 160 HEA 160 . HEA 160 HEA 160 HEA 160 HEA 160 HEA 160
— = =——. — =
g E| E| E | E | E | E | E| E | E| E | 101205
= 3 = o = = = 5| o = o =
& 5 & & & & & g & & & &
= E = E = = = e E = E =
#1201208 |
«
j
2
2p808 IS
reu 2 P80, Creu 2 P80.8 reu 2 P80.8 Creu 2 P80.8~ 3
[ E Creu 2 P80. LCrEu 2p80.8 2
E —@ HEA 160 HEA 160 AW | HEA 160 HEA 160 k HEA 160 TN e - | HEA 160 HEA 160 k HEA 160 HEA 160 A
1 == = == S o - T 120.130.8 T #120.120.8
S S 13D, .120.
#120.120.8 120.130.8 #1*]_120 s 120.14.8 5] #120.140.8 xim_uo_s ™ 120.400.8 #1*] 208 120128 N #120.180.8 ,,*0_120_3 soifhe. S #1*}.120.3
Hea 150 Hen 120 120 FiEA 120 Hea 150 HEA 120 EA 120 120 Hen 150
EA 120 EA 120 140
PO Superior
Escala: 1: 100
Titol del projecte: Promotor: Equip:
LA PAFRIA

PROJECTE BASIC | EXECUTIU DE PROJECTE D'EDIFICI
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

Ajuntament de Lleida

CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1| 25007 | LLeida

https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973700 300

Persona de contacte :
Sergi Gimeno

Arquitectura: Francesc Coit i Bonet

Estructura:
Hercegovina 25, Barcel
MASALA 'S o eer

vaww.masalaconsultors.com
Persona de contacte:

Hernan Lleida Ruiz

T: (34) 606031852
hlleida@ocaarchitects.eu

Ubicacio de la parcella:

Fase: Projecte basic i executiu
Data: JULIOL 2022
Dissenyador L
responsable: Disefiador
Escala:

A1:1/100 A3:1/200

Grup de planols:

PO Superior

AJ2022142

Codi del projecte

E03

Planol Namero de planol




replanteig la posicié i/o la forma dels elements

En el planol només es representen els reforgos

Paralelo medio: 12,6 kN/mm2

~En piezas compuestas, se comprobar una soldadura por pieza, no admitiéndose variaciones de

MASALA ‘i 2o A ACE LLISTAT DE REVISIONS CARACTERISTIQUES DEL FORJAT CARACTERISTIQUES DEL FORIAT MADERA LAMINADA ENCOLADA CONTROL DE LA ESTRUCTURA METALICA'S 275-1R SOLDADURA EN ANGULO SOLDADURA A TOPE
4 ZONA: Forfat inferior modul ZONA: Forjat superior modul CLASE RESISTENTE: GL24h Los materes camplran o sl cn s Saieries Normas y lefectL;ara’n Tos siguientes controles Los cordones de sodadura en dngulo no Los cordones do sadadura a tope serén PENETRACION PARCIAL  PENETRACION TOTAL
PROJECTE 1854 | [Rev] DATA COMENTARIS - - e efecucion (consultar Pliegos de Condiciones y el plan de control de la DF): 0 ‘ on c de ; ol ’ '
o iat: " iat: PROPIEDADES MINIMAS SEGUN CTE ’ . . especificados tendrén una garganta "g" de A continuos de penetracién total o parcial y las = el =N
Projecte dedifici modular residencial per 1 | 2022.04.06 |Entrega voL Tipus de forjat: ;:CS: Tipus de forjat: Xapa "‘fﬂfﬂ‘jr: -Perfiles y chapas DB SE-A, UNE-EN 10025-2:2006, 10210-1:2007, 10219-1:2007 0.7 veces el menor grosor "A" de las chapas . chapas se biselaran por procedimientos : E
emergancies temporals | urgincies | centre -Soldaduras DB SE-A, UNE-EN 14555:2008, 287-1:2004 en contacto y de 0.6 el grosor A" si se s ) )
dacullida 24 N/mm2 | | 1.- Tolerancias: se cumpliran s restricciones indicadas en el apartado 11 del CTE DB SE-A o o I don ot L s N .
14,0 Njmm2 | | 2. Comprobacion de forma (una cada 5 vigas): — 5 vilida la modificacion de los 8 o LA
; 0,50 kKN/m2 : 0,20 kijmz | | Traccion perpendicular: 0,35 N/mm? ~Cuando los perfiles recojan elementos dafiables, no se admitirén flechas superiores a L/500. > la modf ceossEA - ‘ " —=
PLANOL E04 Carregues permanents: 1,75 kN/m? Carregues permanents: 0,00 kN/m2 | | Compresion paralela: 210,0 N/mm2 “En el resto de perfiles no se admitirén flechas relativas superiores a L/350. S::j':,ﬁ:zssz;ﬁ’r‘:g“‘:ﬁ;ﬁ:ﬁﬁ e E:’z:f{‘}"gz”:gz' Zilﬁc":r”f:" :ngac\én ";e ! | TASIMETRICA T SIMETRICA
P1 Inferior Sobrecarrega d'ds: 200 kKN/m2 Sobrecarrega d'is: 0,00 kN/m2 Compresién perpendicular: 2,4 N/mm2 3.- Comprobacion de soldaduras: Chapas para que ano de Ios Cordones se cjecutardi con pzne"acién fish ooy, S0nm<et<isomm 150mn< et <d00mm
Cortante: 22 Njmm2 -En empalmes, se comprobara una soldadura por unidad, no admitiéndose interrupciones del cordén posnte g
TOTAL: 425 K/m2 | | TOTAL: 0,20 KN/m? | | 1MODULOS DE ELASTICIDAD i defectos aparentes.
Carrega concentrada 2,00 kN Carrega concentrada 0,00 kN PR oo DEELASTICIDAD
Consulteu en els planols d'arquitectura i

Cuando se produzcan encuentros entre tres

P
ongitud ¥ e Fora ol At Sefic oo s Garganta de soldadura "g" segin detalles. cordones de soldadura retiraremos una de las ( H £ Hi .
En el planol només es representen els reforgos Paralelo caracteristico: 10,2 kN/mm?2 °"?;‘” fV;e"ar,ac‘l""es que queden fuera del 7,’" :§° efinido en el proyecto i ee“f;’? E‘I"are"‘es‘,v chapas para que uno de los cordones sea S e B e
™ " = - Perpendicular medio: 0,42 kN/mm? © electuaran 0s ensayes por radio quidos © particulas pasante. " ¢
representats en aquest document. En aquest Armadura basica superior: Armadura basica superior: Tronevereal medio: 0.78 KNfmm2 de los cordones que en aquél se especifiquen. V.ASIMETRICA ~ X. SIMETRICA
planol només s'indiquen les mesures invariants Armadura basica al nervi: Armadura basica al nervi: i g El montaje y colocacion de las cerchas se realizara con la ayuda de perfiles de arriostramiento 6 <1 <{50mm 15,0mm < o1 <400mm
dels elements estructurals. DENSIDAD CARACTERISTICA: 350 kg/m? ios, que se retirarén una vez realizada la totalidad de la estructura. VER PLIEGUE DE CONDICIONES n (0=30mm n (0=30mm
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[ | T [ U T ! ! ] |
#120.80.8  #120.80.8 #120.80.8 #120.80.8 #120.80.8 #120.80.8 #120.80.8 #120.80.8 #120.80.8
P1 Inferior
Escala: 1:100
P1 Modul Inferior
Promotor: Equip: Ubicacié de la parcel-la: . . St :
LA PAERIA Fase: Projecte basic i executiu
Arquitectura: Francesc Coit i Bonet
PROJECTE BASIC | EXECUTIU DE PROJECTE D'EDIFICI Data: JULIOL 2022
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) '
H ; Dissenyador P
Ajuntament de Lleida responsable: Disefiador
CIF: P2515100B
Dades de contacte: Escala: A1:1/100 A3:1/200
Plaga de la Paeria, 1| 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat Estructura:
paeria@paeria.cat Hercegovina 25, Barcelona
T 973700300 WA S8t Grup de planols: P1 Inferior
Persona de contacte: . e
Hernan Lleida Ruiz - o
Persona de contacte : T: (34) 606031852 oy : i AJ2022142 E04
Sergi Gimeno hileida@ocaarchitects.eu Lot 4z . Codi del projecte Planol Nimero de planol




MASALA |Siimnz " A ACE LLISTAT DE REVISIONS CARACTERISTIQUES DEL FORJAT CARACTERISTIQUES DEL FORJAT MADERA LAMINADA ENCOLADA CONTROL DE LA ESTRUCTURA METALICA S 275-R SOLDADURA EN ANGULO SOLDADURA A TOPE
- ZONA: Forjat inferior madul ZONA: Forjat superior modul CLASE RESISTENTE: GL24h Los materiales cumpliran lo establecido en las siguientes Normas y se efectuaran los siguientes controles . . PENETRACION PARCIAL  PENETRACION TOTAL
i jat supe P o Ccommtor Plicgos da Con ftied) Pt Los cordones de soldadura en angulo no Los cordones de soldadura a tope serdn
PROJECTE 1854 REV DATA COMENTARIS - - le ejecucion (consultar Pliegos de Condiciones y el plan de control de la DF): : : g : ” : el R .
e I e | iat: i iat: PROPIEDADES MINIMAS SEGUN CTE ! . R especificados tendran una garganta "g" de A continuos de penetracién total o parcial y las = ey =N
Projecte dedifici modular residencial per 1 | 2022.04.06 |Entrega voL Tipus de forjat: ;:CS: Tipus de forjat: Xapa "‘fﬂfﬂ‘jr: "’el’g'ff y chapas DB SE-A, UNE-EN 10025-2:2006, 10210-1:2007, 10215-1:2007 0.7 veces el menor grosor "A" de las chapas . chapas se biselaran por procedimientos : E
emergencies temporals i urgéncies i centre -Soldaduras DB SE-A, UNE-EN 14555:2008, 287-1:2004 en contacto y de 0.6 el grosor "A" si se B mecénicos. | P
dacdlida 24 N/mm? 1.- Tolerancias: se cumpliran las restricciones indicadas en el apartado 11 del CTE DB SE-A realizan por las dos caras. + E wson| | s
: 14,0 N/mm?2 2.- Comprobacion de forma (una cada 5 vigas): s vélida Ia modificacién de los - aom AN
- 2 S b ) ) L A B | f , = = ==
PLANOL 05 e 0,50 kN/m? e : 0,20 KN/m2 Traccidn perpendicular: 0,35 N/mm? Cuando los perfiles recojan elementos dafiables, no se admitiran flechas superiores a L/500. Cuando se produzcan encuentros entre tres procedimientos si se adaptan al CTE DB SE-A. . S —
) Carregues permanents: 1,75 kN/m2 Carregues permanents: 0,00 kN/m? Compresion paralela: 210,0 N/mm2 -En el resto de perfiles no se admitiran flechas relativas superiores a L/350. cordones de soldadura retiraremos una, de las En caso de no especificar la penetracion s ' i LASMETRCA T.SMETRIG
P1 Superior Sobrecarrega d'is: 2,00 kN/m2 Sobrecarrega d'tis: 0,00 kN/m2 Compresién perpendicular: 2,4 N/mm2 3.- Comprobacion de soldaduras: ‘ » » ) i chapas para que uno de los cordones sea ejecutaran con penetracién total, Ppene mm mm < e m teomm<e nm
Cortante: 2,2 N/mm?2 -En empalmes, se comprobara una soldadura por unidad, no admitiéndose interrupciones del cordén pasante //‘ - .
; . g ;
TOTAL: 425 kN/m? | | TOTAL: 0,20 KN/m? | | MODULOS DE ELASTICIDAD i defectos aparentes, . ! y - Cuando se produzcan encuentros entre tres
- Carrega concentrada 2,00 kN Carrega concentrada 0,00 kN Paralelo medo: 12,6 kNjmm? -En piezas compuestas, se comprobard una soldadura por pieza, no admitiéndose variaciones de Garganta de soldadura "g" segin detalles. : cordones de soldadura retiraremos una de fas ( £ 6 ¥+
Consulteu en els planols d'arquitectura i En el planol . ten els ref En el planol . ten els ref paralelo caracterfstico: 102 kN/mm2 longitud y separaciones que queden fuera del 4mbito definido en el proyecto ni defectos aparentes. " chapas para que uno de los cordones sea \ [ rs2smm \~ 53.5mp
replanteig la posicio i/o la forma dels elements N el planol nomes es representen els reforgos N el planol nomes es representen els reforgos porendicalor medior 042 kN2 ~Se efectuaran los ensayos por radiografia, liquidos idos o particulas éti I pasante, - -
representats en aquest document. En aquest Armadura basica superior: Armadura basica superior: o el medior 0.78 KNfmm2 de los cordones que en aquél se especifiquen. V.ASIMETRICA ~ X. SIMETRICA
planol només s'indiquen les mesures invariants Armadura basica al nervi: Armadura basica al nervi: - g El montaje y colocacion de las cerchas se realizara con la ayuda de perfiles de arriostramiento S0mn <st <Iatmm - t50m<c1 <400
dels elements estructurals. DENSIDAD CARACTERISTICA: 350 kg/m? ios, que se retiraran una vez realizada la totalidad de la estructura. VER PLIEGUE DE CONDICIONES.
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Titol del projecte: Promotor: Equip: Ubicaci¢ de la parcel-la: . . N .
LA PAERIA Fase: Projecte basic i executiu
Arquitectura: Francesc Coit i Bonet
PROJECTE BASIC | EXECUTIU DE PROJECTE D'EDIFICI Data: JULIOL 2022
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) '
H ; Dissenyador
Ajuntament de Lleida responsable: -
CIF: P2515100B
Dades de contacte: Escala: A1:1/100 A3:1/200
Plaga de la Paeria, 1| 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat Estructura:
paeria@paeria.cat Hercegovina 25, Barcelona
- MASAL ’ :
T: 973 700 300 Y aRS pe vscom Grup de planols: P1 Superior
Persona de contacte: . e
Hernan Lleida Ruiz oy
Persona de contacte : T: (34) 606031852 H . M AJ2022142 E05
Sergi Gimeno hlleida@ocaarchitects.eu ety am . - Codi del projecte Planol Numero de planol




MASALA e MACE LLISTAT DE REVISIONS CARACTERISTIQUES DEL FORJAT CARACTERISTIQUES DEL FORJAT MADERA LAMINADA ENCOLADA CONTROL DE LA ESTRUCTURA METALICA S 275-R SOLDADURA EN ANGULO SOLDADURA A TOPE
£ ZONA: Forjat inferior madul ZONA: Forjat superior modul CLASE RESISTENTE: GL24h ;05 maten‘glei cumlerén I\o esta:lecidoden las sigu;'en‘tes c:\lormas ye lefectL;ara'n los siguientes controles Los cordones de soldadura en éngulo no Los cordones de soldadura a tope serdn PENETRACION PARCIAL __ PENETRACION TOTAL
PROJECTE 1854 REV DATA COMENTARIS - - le ejecucion (consultar Pliegos de Condiciones y el plan de control de la DF): : : g ‘ ” : el R .
e I e | it i iat: PROPIEDADES MINIMAS SEGUN CTE especificados tendran una garganta "g" de A continuos de penetracién total o parcial y las = 1 £l,
Projecte d'edifici modular residencial per a 1 | 2022.04.06 [Entrega vO1 ;‘PUS_ de forjat: gcst:‘ ;npus_ de forjat: Xapa p\igfndr: -Perfiles y chapas DB SE-A, UNE-EN 10025-2:2006, 10210-1:2007, 10219-1:2007 0.7 veces el menor grosor "A" de las chapas g chapas se biselaran por procedimientos L - =
emergéncies temporals i urgéncies i centre apa: apa: -Soldaduras DB SE-A, UNE-EN 14555:2008, 287-1:2004 en contacto y de 0.6 el grosor "A" si se B mecanicos. E ; ¥
dacullida Cantell: Cantell: 24 N/mm2 1.- Tolerancias: se cumplirén las restricciones indicadas en el apartado 11 del CTE DB SE-A realizan por las dos caras. = E sk | | #ase
Estat de cirreques Estat de carreques 14,0 N/mm? 2.- Comprobacion de forma (una cada 5 vigas): " s vélida Ia modificacién de los - amm L AAL
PLANOL 06 Pes propi: 0,50 kN/m? Pes propi: 0,20 KN/m2 Traccion perpendicular: 0,35 N/mm? ~Cuando los perfiles recojan elementos dafiables, no se admitiran flechas superiores a L/500. Cuando se produzcan encuentros entre tres B>A procedimientos i se adaptan al CTE DB SE-A . : _—
Carregues permanents: 1,75 kN/m2 Carregues permanents: 0,00 kN/m? Compresion paralela: 210,0 N/mm?2 -En el resto de perfiles no se admitiran flechas relativas superiores a L/350. cordones de soldadura retiraremes una de las En caso de no especificar la penetracion s i ] T.ASIMETRICA  T. SIMETRICA
P2 Inferior 3 fis: 3 rds: 6 jcular: 2 R ' . " d | 50mm<el < 150mm  150mm <e1 <400mm
Sobrecarrega d'iis: 2,00 kKN/m? Sobrecarrega d'is: 0,00 kN/m2 Compresién perpendicular: 2,4 N/mm 3.- Comprobacion de soldaduras: chapas para que uno de los cordones sea ejecutardn con total, P
Cortante: 2,2 N/mm?2 -En empalmes, se comprobara una soldadura por unidad, no admitiéndose interrupciones del cordén pasante. : -
TOTAL: 4,25 kN/m2 TOTAL: 0,20 kN/m2 | [ MADULOS DE ELASTICIDAD ni defectos aparentes. X ) y - Cuando se produzcan encuentros entre tres A~ A
Carrega concentrada 2,00 kN Carrega concentrada 0,00 kN Paralelo medio: 12,6 kN/mm? -En piezas compuestas, se comprobara una soldadura por pieza, no admitiéndose variaciones de Garganta de soldadura "g" segin detalles. cordones de soldadura retiraremos una de las 60° * 6
Consulteu en els planols d'arquitectura i | planol nomé F | planol nomé s ref Paralolo caracteristico: 102 kKymm? longitud y separaciones que queden fuera del 4mbito definido en el proyecto ni defectos aparentes. chapas para que uno de Ios cordones sea \ N |i525mm A\ .
replanteig la posicio i/o la forma dels elements En el planol només es els reforgos En el planol només es representen els reforgos P 042 kN2 ~Se efectuaran los ensayos por radiografia, liquidos idos o particulas éti pasante. N
representats en aquest document. En aquest Armadura basica superior: Armadura basica superior: Te“’e” "“la’ ":j o: 078 KN /’”’“1 de los cordones que en aquél se especifiquen. V.ASIMETRICA ~ X. SIMETRICA|
planol només s'indiquen les mesures invariants Armadura basica al nervi: Armadura basica al nervi: ransversal medio: g mm £l montaje y colocacion de las cerchas se realizaré con la ayuda de perfiles de arriostramiento S0mn <st <Iatmm - t50m<c1 <400
dels elements estructurals. DENSIDAD CARACTERISTICA: 350 kg/m? ios, que se retiraran una vez realizada la totalidad de la estructura. VER PLIEGUE DE CONDICIONES
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Titol del projecte: Promotor: Equip: Ubicacié de la parcel-la: X ) . )
LA PAERIA Fase: Projecte basic i executiu
4 Arquitectura: Francesc Coit i Bonet
PROJECTE BASIC | EXECUTIU DE PROJECTE D'EDIFICI

EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1| 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973700 300

Persona de contacte :
Sergi Gimeno

Estructura:

MASAL

CONSULTBRS

Hercegovina 25, Barcelona
+34931727827
vaww.masalaconsultors.com
Persona de contacte:

Hernan Lleida Ruiz

T: (34) 606031852
hlleida@ocaarchitects.eu

Data: JULIOL 2022
Dissenyador L
responsable: Disefiador
Escala:

A1:1/100 A3:1/200

Grup de planols:

P2 Inferior

AJ2022142

Codi del projecte

E06

Planol Namero de planol




Titol del projecte:

MASALA |t an ™ M ACE LLISTAT DE REVISIONS CARACTERISTIQUES DEL FORJAT CARACTERISTIQUES DEL FORJAT MADERA LAMINADA ENCOLADA CONTROL DE LA ESTRUCTURA METALICA S 275-R SOLDADURA EN ANGULO SOLDADURA A TOPE
ROECTE - Py ZONA: Forjat inferior mddul ZONA: Forjat superior mddul CLASE RESISTENTE: GL24h ;Zsem:cﬂ:rl‘efcg::\ﬁgﬂ |‘\o E::a;e!e(cjf:d?cr\‘ Dl:;sig:;‘en‘;sé‘:g:fm\/l Z’:ffég?'é" los siguientes controles Los cordones de soldadura en &ngulo no Los cordones de soldadura a tope seran PENETRACION PARCIAL  PENETRACION TOTAL
[REV| DATA | CCOMENTARIS Tipus de forjat Fusta Tipus de forjat: Xapa plegada PROPIEDADES MINIMAS SEGUN CTE % Jml N o8 S;?A INEEN 10025‘2\{200"6 021012007, 10219112007 especificados tendran una garganta "g" de A continuos de penetracion total o parcial y las = el =
Projecte d'edifici modular residencial per a 1 | 2022.04.06 [Entrega vO1 > . " g erfiles y chapas y +2096, <2007, 8 0.7 veces el menor grosor "A" de las chapas chapas se biselaran por procedimientos A -
emerganci I ancies i Xapa: 14cm Xapa: <4mm ~Soldaduras DB SE-A, UNE-EN 14555:2008, 287-1:2004 v B 9 i = 1
‘géncies temporals i urgéncies i centre ) ) _ SE =N 14555:20° en contacto y de 0.6 el grosor "A" si se mecénicos. ¥
dacullida Cantell: Cantell: 24 N/mm?2 1.- Tolerancias: se cumpliran las restricciones indicadas en el apartado 11 del CTE DB SE-A realizan por las dos caras. + 500/ .
EStat de carreques EStat de carreques 14,0 N/mm? 2.- Comprobacion de forma (una cada 5 vigas): " Es vélida la modificacién de los - aom AN
PLANOL 07 Pes propi: 0,50 kN/m? Pes propi: 0,20 KN/m2 Traccién perpendicular: 0,35 N/mm2 ~Cuando los perfiles recojan elementos dafiables, no se admitiran flechas superiores a L/500. Cuando se produzcan encuentros entre tres B>A procedimientos si se adaptan  CTE DB SE-A. . : e e
Carregues permanents: 1,75 kN/m2 Carregues permanents: 0,00 kN/m? Compresion paralela: 210,0 N/mm2 -En el resto de perfiles no se admitiran flechas relativas superiores a L/350. cordones de soldadura retiraremes una de las En caso de no especificar la penetracion s i % ] T.ASIMETRICA  T. SIMETRICA
P2 Superior Sobrecarrega d'is: 2,00 kN/m? Sobrecarrega d'lis: 0,00 kN/m2 Compresién perpendicular: 2,4 N/mm2 3.- Comprobacién de soldaduras: chapas para que uno de los cordones sea iecutard i6n-total. P=Penetradén enmm > 0MM <1 <15.0mm 15.0mm < e <40.0mm
Cortante: 2,2 N/mm?2 -En empalmes, se comprobara una soldadura por unidad, no admitiéndose interrupciones del cordén pasante . y N
’ . 9
TOTAL: 4,25 kN/m2 TOTAL: 020 kN/m? | [MODULOS DE ELASTICIDAD ni defectos aparentes. i ) » . X Cuando se produzcan encuentros entre tres M I
N N N Carrega concentrada 2,00 kN Carrega concentrada 0,00 kN Paralelo medio: 12,6 kN/mm? -En piezas compuestas, se comprobaré una soldadura por pieza, no admitiéndose variaciones de Garganta de soldadura "g" seg(in detalles. i cordones de soldadura retiraremos una de las 60°( * & I
Consulteu en els planols d'arquitectura i £ el lénol nomé e els ref £ el pianol nomé e els ref Pl oo itico: 105 ke longitud y separaciones que queden fuera del ambito definido en el proyecto i defectos aparentes. ; ] J [ Chapas para que uno de 15 cordones sea \ N |is25mm A\
replanteig la posicio i/o la forma dels elements N el planol nomes es representen els reforgos N el planol nomes es representen els reforgos P Ooi KN/ ~Se efectuardn los ensayos por radiografia, liquidos idos o particulas éti e : ] pasante. -
representats en aquest document. En aquest Armadura basica superior: Armadura basica superior: Tra‘;sversal medio: . [)'78 kN/mm?2 de los cordones que en aquél se especifiquen. V.ASIMETRICA ~ X. SIMETRICA
planol només s'indiquen les mesures invariants Armadura basica al nervi: Armadura basica al nervi: - g El montaje y colocacion de las cerchas se realizara con la ayuda de perfiles de arriostramiento Smn<st <Iatmm t50mm <1 <40 0nm
dels elements estructurals. DENSIDAD CARACTERISTICA: 350 kg/m? i0s, que se retiraran una vez realizada la totalidad de la estructura. VER PLIEGUE DE CONDICIONEg
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PROJECTE BASIC | EXECUTIU DE PROJECTE D'EDIFICI
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

Promotor:

LA PATRIA

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1| 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973700 300

Persona de contacte :
Sergi Gimeno

Equip:

Arquitectura: Francesc Coit i Bonet

Estructura:
rcegovina 25, Barcel
MASALA 'S o eer

www.masalaconsultors.com

Persona de contacte:
Hernan Lleida Ruiz

T: (34) 606031852
hlleida@ocaarchitects.eu

Ubicacio de la parcella:

Fase: Projecte basic i executiu
Data: JULIOL 2022
Dissenyador L

responsable: Disefiador

Codi del projecte

Escala: A1:1/100 A3:1/200
Grup de planols: P2 Superior
AJ2022142 EO07

Planol Namero de planol
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MASALA |5~ A5 ACE LLISTAT DE REVISIONS

PROJECTE 1854 REV DATA 'COMENTARIS
Projecte d'edifici modular residencial per a 1 2022.04.06 |Entrega v01

emergéncies temporals i urgéncies i centre

d'acullida

PLANOL E08

P3 Inferior

Consulteu en els planols d'arquitectura i
replanteig la posicié i/o la forma dels elements

representats en aquest document. En aquest

planol només s'indiquen les mesures invariants

dels elements estructurals.

CARACTERISTIQUES DEL FORJAT MADERA LAMINADA ENCOLADA CONTROL DE LA ESTRUCTURA METALICA S 275-R SOLDADURA EN ANGULO SOLDADURA A TOPE
ZONA: Coberta CLASE RESISTENTE: GL24h e e e e ) o eecwardn lo siguirtes controles Los cordones de soldadura en dngulo no Los cordones de soldadura a tope serdn PENETRACION PARCIAL  PENETRACION TOTAL
Tipus de forjat: Fusta | | PROPIEDADES MINIMAS SEGUN CTE -Perfiles y chapas DB SE-A, UNE-EN 10025-2:2006, 10210-1:2007, 10219-1:2007 especicados tendrdn una gargante g de A Continuos de penetracén total o parcial y las I g kad
14cm ~Soldaduras DB SE-A, UNE-EN 14555:2008, 287-1:2004 en contacta y g 0.6l grosor "A" 6158 B g il porp ! |
24N/mm? | | 1.- Tolerancias: se cumpliran las restricciones indicadas en el apartado 11 del CTE DB SE-A realizan por s dos caras, " ; soe /¥ x| | R
14,0 N/mm? | | 2.- Comprobacion de forma (una cada 5 vigas): Es vélida la modificacién de los - o AL
: 0,50 kN/m2 | | Traccion perpendicular: 0,35 N/mm? ~Cuando los perfiles recojan elementos dafiables, no se admitiran flechas superiores a L/500. Cuando se produzcan encuentros entre tres B>A procedimientos si se adaptan al CTE DB SE-A. ; s —_— —
Carregues permanents: 2,50 kN/m2 | | Compresion paralela: 210,0 N/mm? -En el resto de perfiles no se admitiran flechas relativas superiores a L/350. cordones de soldadura retiraremos una, de las En caso de o especificat la penetracion se ! | T.ASIMETRICA T.SIMETRICA
! nan " o " p 2 - S0mm <e1 <1500 150w <e1 < 400mm
Sobrecarrega d'is: 2,00 kN/mz | | Compresion perpendicular: 2,4 N/mm; 3.- Comprobacién de soldaduras: ) o ) ) chapas para que uno de los cordones sea ejecutardn con penetracion tota, -
Cortante: 2,2 N/mm? ~En empalmes, se comprobara una soldadura por unidad, no admitiéndose interrupciones del cordon pasante, i . -
TOTAL: 5,00 kN/m2 5 ni defectos aparentes. X i k Cuando se produzcan encuentros entre tres - w
e concentrada oo MODULOS DE ELASTICIDAD 126 ke -En piezas compuestas, se comprobard una soldadura por pieza, no admitiéndose variaciones de Garganta de soldacura "g* segin detalles, ; ‘ o it ratr e e detas o (==
En el planol només es representen els reforgos Paralelo caracteristico: 10,2 kN/mm?2 longitud y separaciones que queden fuera del dmbito definido en el proyecto ni defectos aparentes. ! ] CHTapas paraque U de oS Tordones Sea T T
P P L A o . > ~Se efectuaran los ensayos por liquidos o particulas pasante. )
Armadura basica superior: F}emenmm:ar ":fd!o' o5 wm"‘z de los cordones que en aquél se especifiquen. ’ . V. ASIMETRICA X, SIMETRICA
Armadura basica al nervi: ransversalmedio: 78 KN/mm El montaje y colocacién de las cerchas se realizara con la ayuda de perfiles de arriostramiento ©0mm <t < 150mm 15.0m <o < 40fimm
DENSIDAD CARACTERISTICA: 350 kg/m? ios, que se retiraran una vez realizada la totalidad de la estructura. VER PLIEGUE DE CONDICIONES n (0=30mm on(0=30mm
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Titol del projecte:

PROJECTE BASIC | EXECUTIU DE PROJECTE D'EDIFICI
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

Promotor:
LA PATRIA

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1| 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973700 300

Persona de contacte :
Sergi Gimeno

Equip:

Arquitectura: Francesc Coit i Bonet

Estructura:

MASAL

CONSULTORS

Hercegovina 25, Barcelona
+34931727827
vaww.masalaconsultors.com
Persona de contacte:

Hernan Lleida Ruiz

T: (34) 606031852
hlleida@ocaarchitects.eu

Ubicacio de la parcella:

Fase: Projecte basic i executiu
Data: JULIOL 2022
zg;i:gggfé Disefiador
Escala:
Grup de planols: P3 Inferior
. AJ2022142 E08
— Codi del projecte Planol Numero de planol



ASALA|'Si5 e A ACE

CONSULTORS

PROJECTE 1854
Projecte d'edifici modular residencial per a
emergéncies temporals i urgéncies i centre
diacullida

PLANOL E09
Badalot

Consulteu en els planols d'arquitectura i
replanteig la posicié /o la forma dels elements
representats en aquest document. En aquest
planol només s‘indiquen les mesures invariants
dels elements estructurals.

LLISTAT DE REVISIONS
[REV]  DaTA COMENTARIS
1 | 2022.04.06 |Entrega vO1

CARACTERTSTIQUES DEL FORJAT

MADERA LAMINADA ENCOLADA

CONTROL DE LA ESTRUCTURA METALICA S 275-R

SOLDADURA EN ANGULO

SOLDADURA A TOPE

CLASE RESISTENTE: GL24h

ZONA: Badalot B e Dot s Comiomes e e ) o Los cordones de soldadura en angulo no /< Los cordones de soldadura a tope serdn PENETRACION PARCIAL  PENETRACION TOTAL
- - - - 3 i 2 g i i) | ial y I; = el el
Tipus de forjat: Forjat collaborant | | PROPIEDADES MINIMAS SEGUN CTE -Perfiles y chapas DB SE-A, UNE-EN 10025-2:2006, 10210-1:2007, 10219-1:2007 :s;izgzi?sr;::::"r:;? Jargena. fh:;S A \ x:g::‘fe ilese"fa’r‘;’z‘;f:n;c"t‘:dﬁn?:;:; ylas 2y £
Xapa: 6+6 | | RESISTENCIA CARACTERISTICA ~Soldaduras DB SE-A, UNE-EN 14555:2008, 287-1:2004 en contacto y de 0.6 €l grosor "A" i se. B g mecinicos. |
Flex 24 N/mm2 1.- Tolerancias: se cumpliran las restricciones indicadas en el apartado 11 del CTE DB SE-A realizan por fas dos caras ) s0°/ asom] [ e
Traccion paralela: 14,0 N/mm2 2.- Comprobacién de forma (una cada 5 vigas): : * > Es valida la modificacién de los . [ 2mm
2,20 kN/m? Traccién perpendicular: 0,35 N/mm? ~Cuando los perfiles recojan elementos dafiables, no se admitirén flechas superiores a L/500. Cuando se produzean encuentros entre tres B>A \ / procedimientos si se adaptan al CTE DB SE-A. : - k—‘ASIME'TRICA N TMQRICA
u a 2,50 kN/m2 Compres!qn paralela.} 210,0 N/mm2 -En el resto _qe perfiles no se admitiran flechas relativas superiores a L/350. cordones de soldadura retiraremos una de las En caso de no especificar la penetracion se ! ! S cel <1500 150mm <61 < £00mm
Sobrecarrega d'is: 1,00 kN/mz2 Compresion perpendicular: 2,4 N/mm2 3.- Comprobacin de soldaduras: ! » ) ) ) chapas para que uno de los cordones sea ejecutarén con penetracion total. Pepenctradtn en mm
Cortante: 2,2 N/mm? -En empalmes, se comprobara una soldadura por unidad, no admitiéndose interrupciones del cordén pasante. . <
; - g
TOTAL: 570 KVm? | [ M3DULOS DE ELASTICIDAD i defectos aparentes. ) ] - - Cuando se produzcan encuentros entre tres A<
Carrega concentrada 100 kN Paralelo medio: 12,6 kN/mm2 ] “En piezas compuestas, se comprobaré una soldadura por pieza, no admitiéndose variaciones de Garganta de soldadura "g" segin detalles. T cordones de soldadura retiraremos una de las \
. ) i longitud y separaciones que queden fuera del ambito definido en el proyecto i defectos aparentes. h e los cord
En el planol només es representen els reforgos Paralelo caracteristico: 10,2 kN/mm?2 56 efoctunrin loo onsayos por radi Touidos 405 6 particulos - ] B chapas para que uno de los cordones sea
- h cular medio: 0,42 KN/mm? Vo por radio a pa ] sante .
Armadura basica superior: #108¢/20 | |1 o eie: 078 KN/mm2 de los cordones que en aquél se especifiquen. [ VASMETRICA  X. SIMETRICA
Armadura basica al nervi: 1012 ransversal medio: d mm El montaje y colocacién de las cerchas se realizar con la ayuda de perfiles de arriostramiento \ / S0m <t <150nm 150mm <1 <400nm
Apuntalar si la llum de la xapa és > 3.00m DENSIDAD CARACTERISTICA: 350 kg/m? ios, que se retirardn una vez realizada la totalidad de la estructura. VER PLIEGUE DE CONDICIONES o= o=

Los materiales cumpliran lo establecido en las siguientes Normas y se efectuardn los siguientes controles

Badalg

HEA 160

HEA 160
HEA 160

HEA 160

Badalot inferior

3D. Badalot 1.1

3D. Badalot 1.2

3D. Badalot 2.1

3D. Badalot 2.2

Titol del projecte:

PROJECTE BASIC | EXECUTIU DE PROJECTE D'EDIFICI

EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

Promotor:

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Equip: Ubicaci6 de la parcel-la:

Arquitectura: Francesc Coit i Bonet

Estructura:

fercegovina 25, Barcelona
MASALA 5557 7
CONSULTORS yyn masalaconsultors.com

Persona de contacte:
Hernan Lleida Ruiz

T: (34) 606031852
hlleida@ocaarchitects.eu

Fase: Projecte basic i executiu
Data: JULIOL 2022
Desenater Diseriacor
Escala: A1:1/100 A3:1/200

Grup de planols: Badalot
AJ2022142
Codi del projecte Planol Nmero de planol
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Hercegovina 25, Barcel z x
MASALA |58 M LLISTAT DE REVISIONS CARACTERISTIQUES DEL FORJAT MADERA LAMINADA ENCOLADA CONTROL DE LA ESTRUCTURA METALICA S 275-1R SOLDADURA EN ANGULO SOLDADURA A TOPE
ZONA: Forjat inferior modul CLASE RESISTENTE: GL24h Los r‘natervi/ales cumpliran Ip establecido en las siguientes Normas y se efectuaran los siguientes controles Los cordones de soldadura en angulo no Los cordones de soldadura a tope serén PENETRACION PARCIAL PENETRACION TOTAL
PROJECTE 1854 ||REV| DATA | _ COMENTARIS | -~ PROPIEDADES MINIMAS SEGUN CTE de ejecucion (consutar Pliegos de Condiciones y el plan de control de la DF): especificados tendran una garganta "g" de A continuos de penetracidn total o parcial y las - e
Projecte d'edifici modular residencial per a 1 | 2022.04.06 [Entregavo1 Tipus de forjat: Fusta > -Perfiles y chapas DB SE-A, UNE-EN 10025-2:2006, 10210-1:2007, 10219-1:2007 0.7 veces el menor grosor "A" de las chapas chapas se biselaran por procedimientos
emergéncies temporals i urgéncies i centre : t4em RESISTENCIA CARACTERISTICA ~Soldaduras DB SE-A, UNE-EN 14555:2008, 287-1:2004 en contacto y de 0.6 el grosor "A" si se B 9 mecénicos. ; A
dacuilida Flexi 24 N/mm? 1.- Tolerancias: se cumpliran las restricciones indicadas en el apartado 11 del CTE DB SE-A realizan por las dos caras. s0°/ ason] |7ase
Traccion paralela: 14,0 N/mm2 2.- Comprobacién de forma (una cada 5 vigas): Es valida la modificacién de los . 2mm
PLANOL o 0,50 kKN/m? Traccion perpendliclu\ar: 0,35 N;mmz ~Cuando los perfiles recojan elementos dafiables, no se admitiran flechas superiores a L/500. Cuando se produzcan encuentros entre tres B>A procedimientos si se adaptan al CTE DB SE-A. : | T ASWETRICA  T.SIMETRIGA
Compresion paralela: 210,0 N/mm2 -En el resto de perfiles no se admitiran flechas relativas superiores a L/350. " i i6 ! ! R -
Escala Chrmegues perman: LS Km? | | o Do PR 5. En el resto e perfies o se 2 P U cordones de soldadura retiraremos una de las En caso de no especificar a penetracion se : B A ot v
eg: 3 3,00 kN/m P perp i g - P! 3 . " . . . chapas para que uno de los cordones sea ejecutaran con penetracion total. P
Cortante: 2,2 N/mm? -En empalmes, se comprobara una soldadura por unidad, no admitiéndose interrupciones del cordén pasante.
TOTAL: 5,25 kN/m2 MODULOS DE ELASTICIDAD ni defect_os aparentes. o o _ mitiénd o P Cuando se produzcan encuentros entre tres
3ot d'arauil : Carrega concentrada 2,00 kN Paralelo medio: 12,6 kN/mm2 -En piezas compuestas, se comprobaré una soldadura por pieza, no admitiéndose variaciones de Garganta de soldadura "g" segin detalles. ; cordones de soldadura retiraremos una de las 60
Consulteu en els planols d'arquitectura i ol el s oo ey oo 105 KN/ longitud y separaciones que queden fuera del ambito definido en el proyecto i defectos aparentes. ; ] J chapas para que uno de los cordones sea
Tepfantely fa-posicit-ifo taformar tets efements medid: 042 KNJmme ~Se efectuarn los ensayos por radi liquidos idos o particulas magnéti g pasante. '
representats en aquest document. En aquest Armadura basica superior: ;ra"sversal edior | 078 KN/mm? de los cordones que en aquél se especifiquen. V.ASIMETRICA  X. SIMETRICA
planol només s'indiquen les mesures invariants Armadura basica al nervi: 3 v El montaje y colocacion de las cerchas se realizara con la ayuda de perfiles de arriostramiento BD'Z\'A“n(ue‘:(z‘ﬂsmer;"m ‘50';"‘3:;23&'“"'“'"
dels elements estructurals. DENSIDAD CARACT] 350 kg/m? ios, que se retiraran una vez realizada la totalidad de la estructura. VER PLIEGUE DE CONDICIONES )
) CARACTERISTIQUES DEL FORJAT
/ ZONA: Escala 7
/{ Tipus de forjat: Xapa plegada
. , mm
| E—

3,00 kN/m?
Carregues permanents: 1,00 kN/m2
Sobrecarrega d'ds 2,00 kN/m?
TOTAL: < 6,00 kN/m?
Carrega coneentrada 2,00 kN
En el planol només es representen els reforgos
Armadura basica superior: #108 ¢/20
Arinadura basica al nervi: 1012

Apuntalar si la llum de la xapa és > 3.00m

\x‘?“l@
UPN 20 “ UPN 200
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Secci6 escala 2.1 Secci6 escala 2.2
Escala: 1: 75 Escala:1: 75
1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mosca seccions escala Escala 2
Escala: 1:200
Titol del projecte: Promotor: Equip: Ubicaci6 de la parcel-la:
Fase:

PROJECTE BASIC | EXECUTIU DE PROJECTE D'EDIFICI
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https://lwww.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Arquitectura: Francesc Coit i Bonet

Estructura:

MASALA

CONSULTORS

Hercegovina 25, Barcelona
+3493172 7827

‘W masalaconsultors.com
Persona de contacte:

Hernan Lleida Ruiz

T: (34) 606031852
hlleida@ocaarchitects.eu

Projecte basic i executiu

Data:

JULIOL 2022

Dissenyador
responsable:

Disefiador

Escala:

A1:1/100 A3:1/200

Grup de planols:

Escala

A\ 1 AJ2022142
b F Codi del projecte

Planol Nimero de planol




06.00 Planols d'instal-lacions

Titol del projecte:

EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI

Promotor:

LA PAERIA

®

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https:/www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T:973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Equip:
Arquitectura: Francesc Coit i Bonet.
Estructura:

Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte

Ubicacio de la parcel-la:

Fase: Projecte Basic i Executiu

Data: JULIOL 2022

Escala A3:

Grup de planols:

Planol: index
AJ2022142

Codi del projecte Nimero de planol
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Titol del projecte: Promotor: — quip: Ubicacié de la parcella: Fase: Projecte Basic i Executiu
S ‘ Arquitectura: Francesc Coit Bonet.
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructura: Masala Consultors Data:
Miquel Angel Sala - Arquitecte
Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B
ades de contacte:
Plaga de la Paeria, 1| 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300
Persona de contacte:
Sergi Gimeno

JULIOL 2022

Escala:

Grup de planols:

TOT

Planol:

Planta Baixa

AJ2022142
Codi del projecte.

TO1

Namero de planol


AutoCAD SHX Text
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Projecte Basic i Executiu

Fase:

JULIOL 2022

Escala:

TOT

Grup de planols:

Planta 1

Planol:

T02
Nimero de planol

AJ2022142
Codi del projecte

Ubicaci6 de la parcel-la:

Arquitectura: Francesc Coit Bonet.

Equip:

Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte

LA PAERIA

Promotor:

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:
Plaga de la Paeria, 1| 25007 | LLeida

T: 973 700 300

https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Titol del projecte:

PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)
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Titol del projecte:

EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI

Promotor:
LA PAERIA

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Equip:

Arquitectura: Francesc Coit Bonet.

Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte

Ubicacié de la parcella:

Fase: Projecte Basic i Executiu

Data: JULIOL 2022

Escala:

Grup de planols: TOT

Planol: Planta 2
AJ2022142 TO3

Codi del projecte.

Namero de planol
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o= dh
{ .
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6 panells
-
300X100
8 panells 8 panells 8 panells 8 panells 8 panells 2 panells
it j 3 . Equip: icacio ‘la: . P "
Titol del projecte: Promotor: — quip: Ubicacio de la parcel-la: Fase: Pro;ecte Basic i Executiu
b Arquitectura: Francesc Coit Bonet.
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructura: Masala Consultors Data: JULIOL 2022
Miquel Angel Sala - Arquitecte
Ajuntament de Lleida Escala:

CIF: P2515100B

Dades de contacte: Grup de planols: TOT
Plaga de la Paeria, 1| 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat

paeria@paeria.cat

T: 973 700 300 Planol: Planta Coberta
Persona de contacte: T04

Sergi Gimeno &'ﬁgfﬂfi Narero de pianol




NOTA:

SE CONECTARA TODA LA RED DE TIERRAS A LA MALLA DE LOS PILARES.

EN CASO DE QIE LOS PILARES DONDE NO SE CONECTA LA RED DE TIERRAS

NO TENGA CONTINUIDAD CON LA MALLA DEL PAVIMENTO, SE DEBERAN CONECTAR

/%\, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ALAREDTT. —
7S K
|
| CAIXA DE SECCIONAMENT ‘;
SUBMINISTRE NORMAL |
CAIXA DE SECCIONAMENT
GRUP ELECTROGEN
cs
L L Y4 %4
. Xarxa de terres
—— Xarxa de terres G. Electrogen
Xarxa de terres
subministrament normal
/. Pica de covre de 2m
—— Conector de covre nu de 35mm
___ Conector de covre nu de 35mm
~— — protegit amb tub corrugat @50
Caixa de seccionament amb pont
i
de comprobacio
Titol del projecte: Promotor: Equip: Ubicaci6 de la parcel-la: . P "
Fase: Projecte Basic i Executiu
L kit Arquitectura: Francesc Coit Bonet. = d
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI R
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructura: Masala Consultors Data: JULIOL 2022
Miquel Angel Sala - Arquitecte
Ajuntament de Lleida Escala:
CIF: P2515100B
Dades de contacte: Grup de planols: ELECTRICITAT
Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300 Planol: Planta Fonaments
Persona de contacte: =2 e E00
Sergi Gimeno cﬁﬁglﬁfi Némero de planol
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ESCOMESA
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L Tl ]

400X100
&

| S el [T

SUBMINIST

NORMAL
=l I

=N=SES
4 | A5

L02 L02 R

)]

017 o~ o8 0.19
S =S = — __a
e :
[E_— ” 3dﬂb<100ﬂ M [

I
L2 L02

e A e
N A £ / g
ELECTRICA |~ E \ ‘g
¢ s SIMBOLOGIA INSTAL-LACIO ELECTRICITAT
Presas Interruptors Lluminaries
+4C  Presadus general =1 Conjunt de prenes de superficie:  Interruptor L0t gllin;agl()tir;4g?lh\:lv8(|)CP1 00 5 EBQUSLE%OJX&NNLVIVGSEH . gl;r(l)tuDal|RﬁI1380L0UEV\cVﬁls-l\-(M
- 4 prenes generals tipus Schuko ) ? )
Presa de bany / auxiliar de cuina 16A Il pols MA/BK (o equivalente) (o equivalente) BK (0 eq.)
5 Y -2 prenes RJ45 categoria 6a veu " Commutador Lineal tipo FIL45 SUR Puntual tipo KOMBIC 100 . Puntual tipo LUP WALL
,{ Presa de rentadora i dades x Creuament — 1120 6?00 NW OPAL BK ¥ SF 2500 IP40INW WFL = @110 DIR/INDIR 4000
(o equivalente) MA/BK (o equivalente) NW WFL BK (o eq.)
. } L Lineal tipo FIL45 SUR Tira LED tipo FINE LED Puntual tipo LUP SUR
"f, Presadassecadora = Cg”’“”‘ de prenes de S“pe”r']cf' <> sensor de proximitat 1680 3900 NW OP COMF o G2 1PB5 24\ 7720 4BW 2 o110 1000 NW FL BK (©
,_rF Presa de rentavaixellas ;SApIrleSglz generals fipus Schuko Safata xapa acer galvanitzat BK (o equivalente) 830 5Mx10 (o eq.) eq.)
e _1 prenes RJ45 categoria 6a veu per BT+tapa Lineal tipo FIL45 SUR Tira LED tipo FINE LED Puntual tipo SHOT G2
i da’()jes 9 —2_.. 1120 2600 WW OP COMF _=_ G2 1P20 24V 7720 48W Lé’ 5000 STREET 80 NW
BK (o0 equivalente) 830 5Mx10 (0 eq.) ANT (0 eq.)
Titol del projecte: Promotor: Equip: Ubicacié de la parcel-la: Fase: Projecte Basic | Executiu
LA PAERIA Arquitectura: Francesc Coit Bonet. N ’
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructura: Masala Consultors Data: JULIOL 2022
Miquel Angel Sala - Arquitecte
Ajuntament de Lleida Escala:
CIF: P2515100B
Plaga de e §725607 | LLeida Grup de planols: ELECTRICITAT
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300 Planol: Planta Baixa
Persona de contacte: AJ2022142 EO01

Sergi Gimeno

Godi del projecte

Nimero de planol




i X @ 2| piilld Dl @ il b lld * @ Bl ‘ piilkre Dl @ il *
ie * KL +£ piilfne piilfe +« XK * L +£ X Bl +£ *
i * . +£ pilfne * . +« XL * . +£ X * . £ *
* * iS BillsS * iS Balhs * iS EillS * iS *
¢ 00 e 00 0 00 e 00
X X X XX X X XX X X MK X X X
SIMBOLOGIA INSTAL-LACIO ELECTRICITAT
Presas Interruptors Lluminaries
{ Presa d's general Conjunt de prenes de superficie: it i Puntual tipo KOMBIC 100 Puntual tipo MUN LIGHT Puntual tipo LUP WALL '
R i ; nterruptor ®  SF 2000 IP40 NW OP () SUR @480 4000 NW GRH| ™= | - @70 DIR 1000 NW ASYM
4 prenes generals tipus Schuko
«K Presa de bany / auxiliar de cuina 16A 1l pols f Commutador MA/BK (o equivalente) (o equivalente) BK (0 eq.)
- 2 prenes RJ45 categoria 6a veu Lineal tipo FIL45 SUR Puntual tipo KOMBIC 100 Puntual tipo LUP WALL
,_i( Presa de rentadora i dades \{ Creuament — 1120 6200 NW OPAL BK | mER . SF 2500 IP40_NW WFL - @110 DIR/INDIR 4000 '
: < (o equivalente) MA/BK (o equivalente) NW WFL BK (o eq.)
\ . . Lineal tipo FIL45 SUR Tira LED tipo FINE LED Puntual tipo LUP SUR
*H; Presa d'assecadora C;njunt de prenes dg supgrflme. @ Sensor de proximitat 1680 39%0 NWOPCOMF | M | G2IP65 24pv 7720 48W ; 2110 100% NW FL BK (0 1
,{ Presa de rentavaixellas aeAplrlenglss generals tipus Schuko Safata xapa acer galvanitzat BK (o equivalente) 830 5Mx10 (o0 eq.) = eq.)
et -1 re[r)1es RJ45 categoria 6a veu per BT+tapa Lineal tipo FIL45 SUR Tira LED tipo FINE LED Puntual tipo SHOT G2
i da‘c)ies 9 . 1120 2600 WW OP COMF| BB | G2 IP20 24V 7720 48W € ® 5000 STREET 80 NW ,
BK (o equivalente) 830 5Mx10 (o0 eq.) ANT (0 eq.)
Titol del projecte: Promotor: Equip: Ubicaci6 de la parcel-la: . S "
: Projecte B Execut
Lek bkl Arquitectura: Francesc Coit Bonet. S 25N Face rojecte Basic 1 Exeedia
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI ™
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructura: Masala Consultors Data: JULIOL 2022
Miquel Angel Sala - Arquitecte
Ajuntament de Lleida Escala:
CIF: P2515100B
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SIMBOLOGIA INSTAL-LACIO ELECTRICITAT
Presas Interruptors Lluminaries
{ Presa d's general = Conjunt de prenes de superficie: At i Puntual tipo KOMBIC 100 Puntual tipo MUN LIGHT Puntual tipo LUP WALL '
R i I nterruptor ®  SF 2000 IP40 NW OP () SUR @480 4000 NW GRH| ™= | - @70 DIR 1000 NW ASYM
4 prenes generals tipus Schuko :
«K Presa de bany / auxiliar de cuina 16A 1l pols f Commutador MA/BK (o equivalente) (o equivalente) BK (0 eq.)
- 2 prenes RJ45 categoria 6a veu Lineal tipo FIL45 SUR Puntual tipo KOMBIC 100 Puntual tipo LUP WALL
,_i( Presa de rentadora i dades x{ Creuament — 1120 6200 NW OPAL BK | mER . SF 2500 IP40_NW WFL - @110 DIR/INDIR 4000 '
< (o equivalente) MA/BK (o equivalente) NW WFL BK (0 eq.)
\ . _— Lineal tipo FIL45 SUR Tira LED tipo FINE LED Puntual tipo LUP SUR
*H; Presa d'assecadora X C;njunt de prenes dg supgrflme. @ Sensor de proximitat 1680 39%0 NWOPCOMF | B | G2IP65 24pv 7720 48W ; 2110 100% NW FL BK (0 1
,{ Presa de rentavaixellas aeAplrlenglss generals tipus Schuko Safata xapa acer galvanitzat BK (o equivalente) 830 5Mx10 (o0 eq.) = eq.)
Rer -1 re[r)1es RJ45 categoria 6a veu per BT+tapa Lineal tipo FIL45 SUR Tira LED tipo FINE LED Puntual tipo SHOT G2
i da%es 9 1120 2600 WW OP COMF| MR | G2 |P20 24V 7720 48W € ® 5000 STREET 80 NW ,
BK (o equivalente) 830 5Mx10 (o0 eq.) ANT (0 eq.)
Titol del projecte: Promotor: Equip: Ubicaci6 de la parcel-la: . S "
: Projecte B Execut
LBk Arquitectura: Francesc Coit Bonet. S 25N Fase rojecte Basic 1 Execullu
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI R
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructura: Masala Consultors Data: JULIOL 2022
Miquel Angel Sala - Arquitecte
Ajuntament de Lleida Escala:
CIF: P2515100B
Dades de contacte: . Grup de planols: ELECTRICITAT
Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973700 300 Planol: Planta 2

Persona de contacte:
Sergi Gimeno
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Fotovoltaica SIMBOLOGIA INSTAL-LACIO ELECTRICITAT
Paneles fotovoltaicos. Medidas P Int " Liuminari
2067x1046mm. Inclinacion 30° resas nterruptors uminaries
- ) " i icie: Puntual tipo KOMBIC 100 Puntual tipo MUN LIGHT Puntual tipo LUP WALL
. . < ------- Linia de vida +C  Presad's general = CZ r;’r”e”,ﬁedfg‘;fgf.sdﬁpi”s"gfﬁE;, " Interruptor °  SF 2000 IPA0 NW OP O SUR (548% 4000 NW GRH - @70DIR ‘13000 NW ASYM '
. . s  Anclatge de linia de vida 4C  Presa de bany / auxiliar de cuina 16A 1l pols ] Jo” Commutador MA/BK (0 equivalente) (0 equivalente) BK (0 eq.)
% / H - 2 prenes RJ45 categoria 6a veu Lineal tipo FIL45 SUR Puntual tipo KOMBIC 100 Puntual tipo LUP WALL '
2 2 i dades Creuament —— 11206200 NW OPAL BK | SR < SF 2500 IP40 NW WFL - @110 DIR/INDIR 4000
7 i 7 o 7 *{ Presa de rentadora X (o equivalente) MAV/BK (o equivalente) NW WFL BK (0 eq.)
: 3 ' . - Lineal tipo FIL45 SUR Tira LED tipo FINE LED Puntual tipo LUP SUR
400 '{ Presa d'assecadora B Conjunt de prenes de superficie: <> sensorde proximitat 1680 39%0 NWOPCOMF | M | G2IP65 24pv 7720 48W o @110 100% NW FL BK (0 [}
tosol = - | ._FK Presa de rentavaixellas }gAp[fgsg generals tipus Schuko Safata xapa acer galvanitzat BK (o equivalente) 830 5Mx10 (o eq.) eq.)
-1 prenes RJ45 categoria 6a veu per BT+tapa Lineal tipo FIL45 SUR Tira LED tipo FINE LED Puntual tipo SHOT G2
P 9 —. 1120 2600 WW OP COMF| BB | G2 |P20 24V 7720 48W s 5000 STREET 80 NW ’

i dades

BK (o equivalente) 830 5Mx10 (o eq.) ANT (0 eq.)
Titol del projecte: Promotor: Equip: Ubicacié de la parcel-la: . PN .
Fase: Projecte Basic i Executiu
LBk Arquitectura: Francesc Coit Bonet. !
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructure: Masala Gonsuliors Data: JULIOL 2022
Miquel Angel Sala - Arquitecte
Ajuntament de Lleida Escala:
CIF: P2515100B
Dades de contacte: Grup de planols: ELECTRICITAT
Plaga de la Paeria, 1| 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973700 300 Planol: Planta Coberta
Persona de contacte: EO04

Sergi Gimeno

AJ2022142

Codi del projecte

Namero de planol



SQ. Sala técnica____. LLEGENDA ELECTRICA

SQ. Sala técnica

SQ. Sala tecnica Q. Sala tecnica
K (AS) (Caastb,at.a1) TR AS) Comsisinan)
) 1. zt 01, _ SUBMINISTRE NORMAL
lcc'= 4,68 kA lcc=0,79 kA
SUBMINISTRE COMPLEMENTARI/SOCOR
PCS pCS
4 » _ LINEA DE SAI
I |
™ " —o 5 INTERRUPTOR DE TALL MANUAL
4p 2P
o 330V e INTERRUPTOR MAGNETOTERMIC
6KkA kA
T _&2 . INTERRUPTOR DIFERENCIAL
M
2 2 CONTACTOR INTERRUPTOR AUTOMATIC - PARO - MARXA
40 A 25A
230V 230V -
3o mA 3o mA
CONTACTOR AMB CONTROL ACS
M M 1 M M
6A 16 A 16 A A FN N 2 20 N N oA 0A CONTACTOR AMB RELLOTGE
gy g0y gy 20V 400V 20V 20V 230V 230V Y FSN -
6 kA B kA B kA B kA 6 kA
A g%y gy ] 3o mA 300 mA 3o mA 3o mA FomA FomA gy g%y
-~ CONTACTOR AMB HIDROKIT
M M M M 1 M M M M ©
cT cT cT cT 2P 2P 2P ap 2P 2P 2P 2P =d]
®0\ 2 @0\ 2 @0\ ¢ ®0\ 2P 0A 6A 16 A 6A 20 A 16 A 16 A 6A 6A 16 A oA 0A CONTACTOR AMB DETECTOR
25 25 25 25 230V 230V 230V 230V 00V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V ok
230V 230V 230V 230V kA kA kA BkA KA 7y 7y kA kA kA kA kA
B.CD B.CD B.CD B.CD B.CD B.CD B.CD B.CD B.CD B.CD
-~ CONTACTOR SONDA CO2
« 3 Y 3 Y 3 }" e PROTECCIO CONTRA SOBRETENSIONS
55 Nsss 355
- ~ o8 £98 eos
b o E% SEY SEY @) DIFERENCIAL SUPERIMMUNITZAT
o - 4] ] 858 258 858
13 ol B0 =)
N = o - N - «N - e, = e = LN N - N - LN N - N - N - s g = N = N - = ax= Sx= ® CORBA A
T T T T T N T T T N T T T N Ng = ] © =7} 2 <=7
3 =5 25 25 25 N8-5 25 25 =5 g 35 25 25 =5 E.5 S 5 25 25 8 3 82 ® CORBAD
2 =33 ~33 o33 582 £33 32 33 32 53 32 33 32 o33 o33 32 83 e i ' 2o
3% BED BEG BED BEW SED E% E% Eo §3% E% E% Eo SED SED £ Ew gINE N EXNT
528 QES QES QES 2Ed SES Eg Eg Eg 208 Eg Eg Eg SE SES ES 3 RS ]
SES <5 <5 <58 %58 85 68 58 &5 of 58 58 & 25 258 &8 5 »
SES S NS NS G oS o 2N o0 3ES [ NS S 20O 209 PR oS
385 25 25 25 5 5 55 85 &5 &7 i iz S s o R S
g 52 =2 =g 52 e e o2 e tig £z 2 +£2 ig L5 & &2 Fer 5
REx S0 o S0y SO S0 X ox 50X *x o) e G0N v Sox X n (V) 230 230 230 4 -
Sol vggﬁ‘m vg“.;}ﬁ‘m o vgg;m vg“.;}ﬁ‘m 'E".;};@ e vggﬁ‘m vnﬁﬁ‘g o Co VE“.;}E‘Q e 'g@';m v%“i;}ﬁ‘m b (A) 0,51 0.4 0,09 CARACTERISTIQUES DE LA INSTAL.LACIO ELECTRICA
B8 B3 B3RS &) Y ey Jala%4S) 3} ik ) TS T IS ) S ey 2 (A) 2821 2093 2093
d jcc.méx (KA) 2.73 0.79 0.79 -
lccmin (kA) 0,478 0,234 0,230 LINIA GENERAL D'ALIMENTACIO:
Poal W) 15.650 500 500 500 500 750 750 3450 700 2,000 500 500 500 3000 3000 100 700 'Q(mmz) 25 1, 5 - CONDUCTOR DE COURE UNE RZ1-K 0.6/1kv (Cca-s18 SEGONS NORMATIVA
n (V) 400 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 Lot (m) 15.98 14,00 14,48 o
b (A) 22,50 217 217 Xid 2,17 0,65 1,09 15,00 043 8,70 Xid 217 217 13,04 13.04 043 Cedt (m) 15.98 14.00 1448 NOTA 1 CPR) ("0" HAL.LOGENS), AMB SECCIO UNIFORME | §ENSE EMPALMAR.
iz (A) 43,68 28,21 28,21 28,21 28,21 28,21 28,21 28,21 28,21 38,22 28,21 28,21 28,21 28,21 28,21 21 28,21 [Cdt.circ (%) 0,0529 0,0656 0,0121 - TUB FLEXIBLE COARRUGAT DE PLASTIC EN CAS D'ANAR EN CANAL
cc.max (kA) 22,33 2, 2,39 } 2.39 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 39 2,39 2,39 2,39 2,39 , 2,39 [Cdtacum (%) 0.0529 0.1185 0.0650 ELECTRICA HAURA DE REALITZAR-SE AMB CANAL METAL.LICA TANCADA |
icc.min (kA) 1467 0.521 0,520 494 0,493 0.520 0,519 0,560 0,569 0,627 530 0,527 0,523 0.500 0.499 8 0,567 VENTILADA,
ST (mm?) 6 2, 25 2, 25 25 25 25 25 4 5 25 5 25 25 25
Liot (m) 1598 13.23 13.28 14.35 14,40 13.27 13.33 11.79 11,49 1561 12.87 1299 13,14 14,11 14.13 34 1155
‘LDdl (m) 15,98 13,23 13,28 14,35 14,40 13,27 13,33 11,79 11.49 15,61 12,87 12,99 13.14 14,11 14,13 .34 11,55
[Cat.circ (%) 0.5078 0.1862 0.1869 0.2020 0.2026 0.0560 0.0037 12023 0.0323 0.5537 0.1812 0.1828 0.1849 12368 12386 0.0375 0.0325 DERIVACIONS INDIVIDUALS
[Cat.acum (%) 0,5078 0,6940 0,6947 0,7098 0,7104 0,5637 0,6015 1,7100 0,5401 1,0615 0,6889 0,6905 0,6927 1,7446 1,7464 0,5453 0,5403 - CONDUCTOR DE COURE UNE RZ1-K 0.6/1kv (Cca-s1B SEGONS
NORMATIVA CPR) ("O" HALLOGENS), AMB SECCIO UNIFORME | SENSE
NOTA2 | EMPALMAR EL NEUTRE | EXCLUSIU PER A CADA USUARI
- TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLASTIC.
- SHAURA DE DEIXAR UN CONDUCTOR DE 1x1.5MM2 DE COLOR VERMELL
PER A CADA DERIVACIO INDIVIDUAL PER A GESTIO TECNICA
NOTA 3 INSTAL.LACIO INTERIOR SEGURETAT
- CONDUCTOR DE COURE UNE SZ1-K 0.6/1kv PHO0 (AS*).
- CANAL ELECTRICA METAL.LICA CON TAPA.
- TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC.
SQ. Sala Grup electrogen... SQ. Sala Grup electrogen.... SQ. Fotovoltaica INSTAL LACIO INTERIOR
Q. Sala Grup el S0 S Grup elects o Fotouatt NOTA 4 - CONDUCTOR DE COURE UNE RZ1-K 0.6/1kv (Cca-s1B SEGONS
a6 P T ommeCy, zx‘z,sayfrrlufésﬁﬁﬁ%ge" sz‘é’)f’%’?x%%?nmm NORMATIVA CPR) ("O" HALOGENS)
2K (AS) (Ceas1o it ai) 2 LK (AS) Ceasibdt an) 71K (AS) (Coarsib.d1,a1) - CANAL ELECTRICA METALLLICA CON TAPA.
Icc'= 5,26 kA cc= 0,86 kA cc = 3,06 kA - TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC.
NOTA5 | TOTS ELS QUADRES ELECTRICS HAURAN DE SER SCHNEIDER ELECTRIC

CONDICIONS DE MUNTATGE QUADRES ELECTRICS

IGA
2P
Pcs N pcs
» 8V P O EQUIVALENT.
Il 6 kA o

M
4P 4p
25 A 16 A
o N
-ELS QUADRES | ELS SEUS COMPONENTS HAURAN D'ESTAR REALITZATS SEGONS LES -ELS CABLES ELECTRICS UTILITZATS SERAN DE LA CATEGORIA NO PROPAGADORS
T T 1 NORMES | RECOMANACIONS UNE-EN-60439.1 | CEI-439.1. TOTS ELS COMPONENTS DE DE L'INCENDI | SENSE EMISSIO DE FUMS NI GASOS TOXICS SEGONS UNE-21123. LA
DI s D, xé;i?@gzé?;‘? RESPONDRAN AL REQUISIT DE AUTOEXISTENCIAS, SEGONS LA SECCIO DELS CONDUCTORS SERA LA QUAL S'ASSENYALARA EN EL MI.BT.017/004 EN
A 40A 40A mog9ed. ' 5
o8, a8, a8, LES CONDICIONS D'INSTAL.LACIO QUE ES TENEN EN COMPTE.
A om o o A'-;SJES&“:;E’; %Eui\gg@?FQEE;EWé'Elﬁfé{f&ﬁffﬁgﬁiffffﬁ%ﬁ -TANT A L'EXTERIOR DELS QUADRES COM EN EL SEU INTERIOR ES DISPOSARA DE
A A " ™ PROTECCI® DEL CONJUNT SERA 1P-30. " RETOLS PER A LA IDENTIFICACIO DE LA APARAMENTA ELECTRIQUES. ELS RETOLS
‘\ ®, 2, ‘\ e ‘\ ® . SERAN GRAVATS INESBORRABLES, DE MATERIAL PLASTIC, FIXATS DE FORMA
F F 239, v &9V &9V v -ES CUIDARA QUE HI HAGI UNA ADEQUADA VENTILACIO EN LINTERIOR DELS IMPERDIBLE | SINDICARAN LES FUNCIONS O SERVEIS DE CADA ELEMENT
BCD BCD 8CD BCD 8CD 8CD BCD QUADRES, DISPOSANT DE FINESTRES LATERALS AMB FORMA DE CELOSIA, QUE ’
PERMETIN LENTRADA D'AIRE, PERO IMPEDINT L'ACCES DE COSSOS EXTRANYS. SI 'ELOJUEE;?;ETSLJ:J S'fj:g;iir:fé’jfggg%fgg Ei%ﬁi?guiliog&‘r;:\%f
PER CAUSA DE LES CONDICIONS DE TREBALL ES PREVEU EN L'INTERIOR DELS N
o\ o\ - L\ QUADRES TEMPERATURES SUPERIORS ALS 40°C, SUTILITZARA EL SISTEMA DE MOMENT PUGUI SER FACILMENT IDENTIFICATS TOTS ELS CIRCUITS ELECTRIQUES
Ns ® R E = VENTILACIO FORGADA TAMBE HAURIEN DE NUMERAR-SE TOTES LES BORNES DE CONNEXIO PER A LES
833 £33 S35 . LINIES QUE SURTEN DELS QUADRES | LES PROPIES BARRES DISTRIBUIDORES
BEG &L S, R R
SEY 2£% et N -ES DIMENSIONARA L'ESPAI | ELEMENTS BASICS PER A AMPLIAR LA SEVA CAPACITAT MITJANGANT MARQUES AUTOADESIVES.
=) 20 E2C EN UN 20% DE LA PREVISTA INICIALMENT.
\ = LN o\ = (%LE% EE% e = LN LN o - LN -ELS INTERRUPTORS DIFERENCIALS QUE S'INTERCALIN EN CIRCUITS D'ALIMENTACIO
3 = 3 = = 3 3 = e
53 53 52 3y B:S s =5 55 55 25 -5 -TOTA LA APARAMENTA ROMANDRA FIXADA SOBRE GUIAS DIN O SOBRE PANELLS | A ORDINADORS HAURIEN DE SER DE CLASSE A "SI" SUPER-IMMUNITZATS
€3 32 33 0% e 5%, Os Ss Ss Ss oz TRAVESEROS ESPECIFICS. LA TOTALITAT DELS ELEMENTS DE SUPORT | FIXACIO
33% % Yy GINE v 2 vcfz 2 3 % i3 £ I3 -ELS INTERRUPTORS AUTOMATICS MAGNETOTERMICS CARRIL DIN SERAN DE CORBA
s28 o £8 S S useEs 5&8 58 58 £8 £8 SERAN ESTANDARITZATS | DE LA MATEIXA FABRICACIO QUE ELS COMPONENTS C, TRET QUE SESPECIFIQUI ALTRE DIFERENT. SERAN DE TALL OMNIPOLAR AMB
2ES 538 S8 TS S e 25 e PRINCIPALS. PROTECCIO ACTIVA A TOTS ELS POLS.
EEE §l§§ SE§ Poal (W) 118 100 18 SE@ :E@ ‘L‘EE ‘SEE E@ O of OTE A .
fiy ™ 0By n (V) 230 230 230 Sy Fox Fox pox Siox -EL PODER DE TALL DELS INTERRUPTORS MAGNETOTERMICS SERA DE 25KA. -ELS INTERRUPTORS AUTOMATICS D'AMPERATGE SUPERIORS SERAN DE CAIXA
N foite 'gf;‘—g b (A) 51 043 0,09 NS Vfg‘;‘;z VE‘;“'S F'?-Eﬁ VE&“ﬁﬁ SHAURIEN DE RECALCULAR UNA VEGADA ES DEFINEIXI L'ESTACIO MODELADA AMB SECCIONAMENT DE TALL COMPLETAMENT APARENT. ESTARAN
N34Sl e a4} (A) 8,21 20,93 20,93 Niiao) Edre Edpw TR osre . N
»” Fr) i 055 a0 e’ . TRANSFORMADORA AMB LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA EQU\PATS(/;MB BLOCS DE RELES MAGNETOTERMICS O ELECTRONICS PER A LA
cc.min (kA) 525 0,242 0,248 A i PROTECCIO ESTANDAR, EXCEPTE QUE SESPECIFIQUI ALTRE DIFERENT. LA
Pcal (W) 2.500 500 1500 500 [SF (mm?) 5 15 5 Pcal (W) 1.200 300 300 500 100 -TOTS ELS COMPONENTS METAL.LICS QUE CONSTITUIXEN EL TANCAMENT DEL INTENSITAT DE REGULACIO ASSIGNADA CORRESPONDRA A LA NOMINAL MES BAIXA
n (V) 400 230 230 230 Ltot (m) 13,96 14,24 13,58 n (V) 400 230 230 230 230 QUADRE | LA SOPORTACIO DE LA APAREAMENTA S'UNIRAN UNITS LECTRICAMENT |
b (A) 361 217 6.5 17 Cedt (m) 13.96 14,24 1358 b (A) 1,92 1,45 145 242 048 CONNECTATS A UNA PLETINA DE PRESA DE TERRA A LA QUAL ES CONNECTARAN ELS QUE PERMETI EL BLOC DE RELES. SERAN DE TALL OMNIPOLAR AMB UNA PROTECCIO
2 (A) 43,68 28,21 28,21 28,21 |Cat,circ (%) 00462 0,067 00113 iz (A) 25,48 28,21 28,21 28.21 28.21 CONDUCTORS DE TERRA DE CADASCUN DELS CIRCUITS QUE SURTEN DEL QUADRE ACTIVA ATOTS ELS POLS.
cc‘mjax (kA) 22,33 2,70 2,7 .70 ‘Cdl,acum (%) 0,0462 0,1130 0,0576 cc,m@x (kA) 22,33 1,56 1,55 1,55 1,56
Scfc(:;:’()kA’ 1858 0556 0501 552 Sc'cix::zt)kA) 0345 0475 0472 0474 0460 - LES DERIVACIONS DE BARRES GENERALS A LA APARAMENTA ES REALITZARAN AMB “ELS QUADRES HAURIEN DE SER MUNTATS | CONEXIONATS EN TALLER PER A
X X X X X : : X ASSEGURAR LA SEVA QUALITAT, LA CORRECTA DISPOSICIO DE TOTS ELS SEI
Clot (m) 565 199 3 Tz Ctot (m] 1090 7 I 153 145 PLATINES DE COURE DIMENSIONATS PER A LA INTENSITAT MAXIMA PREVISTA. QUAN \SSEGUI SEVA QU . LA CORREC SPOSICIO OTS ELS SEUS
it o T e o o 1070 kL i34 o s LA INTENSITAT SIGUI INFERIOR A UN 50% DE L'ADMISSIBLE EN LA PLATINA ELEMENTS | LA SEVA SENYALITZACIO PER A FACILITAR ELS TREBALLS DE CONTROL |
|Cat.circ (%) 0.0677 01618 04921 01678 |Cdtcire (%) 0,057 00942 00957 0.1581 00322 NORMALITZADA DE MENYS SECCIO LES CONNEXIONS ES FARAN AMB CONDUCTORS PROVES EXIGIBLES.
[Cdtacum (%) 0.0677 0.2294 0.5597 0.2355 [Cdtiacum (%) 0,0597 0.1540 0.1555 02178 0,0919 FLEXIBLES DE COURE AMB AILLAMENT DE SERVEI 1000V AMB TERMINALS A PRESSIO HAURA
ADEQUATS A LA SECCIO UTILITZADA. ELS CABLES ES RECOLLIRAN EN CANALETES ~“SHAURA DE COMPROVAR QUE LES MESURES EXTERIORS DELS QUADRES ESTAN EN
AILLADES CLASSE M1 SOBREDIMENSIONADES EN UN 30%. RELACIO AMB ELS DELS ESPAIS ON ESTARAN SITUATS
Titol del projecte: Promotor: Equip: Ubicaci6 de la parcel-la: . S "
Fase: Projecte Basic i Executiu
LBk Arquitectura: Francesc Coit Bonet. SN
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI
y Data:
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructura: Masala Consultors JuLIOL 2022
Miquel Angel Sala - Arquitecte
Ajuntament de Lleida Escala:
CIF: P2515100B
Dades de contacte: Grup de planols: ELECTRICITAT
Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300 N fra
Planol: Esquema unifilar
Persona de contacte: 5 : 3 e EO05
o - : b2 AJ2022142
Sergi Gimeno i) b a “0 Codi del projecte Namero de planol




SQ. Cafeteria-Sala d'actes LLEGENDA ELECTRICA

50, Cafeteria:Sala dactes
4%16)+T [ x16mm?Cu
21K (AS) (Coarstbdtat) R SUBMINISTRE NORMAL
lcc = 6,36 kKA
SUBMINISTRE COMPLEMENTARI/SOCOR
PCS
\é“"iw _— LINEA DE SAI
I
1GA —o 5 INTERRUPTOR DE TALL MANUAL
4P
300\ e INTERRUPTOR MAGNETOTERMIC
10 kA
T T _&2 . INTERRUPTOR DIFERENCIAL
u
» » E ] CONTACTOR INTERRUPTOR AUTOMATIC - PARO - MARXA
40 A 40
58'ma 58'ma T
m m
ﬁ CONTACTOR AMB CONTROL ACS
D D oY oY o D i i ﬁ
40 A 40 A 40A 40A QoA oA \ i \ o8 . CONTACTOR AMB RELLOTGE
230V 230V 230V 230V 230V 230V 989X 989X
30mA 30mA 50mA 50mA 30mA 30mA Y Y
- CONTACTOR AMB HIDROKIT
M M Il Il M M
A [} o} 2} ) n 2 2 2 2 I s Pl Jr3 ©
e 13 R P 6 A 6 A 6 A T6 A 6 A 6 A 4 P = CONTACTOR AMB DETECTOR
200 200 200 298, 230V 230V 230V 230V 230V 230V 4A(25A) 4A(@34A) P00 P00
30mA 30mA 30mA 30mA s 2% g% g% 8% 8% 400 400 30mA 30mA
- CONTACTOR SONDA CO2
M AIM AIM éW\ AIM éW\ AIM J’IM M M
A A ‘\ A A A A f6a A ©08\ 5% ®ce\% eoe\. ooe\F, ooe\F, oo\ B & & i6a ‘\ i6a ey .
230V 230V 230V 230V 230V 230V 400V 400V 25A 25A 25A 25A A 25 400V 400V . PROTECCIO CONTRA SOBRETENSIONS
6 kA B kA B kA 6 kA B kA 6 kA 10 kA 0 kA 230V 230V 230V 230V 230V 230V 400V 400V 10 kA 10 kA
B.CD B.C.D B, B.CD B.C B.CD B.C.D CD B.CD B.CD
Q) DIFERENCIAL SUPERIMMUNITZAT
® CORBAA
® CORBAD
L\ e o0 LN e
\\v: = N - N - o - N\ = N - \\;;: N = O - = N = N = N - N - N = N - anN - N - S = £ = N - aN - =
5 T T 5 5 @ © T 5 T T 5 T T 5 5 T o 5 5 T T T T T
'%.3 S 35 55 55 Nzs - €55 55 - 55 Lo =5 N Nas 55 1§55 = 55 Ness o2 55 55 - —
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L ELECTRICA HAURA DE REALITZAR-SE AMB CANAL METAL.LICA TANCADA |
VENTILADA,
Pcal (W) 32.959 3.450 3.450 3.450 3.450 3.450 3.450 3.450 3.450 1.000 1.000 4.500 4.500 2401 2401 1.029 1.029 1.029 294 500 500 1.528 2.083 1.500 1.500 3.500 9.900
Un (V) 400 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 400 40 230 230 230 230 230 230 230 230 400 400 230 230 400 400
b (A) 48,60 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 4,83 4.8 7,22 7.2 11,60 11,60 4.9 4,97 4. 142 242 2,42 2,45 3,34 72! 7,25 5,61 14,29
iz (A 80,08 28,21 28,21 28,21 28.21 28,21 28.21 28.21 28,21 28,01 28,21 2548 25,41 28,21 28.21 28,21 28,21 28,21 28,21 28,21 28,01 25,48 2548 28,21 28,01 25,48 25,48 DERIVACIONS INDIVIDUALS
lcc.méx (kA) 22,33 3,32 3,32 3, 332 3,32 3,32 332 3,32 3,32 3,32 6,36 6,3¢ 3,32 3,32 3, 3, 3, 3,32 3,32 3,32 6,36 6,36 3, 3,32 6,3 6,3¢ - CONDUCTOR DE COURE UNE RZ1-K 0.6/1kv (Cca-s1B SEGONS
icc.min (kA) 2,062 0,283 0,252 0410 0,389 0,353 0,326 0,455 0,448 0,262 0,341 0477 0472 0,298 0,420 0510 0,454 0,321 0,641 0,250 0,252 0,437 0422 0,439 0,463 0,448 0,394 NORMATIVA CPR) (0" HAL.LOGENS), AMB SECCIO UNIFORME | SENSE
Sf (mm?) 16 5 25 , 5 25 5 25 2, 25 , 25 25 5 25 2, 2, 2, 2, 25 25 ) 25 X 25 2, 2, EMPALMAR. EL NEUTRE | EXCLUSIU PER A CADA USUARI
Ltot (m) 28,91 32,57 37,31 20,92 22,30 25,08 27,59 18,33 18,72 35,65 26,22 17,27 17,49 30,69 20,29 15,79 18,40 28,18 11,51 37,65 3717 19,28 20,16 19,19 17.91 18,68 21,95 NOTA 2 LA
[Cedt (m) 28,91 32,57 37.31 2092 2230 25,08 27.59 18.33 18.72 35,65 2622 17.07 17,49 30,69 20,29 15.79 18,40 28,18 1151 37.65 3747 19.28 20.16 19.19 17,91 18,68 21.95 - TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLASTIC,
[Cat.circ (%) 0,7383 3,3217 3,8057 2,1331 2,2739 2,5582 28138 1,8691 1,9090 1,0076 0,7413 0,3664 0,3711 2,1362 1,4124 0,4597 0,5356 0,8203 0,0953 0,5301 0,5233 0,1371 0,1958 0,8189 0,7644 0,3066 1,0676 - S'"HAURA DE DEIXAR UN CONDUCTOR DE 1x1.5MM2 DE COLOR VERMELL
[Cdt,acum (%) 0,7383 4,0600 45440 28714 30122 3,2965 35521 26074 26473 1,7459 1,4796 1,047 1,1094 28745 2,1507 1,1980 1,2739 1,5586 08336 1,2683 1,2616 08754 09341 1,5572 1,5027 1,0449 1.8059 PER A CADA DERIVACIO INDIVIDUAL PER A GESTIO TECNICA
o ' NOTA3 | INSTALLACIO INTERIOR SEGURETAT
SQ. Cafeteria-Sala.d'actes - CONDUCTOR DE COURE UNE SZ1-K 0.6/1kv PH30 (AS+).
) - CANAL ELECTRICA METAL.LICA CON TAPA.
S Caleteria-sga dactes - TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC.
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NOTA 4 - CONDUCTOR DE COURE UNE RZ1-K 0.6/1kv (Cca-s1B SEGONS
pcs NORMATIVA CPR) ("O" HALOGENS)
13 - CANAL ELECTRICA METAL.LICA CON TAPA.
I - TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC.
oA NOTA5 | TOTS ELS QUADRES ELECTRICS HAURAN DE SER SCHNEIDER ELECTRIC
& O EQUIVALENT.
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8rx X Eox 2 = £ = £ 3 £ Eox = ¥ X EoX 3 80% 50X, SHAURIEN DE RECALCULAR UNA VEGADA ES DEFINEIXI L'ESTACIO MODELADA AMB SECCIONAMENT DE TALL COMPLETAMENT APARENT. ESTARAN
SN VJ"B VJEB v ': NE VJEB v = 'z NE N VJEB v% XNE VE XNE 'E.'x‘ﬁﬁ TRANSFORMADORA AMB LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA . §
JEEy 5388 S8 S8 S8 S 588 S8 8388 3888 2488 EQUIPATS AMB BLOCS DE RELES MAGNETOTERMICS O ELECTRONICS PER A LA
-TOTS ELS COMPONENTS METAL.LICS QUE CONSTITUIXEN EL TANCAMENT DEL :LF;‘;LE?&(_? EELAENDA& El’é(‘fPTIE S:;ASVES::E‘EQEEAR';J:?E'SE;F'\T:L :A’; BAKA
Pal (W) 4457 500 500 300 18 200 200 18 500 500 18 250 250 100 i 100 550 QUADRE | LA SOPORTACIO DE LA APAREAMENTA S'UNIRAN UNITS LECTRICAMENT | S| GULACIO ASSIG CORRESPOI - S
n (V) 400 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 CONNEGTATS A UNA PLETINA DE PRESA DE TERRA A LA QUAL ES CONNECTARAN ELS QUE PERMETI EL BLOC DE RELES. SERAN DE TALL OMNIPOLAR AMB UNA PROTECCIO
b (A) 6,57 217 217 1,30 0,09 0.87 0.87 0,09 217 217 0,09 1,09 1,09 043 0,09 0.4 2, ACTIVA A TOTS ELS POLS.
1z (A) 43,68 20,93 20,93 20,93 20,93 20,93 20,93 20,93 20,93 20,93 20,93 20,93 20,93 20,93 20,93 28,21 28,21 CONDUCTORS DE TERRA DE CADASCUN DELS CIRCUITS QUE SURTEN DEL QUADRE.
cc,max (KA) 533 0.95 0,95 095 0,95 0,95 0,95 0,95 095 0.95 0.95 095 095 0.95 0.95 095 0, _ELS QUADRES HAURIEN DE SER MUNTATS | CONEXIONATS EN TALLER PER A
jco.min (kA) 0579 0.147 0.132 0.192 0.132 0.202 0.241 0218 0.166 0177 0471 0.149 0.149 0.143 0.138 0347 0.264 - LES DERIVACIONS DE BARRES GENERALS A LA APARAMENTA ES REALITZARAN AMB ASSEGURAR LA SEVA QUALITAT LA CORRECTA DISPOSICIO DE TOTS ELS SE
ST (mm?) 6 1, 1, 15 1, 5 ; 5 15 15 15 1.5 15 5 15 X 2, PLATINES DE COURE DIMENSIONATS PER A LA INTENSITAT MAXIMA PREVISTA. QUAN \SSEGUI SEVA QU . LA CORREC SPOSICIO OTS ELS SEUS
Ltot (m) 28,91 32.57 37.31 2230 37.65 20.71 15,58 18.33 27.59 25,08 26,39 32,02 31,85 33,90 35.20 1237 12,48 21,95 LA INTENSITAT SIGUI INFERIOR A UN 50% DE L'ADMISSIBLE EN LA PLATINA ELEMENTS | LA SEVA SENYALITZACIO PER A FACILITAR ELS TREBALLS DE CONTROL |
}Lcdt (m) 28,91 32,57 37,31 22,30 37,65 2071 15,58 1833 27,59 25,08 26.39 32,02 3185 33,90 35,20 12,37 12,48 21,95 NORMALITZADA DE MENYS SECCIO LES CONNEXIONS ES FARAN AMB CONDUCTORS PROVES EXIGIBLES.
(Cdt,circ (%) 0,2528 0,7646 0,8760 0,3137 0,0314 0,1942 0,1460 0,0153 06477 0,5889 0,0220 0,3753 0,3733 0,1589 0,0294 0,0348 0,0351 0,3398 ¢ “
FLEXIBLES DE COURE AMB AILLAMENT DE SERVEI 1000V AMB TERMINALS A PRESSIO
[Cdt.acum (%) 0,2528 1,0174 1,1289 0,5665 0,2843 0,4470 0,3988 0,2681 0,9005 0,8417 0,2749 0,6281 0,6261 0,4117 0,2822 0,2876 0,2879 0,5926 Y S|
ADEQUATS A LA SECCIO UTILITZADA. ELS CABLES ES RECOLLIRAN EN CANALETES RSE'::UF,AAE:AEBC;MF;_"EOLVAER S:E L?!ii‘;iis ?T:TR‘ORS DELS QUADRES ESTAN EN
AILLADES CLASSE M1 SOBREDIMENSIONADES EN UN 30%. Cio S DELS ESPAIS ON ES SITUATS
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SQ. Ofici NOTA 1 | 7B FLEXIBLE COARRUGAT DE PLASTIC EN CAS D'/ANAR EN CANAL
- Vticines ELECTRICA HAURA DE REALITZAR-SE AMB CANAL METAL.LICA TANCADA |
Sa. Ofines VENTILADA.
PP ey
Z‘QH( (AS) (Cca-s1b,d1,a1)
R 156 kA
. DERIVACIONS INDIVIDUALS
- CONDUCTOR DE COURE UNE RZ1-K 0.6/1kv (Cca-s1B SEGONS
NORMATIVA CPR) ("O" HALLOGENS), AMB SECCIO UNIFORME | SENSE
NOTA 2 | EMPALMAR. EL NEUTRE | EXCLUSIU PER A CADA USUARI
- TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLASTIC.
- SHAURA DE DEIXAR UN CONDUCTOR DE 1x1.5MM2 DE COLOR VERMELL

1A
3 C
o PER A CADA DERIVACIO INDIVIDUAL PER A GESTIO TECNICA
B

NOTA3 | INSTALLACIO INTERIOR SEGURETAT

- CONDUCTOR DE COURE UNE SZ1-K 0.6/1kv PH90 (AS+).
- CANAL ELECTRICA METAL.LICA CON TAPA.

- TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC.

INSTALLACIO INTERIOR
NOTA 4 - CONDUCTOR DE COURE UNE RZ1-K 0.6/1kv (Cca-s1B SEGONS
NORMATIVA CPR) ("O" HALOGENS).

M M i i M M \ L
8y 8y 8, OO\ %, By 8y 8 - CANAL ELECTRICA METAL.LICA CON TAPA.
8¢ 8¢ 8¢ = 8¢ 8¢ 8¢ - TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC.

NOTA 5 TOTS ELS QUADRES ELECTRICS HAURAN DE SER SCHNEIDER ELECTRIC
O EQUIVALENT.
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_ o e\ N CONDICIONS DE MUNTATGE QUADRES ELECTRICS
52 N2 N2 Nt
283 3= =83 02
i e g 51 -ELS QUADRES | ELS SEUS COMPONENTS HAURAN D'ESTAR REALITZATS SEGONS LES -ELS CABLES ELECTRICS UTILITZATS SERAN DE LA CATEGORIA NO PROPAGADORS
=3 & =3 NORMES | RECOMANACIONS UNE-EN-60439.1 1 CEI-439.1. TOTS ELS COMPONENTS DE DE L'INCENDI | SENSE EMISSIO DE FUMS NI GASOS TOXICS SEGONS UNE-21123. LA
52 52 52 MATERIAL PLASTIC RESPONDRAN AL REQUISIT DE AUTOEXISTENCIAS, SEGONS LA SECCIO DELS CONDUCTORS SERA LA QUAL SASSENYALARA EN EL MIBT.017/004 EN
2o NORMA CEI-695-2.1 LES CONDICIONS D'INSTAL.LACIO QUE ES TENEN EN COMPTE.
4oy
;:"\fsﬂigfg L:ERL’; gi;ggégz%simﬂ'gsm élf;R?’ffggﬁich'gL”&iﬂLSg TANT A LEXTERIOR DELS QUADRES COM EN EL SEU INTERIOR ES DISPOSARA DE
T T T T B RCTEGAS . Sonau o P ' RETOLS PER A LA DENTIIGAGO DE L P ARAVENTA ELECTRIGUES 6 RETols
b (3) 201 Y 100 00 217 0 009 217 00 100 009 -0 SERAN GRAVATS INESBORRABLES, DE MATERIAL PLASTIC, FIXATS DE FORMA
iz (A w68 2093 2097 2093 2097 2093 2097 2653 3 2093 3 2093 2097 _ ) .
co.méx () 55 07 078 07 078 078 078 078 07 078 078 -ES CUIDARA QUE HI HAGI UNA ADEQUADA VENTILACIO EN L'INTERIOR DELS IMPERDIBLE | SINDICARAN LES FUNCIONS O SERVEIS DE CADA ELEMENT.
o min () 0476 017 0123 01168 0,121 0,184 0,150 0,152 7 0138 0.5 0,150 X
St mme) 3 ¥ 15 ¥ 15 15 15 s X ¥ 15 15 QUADRES, DISPOSANT DE FINESTRES LATERALS AMB FORMA DE CELOSIA, QUE -TOT EL CABLEJAT INTERIOR ESTARA DEGUDAMENT ENUMERAT D'ACORD AMB ELS
[Cot ) 5% Zi¥ S5 ar61 028 7i41 703 7560 o7 7038 55 X £ PERMETIN L'ENTRADA D'AIRE, PERO IMPEDINT L'ACCES DE COSSOS EXTRANYS. S .
e 385 e e o 2 24 25 25 o 2% % a1 2 PER CAUSA DE LES CONDIGIONS DE TREBALL ES PREVEU EN LINTERIOR DELS ESQUEMES | PLANS QUE EDITARA EL CUADRISTA DE MANERA QUE EN SUALSE\/OL
Catre %) 0,150 0,158 06517 0038 5200 01008 00265 06736 637 00215 z3 04025 00200 ) ; MOMENT PUGUI SER FACILMENT IDENTIFICATS TOTS ELS CIRCUITS ELECTRIQUES
o e QUADRES TEMPERATURES SUPERIORS ALS 40°C, SUTILITZARA EL SISTEMA DE
[Cdt,acum (%) 0,1508 0,3452 06024 0,1855 1,0731 0,2511 0,1753 0,8243 10,5850 0,1753 0,8682 0,5533 0,1806 VENTILACIO FORQADA TAMBE HAURIEN DE NUMERAR-SE TOTES LES BORNES DE CONNEX|O PERALES
) LINIES QUE SURTEN DELS QUADRES | LES PROPIES BARRES DISTRIBUIDORES
-ES DIMENSIONARA LESPAI | ELEMENTS BASICS PER A AMPLIAR LA SEVA CAPACITAT MITJANGANT MARQUES AUTOADESIVES.
EN UN 20% DE LA PREVISTA INICIALMENT.
-ELS INTERRUPTORS DIFERENCIALS QUE SINTERCALIN EN CIRCUITS D'ALIMENTACIO
-TOTA LA APARAMENTA ROMANDRA FIXADA SOBRE GUIAS DIN O SOBRE PANELLS | A ORDINADORS HAURIEN DE SER DE CLASSE A "SI" SUPER-IMMUNITZATS.
TRAVESEROS ESPECIFICS. LA TOTALITAT DELS ELEM%NTS DE SUPSRT{;F'XAC'O -ELS INTERRUPTORS AUTOMATICS MAGNETOTERMICS CARRIL DIN SERAN DE CORBA
ggmpﬁg’wmmnﬂs | DE LA MATEIXA FABRICACIO QUE ELS COMPONENTS C, TRET QUE SESPECIFIQUI ALTRE DIFERENT. SERAN DE TALL OMNIPOLAR AMB
PROTECCIO ACTIVA A TOTS ELS POLS.
:EL PODER DE TALL DELS ‘NTERRUP;;ORS MAGNETOTERMICS SE?)A DE 25KA -ELS INTERRUPTORS AUTOMATICS D'AMPERATGE SUPERIORS SERAN DE CAIXA
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-TOTS ELS COMPONENTS METAL LICS QUE CONSTITUIXEN EL TANCAMENT DEL PROTECCIO ESTANDAR, EXCEPTE QUE SESPECIFIQUI ALTRE DIFERENT. LA
QUADRE | LA SOPORTACIO DE LA APAREAMENTA S'UNIRAN UNITS LECTRICAMENT | INTENSITAT DE REGULACIO ASSIGNADA CORRESPONDRA A LA NOMINAL MES BAIXA
CONNECTATS A UNA PLETINA DE PRESA DE TERRA A LA QUAL ES CONNECTARAN ELS QUE PERMETI EL BLOC DE RELES. SERAN DE TALL OMNIPOLAR AMB UNA PROTECCIO
CONDUCTORS DE TERRA DE CADASCUN DELS CIRCUITS QUE SURTEN DEL QUADRE. ACTIVAATOTS ELS POLS
- LES DERIVACIONS DE BARRES GENERALS A LA APARAMENTA ES REALITZARAN AMB -ELS QUADRES HAURIEN DE SER MUNTATS | CONEXIONATS EN TALLER PER A
PLATINES DE COURE DIMENSIONATS PER A LA INTENSITAT MAXIMA PREVISTA. QUAN ASSEGURAR LA SEVA QUALITAT, LA CORRECTA DISPOSICIO DE TOTS ELS SEUS
LA INTENSITAT SIGUI INFERIOR A UN 50% DE L'ADMISSIBLE EN LA PLATINA ELEMENTS | LA SEVA SENYALITZACIO PER A FACILITAR ELS TREBALLS DE CONTROL |
NORMALITZADA DE MENYS SECCIO LES CONNEXIONS ES FARAN AMB CONDUCTORS PROVES EXIGIBLES.
FLEXIBLES DE COURE AMB AILLAMENT DE SERVEI 1000V AMB TERMINALS A PRESSIO . R
ADEQUATS A LA SECCIO UTILITZADA. ELS CABLES ES RECOLLIRAN EN CANALETES S HAUFéA DE COMPROVAR QUE LES MESURES EXTERIORS DELS QUADRES ESTAN EN
AILLADES CLASSE M1 SOBREDIMENSIONADES EN UN 30% RELACIO AMB ELS DELS ESPAIS ON ESTARAN SITUATS.
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SQ TIPUS 1- D-M-D SQ TIPUS 1- D-M-D LLEGENDA ELECTRICA

- D1.9-M1.2-D1.1 - D1.9-M1.3-D1.1
oy RN A SUBMINISTRE NORMAL
71K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 71K (AS) (Cca-s1b,d1.a1)
Icc = 0,55 kA lce = 0,22 kKA _ SUBMINISTRE COMPLEMENTARI/SOCOR
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=2 e ge< L S ol = e 25 5x< 5 5x< §x< CARACTERISTIQUES DE LA INSTAL.LACIO ELECTRICA
oxy xy xx £y ™ £ ¥ 51X oy = = £y =
e Yemz  Wegz  Wemz  Weas  Wems  VWEme 58 ee Weme  Wewe  Wese  VWeme
< NaS] oo aNre PN P oo Sapa A N2y N LNee NN 2] LINIA GENERAL D'ALIMENTACIO:
- CONDUCTOR DE COURE UNE RZ1-K 0.6/1kv (Cca-s1B SEGONS NORMATIVA
Pcal (W) 5671 3.450 3450 3450 3.450 3.450 150 3450 Pcal (W) 159 100 100 100 18 NOTA 1 | CERICO HALLOGENS), AMB SECCIO UNIFORME | SENSE EMPALMAR.
Un (V) 230 30 230 230 230 30 230 230 Un (V) 230 30 230 230 230 - TUB FLEXIBLE COARRUGAT DE PLASTIC EN CAS D'ANAR EN CANAL
b (A), 56 15,00 75.00 75.00 15,00 15,00 072 75.00 b (A), 0,69 43 0.43 0.43 0,09 ELECTRICA HAURA DE REALITZAR-SE AMB CANAL METAL.LICA TANCADA |
iz (A) 14 38.22 29,14 38,22 38.22 38.22 28,21 38,22 1z (A) 28,21 20,93 20,93 20,93 3 VENTILADA.
Icc.max (kA) .94 .55 0,55 055 055 .55 0.55 055 Icc.max (kA) 2.7 .22 0.22 022 2
Icc.min (kA) 337 0246 0,256 0,251 0,252 0,250 0217 0248 Icc.min (kA) 0,132 0,098 0.089 0094 4
IS5 ) 5 T 5 T T 4 5 7S IS5 ) X 5 5 5 X DERIVACIONS INDIVIDUALS
Liot (m) 74,48 18,88 23,98 17,55 17,12 17,78 17,63 18,30 Liot (m) 74,48 16,56 23,47 19,73 19,40 - CONDUCTOR DE COURE UNE RZ1-K 0.6/1kv (Cca-s1B SEGONS
Lodt (m) 7448 18,88 23,98 17.55 17,12 17.78 17.63 18,30 Lcdt (m) 7448 16,56 23,47 19,73 19,40 NORMATIVA CPR) ("O" HALLOGENS), AMB SECCIO UNIFORME | SENSE
Cdt,circ (%) 51750 1,1764 09858 1.0937 1.0673 1,1082 00744 1.1405 Cdt,circ (%) 0,3328 00776 0.1100 0,0925 00162 NOTA2 | EMPALMAR. EL NEUTRE | EXCLUSIU PER A CADA USUARI
Cdt.acum (%) 5.1750 6.3514 6.1608 62687 6,2423 62832 52494 63155 Cdt,acum (%) 03328 04104 04428 04253 03490 - TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLASTIC
- SHAURA DE DEIXAR UN CONDUCTOR DE 1x1.5MM2 DE COLOR VERMELL
PER A CADA DERIVACIO INDIVIDUAL PER A GESTIO TECNICA
SQ TIPUS 2 -D-D-D-D SQ TIPUS 2 -D-D-D-D ]
NOTA3 | INSTALLACIO INTERIOR SEGURETAT
5Q-D11D1.2-D1 3014 Q- D1AD12-D13:014 - CONDUCTOR DE COURE UNE SZ1-K 0.6/1kv PH90 (AS+).
2%6)+TTxBMmCU 2%2,5)+TTx3 5mm:Cu - CANAL ELECTRICA METAL.LICA CON TAPA.
71K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) 71K (AS) (Cca-s1b,d1,a1) - TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC.
Icc = 0,97 kA Icc = 0,36 kA
INSTAL.LACIO INTERIOR
NOTA 4 - CONDUCTOR DE COURE UNE RZ1-K 0.6/1kv (Cca-s1B SEGONS
PCS PCS NORMATIVA CPR) ("O" HALOGENS).
® ® - CANAL ELECTRICA METAL.LICA CON TAPA,
| | - TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC.
1GA 1GA NOTA5 | TOTS ELS QUADRES ELECTRICS HAURAN DE SER SCHNEIDER ELECTRIC
2 2 0 EQUIVALENT.
25A 25 A
230V 230V
6kA 6kA .
I T 1 I T ‘ CONDICIONS DE MUNTATGE QUADRES ELECTRICS
D D D D D
\ 2P 2p 2P 2p 2P )
‘2'%\/ 940 ‘2'%\/ ggoAv %%‘v -ELS QUADRES | ELS SEUS COMPONENTS HAURAN D'ESTAR REALITZATS SEGONS LES -ELS CABLES ELECTRICS UTILITZATS SERAN DE LA CATEGORIA NO PROPAGADORS
30 mA 30 mA 30 mA 30 mA 30 mA NORMES | REGOMANACIONS UNE-EN-60439.1 | CEI-439.1. TOTS ELS COMPONENTS DE DE L'INCENDI | SENSE EMISSIO DE FUMS NI GASOS TOXICS SEGONS UNE-21123. LA
MATERIAL PLASTIC RESPONDRAN AL REQUISIT DE AUTOEXISTENCIAS, SEGONS LA SECCIO DELS CONDUCTORS SERA LA QUAL S'ASSENYALARA EN EL MI.BT.017/004 EN
A T T T T ™ ” ™ A T T L T T T NORMA CEI-695-2.1. LES CONDICIONS D'INSTAL.LACIO QUE ES TENEN EN COMPTE.
2p 2p 2P 2p 2P 2p 2p 2P 2P 2p 2p 2P \ A META
L'ESTRUCTURA DEL QUADRE SERA METAL.LICA DE CONCEPCIO MODULAR \
i6A i6A 16 1 16 A 6 A i6A 10A oA oA i0A i0A f0A -
\ 230V \ 230V 230V \ 230V 230V \ 230V \ 230V \ 230V \ 230V \ 230V \ 230V \ 230V \ 230V AMPLIABLE. ELS QUADRES SERAN MERLIN GUERIN PRISMA G, EL GRAU DE TANT A LEXTERIOR DELS QUADRES COM EN EL SEU INTERIOR ES DISPOSARA DE
SKA SKA K §kA SKA §kA SKA SKA §kA 5k SKA SKA §kA PROTEGCI® DEL CONUUNT SERA IP-30. RETOLS PER A LA IDENTIFICACIO DE LA APARAMENTA ELECTRIQUES. ELS RETOLS
B.C B8.C B.C B.C B.C B.C.D BC BC B, B.C B.C B.C SERAN GRAVATS INESBORRABLES, DE MATERIAL PLASTIC, FIXATS DE FORMA
-ES CUIDARA QUE HI HAGI UNA ADEQUADA VENTILACIO EN L'INTERIOR DELS IMPERDIBLE | SINDICARAN LES FUNCIONS O SERVEIS DE CADA ELEMENT
S;;S:;ﬁi B':ﬁ%i’;fﬁ;;g‘ii;'fiﬂ;’;ﬁs:iz’gz sF g';"é’;g: ;SEEE_?;*AS\:JSE s -TOT EL CABLEJAT INTERIOR ESTARA DEGUDAMENT ENUMERAT D'ACORD AMB ELS
PER CAUSA DE LES CONDICIONS DE TREBALL ES PREVEU EN L'INTERIOR DELS ESQUEMES | PLANS QUE EDITARA EL CUADRISTA DE MANERA QUE EN QUALSEVOL
QUADRES TEMPERATURES SUPERIORS ALS 40°C, SUTILITZARA EL SISTEMA DE MOMENT PUGUI SER FACILMENT IDENTIFICATS TOTS ELS CIRCUITS ELECTRIQUES.
o - VENTILACIO FORCADA " TAMBE HAURIEN DE NUMERAR-SE TOTES LES BORNES DE CONNEXIO PER A LES
s = ) LINIES QUE SURTEN DELS QUADRES | LES PROPIES BARRES DISTRIBUIDORES
e\ _ o\ _ o\ _ o o\ _ ol _ o\, - o\, — o, -~ o\ o\ _ o\ o\ o\ O - o\ _ o\ _ o -ES DIMENSIONARA L'ESPAI | ELEMENTS BASICS PER A AMPLIAR LA SEVA CAPACITAT MITJANGANT MARQUES AUTOADESIVES
N © T T T T §5 T N T RS T RS T N & T « ® T T N R T N ® EN UN 20% DE LA PREVISTA INICIALMENT. i
N o = = = = > = > = > = > = Y o = N o = = = = = = -ELS INTERRUPTORS DIFERENCIALS QUE S'INTERCALIN EN CIRCUITS DALIMENTACIO
a2 ) ) 15 o5 ek ek iy 8= afs afs ety Qs Qs 200 Qo Qs 202 -TOTA LA APARAMENTA ROMANDRA FIXADA SOBRE GUIAS DIN O SOBRE PANELLS | A ORDINADORS HAURIEN DE SER DE CLASSE A "SI" SUPER-IMMUNITZATS
3% ~E% ~ED ®ED <EY EED EED EE® EE® <EY HED “ED E% E% TED E% E% CED
53¢ TEY NEY “EY EY EEY EEY EEY EEY £ Y 2EY oES ; ; SE ¢ ; ; SE ¢ TRAVESEROS ESPECIFICS. LA TOTALITAT DELS ELEMENTS DE SUPORT | FIXACIO A .
g%g o538 o568 558 o858 358 258 358 358 a&s8 o583 gég :gs ggs ggg gég 358 ggs SERAN ESTANDARITZATS | DE LA MATEIXA FABRIGACI® QUE ELS COMPONENTS -ELS INTERRUPTORS AUTOMATICS MAGNETOTERMICS CARRIL DIN SERAN DE CORBA
SES £ 23S &39S &39S 23S 23S 23S 23S e e S oy oy TS o oy TS PRINCIPALS, C, TRET QUE S'ESPECIFIQUI ALTRE DIFERENT. SERAN DE TALL OMNIPOLAR AMB
095 [fab [fabrs [Py oX = oOxX= oxX = ox = ox = ox= Sx= Py~ X = ox= Sx= Sx= Sx= Sx= 3 "
e 2 2 52 52 262 252 22 252 sE2 sE2 2 gEQ %EQ ;EQ gEQ g{fg %EQ PROTECCIO ACTIVA A TOTS ELS POLS.
<= i i |55 |54 sE sE GE GE EEX= EX= < = = = 2= = = . A
% Wi Wi W W W Wik Wk Wk  PEL 3 e Wik ¥ N e SHAURIEN DE RECALGULAR UNAVEGADA FS DEFNENI LESTAGID T S oRS e CE ooy
FAS NS PRy a NS PR PR PRy a NS PR S8 F& RSy S5&NS R NS S5&NS TRANSFORMADORA AVB LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA. MODELADA AMB SECCIONAMENT DE TALL COMPLETAMENT APARENT. ESTARAN
L L4 EQUIPATS AMB BLOCS DE RELES MAGNETOTERMICS O ELECTRONICS PER A LA
) PROTECCIO ESTANDAR, EXCEPTE QUE SESPECIFIQUI ALTRE DIFERENT. LA
Pcal (W) 5.664 3.450 3.450 3.450 3.450 3.450 3.450 3.450 50 150 Pcal (W) 218 100 100 18 100 100 18 gg ;s;EL ISL(;OS%T,%“;?A?IOMET;I;lgis;i;éz#:gmﬂr: /:‘NElIJ'NT‘?g fégfngcE;tNT | INTENSITAT DE REGULACIO ASSIGNADA CORRESPONDRA A LA NOMINAL MES BAIXA
Un (V) 23 230 230 230 23 230 230 23 30 230 Un (V) 230 230 230 230 30 230 230 QUE PERMETI EL BLOC DE RELES. SERAN DE TALL OMNIPOLAR AMB UNA PROTECCIO
) 5 500 500 1500 500 500 500 500 o o5 ) o5 v a3 509 ye) v 509 CONNECTATS A UNA PLETINA DE PRESA DE TERRA A LA QUAL ES CONNECTARAN ELS
Z(A) 14 28.21 2821 2821 28.21 28.21 2821 28.21 2821 2821 Z(A) 2821 2093 2093 20,93 20,93 2093 2093 CONDUCTORS DE TERRA DE CADASCUN DELS CIRCUITS QUE SURTEN DEL QUADRE. ACTIVAATOTS ELS POLS.
lcc,max (kA) .94 0,97 0,97 0,97 0,97 097 097 0.9 .97 097 lcc,max (kA) 273 0,3 0,36 0,3 .36 0,3 0,36 -ELS QUADRES HAURIEN DE SER MUNTATS | CONEXIONATS EN TALLER PER A
icc.min (kA) 502 0,261 0,288 0,297 0,268 0,268 0298 0322 0,286 0323 icc.min (kA) 0222 0,129 0.123 0,133 0,141 0,132 0,133 - LES DERIVACIONS DE BARRES GENERALS A LA APARAMENTA ES REALITZARAN AMB ASSEGURAR LA SEVA QUALITAT, LA CORRECTA DISPOSICIO DE TOTS ELS SEUS
[SF (mm#) 6 5 5 25 5 5 ST (mm?) 55 5 5 3 5 [ PLATINES DE COURE DIMENSIONATS PER A LA INTENSITAT MAXIMA PREVISTA. QUAN ,
Clot (m) 5 500 T6.98 758 T 395 o 1509 1657 50 Clot (m) it 085 398 1993 6% oo 038 LA INTENSITAT SIGUI INFERIOR A UN 50% DE L'ADMISSIBLE EN LA PLATINA ELEMENTS | LA SEVA SENYALITZACIO PER A FACILITAR ELS TREBALLS DE CONTROL |
Lcdt (m) 4182 22.91 18,98 17.95 21.81 21.79 17.74 15,00 19,27 15,03 Lcdt (m) 41,82 20.85 23.28 19.23 16,56 19,61 19.38 NORMALITZADA DE MENYS SECCIO LES CONNEXIONS ES FARAN AMB CONDUCTORS PROVES EXIGIBLES
Cdt,circ (%) 29014 23365 1,9359 1.8310 2,2248 22228 1,8090 1,5394 00813 00634 Cdt,circ (%) 02562 0,097 0,101 0,0161 00776 00919 0,0162 FLEXIBLES DE COURE AMB AILLAMENT DE SERVEI 1000V AMB TERMINALS A PRESSIO , ;
Cat,acum (%) 2,9014 5.2379 4,8373 4.7324 51263 5,1243 4,7105 4.4408 2.9827 2.9649 Cdt.acum (%) 0.2562 0.3539 0.3653 0.2722 0.3338 0.3481 0.2724 ADEQUATS A LA SECCIO UTILITZADA. ELS CABLES ES RECOLLIRAN EN CANALETES S HAU'ZA DE COMPROVAR QUE LES MESURES EXTERIORS DELS QUADRES ESTAN EN
AILLADES CLASSE M1 SOBREDIMENSIONADES EN UN 30% RELACIO AMB ELS DELS ESPAIS ON ESTARAN SITUATS
Titol del projecte: Promotor: Equip: Ubicacié de la parcel-la: . hein i :
" LA PAERIA P Fase: Projecte Basic i Executiu
S Arquitectura: Francesc Coit Bonet. = Sy 7 BN
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI
' e Data:
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructura: Masala Consultors . JULIOL 2022
Miquel Angel Sala - Arquitecte
Ajuntament de Lleida Escala:
CIF: P2515100B
Dades de contacte: Grup de planols: ELECTRICITAT
Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300 N fra
Planol: Esquema unifilar
Persona de contacte: : .;\ EO8
o : b2 AJ2022142
Sergi Gimeno i) b a “0 Codi del projecte Namero de planol




SQ TIPUS 3- D-D-D-M ~ SQTIPUS 3- D-D-D-M LLEGENDA ELECTRICA

$Q. D2.1-D2.2-D2.3-M2.1 SQ- D2.1-D2.2-D2.3-M2.1
2X6)+ 1T xBmm-Cu 2x2,5)+TTx25mm-Cu
TTK (AS) (Beae1b.dt.a1) 71K (AS) (Cca-s1b,d1.a1) _ SUBMINISTRE NORMAL
lce = 0,33 kKA
SUBMINISTRE COMPLEMENTARI/SOCOR
bcs oS LINEA DE SAI
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! ! —o® INTERRUPTOR DE TALL MANUAL
IGA Ion . INTERRUPTOR MAGNETOTERMIC
2P
336\ 30V 55 INTERRUPTOR DIFERENCIAL
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a5 Siox Siox Siox Boy 3oy Sox Sox 3ok o S b By oy EoX Ex EoY ox E0X CARACTERISTIQUES DE LA INSTAL.LACIO ELECTRICA
oY Y Y Y Y Y Y Y v v v BV YE: OYE OYE vE: v
GXNS XNZ Ne XN<Z N XN NS DXNZ XN NS XN<Z GXN= XN EXNY Ne EXNS XNE EXNT
[z adrs adre adrs adrs adrs adre adre o Sre Sre ofrm 72004l Sre wudrs wdre wdrs Sre wudrs
b L LINIA GENERAL D'ALIMENTACIO:
- CONDUCTOR DE COURE UNE RZ1-K 0.6/1kv (Cca-s1B SEGONS NORMATIVA
Pcal (W) 4703 3.450 3450 3.450 3.450 3450 3450 3.450 150 150 3450 Pcal (W) 218 100 100 18 100 100 18 CPR) ("O" HALLOGENS), AMB SECCIO UNIFORME | SENSE EMPALMAR.
Un (V) 230 30 230 230 30 230 230 230 30 230 230 Un (V) 230 30 230 230 230 30 230 NOTA1 | “TUB FLEXIBLE COARRUGAT DE PLASTIC EN CAS D'ANAR EN CANAL
b (A) 0.4/ 15,00 1500 15,00 15,00 15,00 1500 15,00 .72 072 15,00 b (A) 095 43 043 0,09 043 43 0,09 : A g )
iz (A) 9,1 28,21 28,21 28,21 28,21 28,21 28,21 28,21 28,21 28,21 28,21 iz (A) 28,21 20,93 20,93 20,93 20,93 20,93 20,93 Sﬁiﬂgﬁ HAURA DE REALITZAR-SE AMB CANAL METAL.LICA TANCADA |
Icc.max (kA) 6.9 .87 0.87 0.87 .87 0.87 0.87 0.87 .87 0.87 0.87 Icc.max (KA) 2.73 .33 0.3 0. 0. .33 0.33
}\ic,min (kA) 53 0,252 0278 0,288 0,245 0270 0276 0,251 0,267 0299 0,283 }\ic,min (kA) 0,201 0,138 0.139 0.135 0,127 0,131 0.133
ST (mm?) 6 25 2, . 5 2, 25 25 25 25 5 25 ST (mm?) 25 5 . 1, 1, 1.5 5
Ltot (m) 46,82 22,33 18,23 14,48 16,97 23,40 19,50 18,53 22,37 19,83 15,63 17,66 Ltot (m) 46,82 14,63 14,21 15,61 18,39 17,02 16,09 Dggn&%?gf[}'ggg’lﬁgﬁﬁz RZ1K 0.6/kv (Coa-s 1B SEGONS
Lodt (m) 46,82 22,33 18,23 14,48 16,97 23,40 19,50 18,53 22,37 19,83 15,63 17,66 Lodt (m) 46,82 14,63 14,21 15,61 18,39 17,02 16,09 - OUF - RZT v (Cea-s
Cdtcirc (%) 2,6605 2,2769 1,8589 1,4770 1,7306 2,3867 1,9886 1,8899 22815 0,0837 0,0659 1,8014 Cdtcirc (%) 0,2868 0,0685 0,0666 0,0130 0,0862 0,0798 0,0134 NORMATIVA CPR) ("0" HAL.LOGENS), AMB SECCIO UNIFORME | SENSE
Cdt.acum (%) 2,6605 4,9375 4,5194 41375 43912 50472 4,6492 4,5504 4,9421 2,7442 2,7265 4,4620 Cdt.acum (%) 0.2868 0,3553 0,3534 0.2998 0,3730 0,3666 0,3002 NOTA 2 EMPALMAR. EL NEUTRE | EXCLUSIU PER A CADA USUARI.
- TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLASTIC
- SHAURA DE DEIXAR UN CONDUCTOR DE 1x1.5MM2 DE COLOR VERMELL
PER A CADA DERIVACIO INDIVIDUAL PER A GESTIO TECNICA
DETALL CAIXA DE PROTECCIO | MESURA SUBMINISTRAMENT NORMAL ‘ ‘ DETALL TMF10 80-160A NOTA 3 | INSTALLACIO INTERIOR SEGURETAT
- CONDUCTOR DE COURE UNE SZ1-K 0.6/1kv PH90 (AS+).
- CANAL ELECTRICA METAL.LICA CON TAPA.
- TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC.
15 54 15 20, 20 81 20
1“ 1“ W‘ % q’ WD 1“ 1“ INSTAL.LACIO INTERIOR
NOTA 4 - CONDUCTOR DE COURE UNE RZ1-K 0.6/1kv (Cca-s1B SEGONS
- o NORMATIVA CPR) ("O" HALOGENS)
— - CANAL ELECTRICA METAL.LICA CON TAPA.
M10 INSERIT - TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC.
( N 20 L —
[ NOTA5 | TOTS ELS QUADRES ELECTRICS HAURAN DE SER SCHNEIDER ELECTRIC
C.GP. - o Eﬂ 0 EQUIVALENT.
Esq.9 @ o——
@ r CONDICIONS DE MUNTATGE QUADRES ELECTRICS
162 o Sl -ELS QUADRES | ELS SEUS COMPONENTS HAURAN D'ESTAR REALITZATS SEGONS LES -ELS CABLES ELECTRICS UTILITZATS SERAN DE LA CATEGORIA NO PROPAGADORS
NORMES | RECOMANACIONS UNE-EN-60439.1 | CEI-439.1. TOTS ELS COMPONENTS DE DE L'INCENDI | SENSE EMISSIO DE FUMS NI GASOS TOXICS SEGONS UNE-21123. LA
MATERIAL PLASTIC RESPONDRAN AL REQUISIT DE AUTOEXISTENCIAS, SEGONS LA SECCIO DELS CONDUCTORS SERA LA QUAL S'ASSENYALARA EN EL MI.BT.017/004 EN
NORMA CEI-695-2.1. LES CONDICIONS D'INSTAL.LACIO QUE ES TENEN EN COMPTE.
— ‘ H H H L 5 :&sﬂigﬁg ‘-:EFE’; gi';ggégzisimﬂggm é‘f?.zﬁfféf?ﬁi?'ﬁﬁ%@? -TANT A LEXTERIOR DELS QUADRES COM EN EL SEU INTERIOR ES DISPOSARA DE
| PROTEGCI® DEL CONUUNT SERA IP-30. " RETOLS PER A LA IDENTIFICACIO DE LA APARAMENTA ELECTRIQUES. ELS RETOLS
T SERAN GRAVATS INESBORRABLES, DE MATERIAL PLASTIC, FIXATS DE FORMA
— .
20 =3 -ES CUIDARA QUE HI HAGI UNA ADEQUADA VENTILACIO EN L'INTERIOR DELS IMPERDIBLE | SINDICARAN LES FUNCIONS O SERVEIS DE CADA ELEMENT.
Sg:a:;ﬁ B';T%i’;fﬁ;;g“ii;fiﬂ;’;ﬁs:ixi sF gg"é’;g: ;SEEE_?&AS;J: s -TOT EL CABLEJAT INTERIOR ESTARA DEGUDAMENT ENUMERAT D'ACORD AMB ELS
_ : !
T o PER CAUSA DE LES CONDICIONS DE TREBALL ES PREVEU EN L'INTERIOR DELS ESQUEMES | PLANS QUE EDITARA EL CUADRISTA DE MANERA QUE EN QUALSEVOL
© QUADRES TEMPERATURES SUPERIORS ALS 40°C, SUTILITZARA EL SISTEMA DE MOMENT PUGUI SER FACILMENT IDENTIFICATS TOTS ELS CIRCUITS ELECTRIQUES.
VENTILACIO FORCADA TAMBE HAURIEN DE NUMERAR-SE TOTES LES BORNES DE CONNEXIO PER A LES
2 Tubs de POLIETILE @160 70 o o Iol fo ) LINIES QUE SURTEN DELS QUADRES | LES PROPIES BARRES DISTRIBUIDORES
mm. SI= == -ES DIMENSIONARA L'ESPAI | ELEMENTS BASICS PER A AMPLIAR LA SEVA CAPACITAT MITJANGANT MARQUES AUTOADESIVES
e e EN UN 20% DE LA PREVISTA INICIALMENT. )
- 0| [o| [o| o] -ELS INTERRUPTORS DIFERENCIALS QUE S'INTERCALIN EN CIRCUITS DALIMENTACIO
C — R N < -TOTA LA APARAMENTA ROMANDRA FIXADA SOBRE GUIAS DIN O SOBRE PANELLS | A ORDINADORS HAURIEN DE SER DE CLASSE A "SI" SUPER-IMMUNITZATS
2 TRAVESEROS ESPECIFICS. LA TOTALITAT DELS ELEMENTS DE SUPORT | FIXACIO -ELS INTERRUPTORS AUTOMATICS MAGNETOTERMICS CARRIL DIN SERAN DE CORBA
—_ Cu50 MES PICA d §§mPiLANDAR‘TZATS I DE LA MATEIXA FABRICACIO QUE ELS COMPONENTS C, TRET QUE SESPECIFIQUI ALTRE DIFERENT. SERAN DE TALL OMNIPOLAR AMB
CONNECTAT A NEUTRE I : PROTECCIO ACTIVA A TOTS ELS POLS.
- E: : O;EE gé ;:L';?E"SL ;’;TEBTESET%SA ZAGDEE\T&T\;RLM:;% ASEIEA DE 25KA. -ELS INTERRUPTORS AUTOMATICS D'AMPERATGE SUPERIORS SERAN DE CAIXA
1. CANAL PROTECTORA ?RML‘JSFORMADOQA ACMUB LA gOMPA,fYIA SU:MINISTRADOR?A c MODELADA AMB SECCIONAMENT DE TALL COMPLETAMENT APARENT. ESTARAN
2‘ CAIXA DE SECCIONAMENT VIODEM EQUIPATS AMB BLOCS DE RELES MAGNETOTERMICS O ELECTRONICS PER A LA
. . ) M10 INSERIT -TOTS ELS COMPONENTS METAL.LICS QUE CONSTITUIXEN EL TANCAMENT DEL PROTECCIO ESTANDAR, EXCEPTE QUE SESPECIFIQUI A';_\TRE DIFERENT. LA
3. CAIXA GENERAL DE PROTECCIO (ESQUEMA 9). 4 IS QUADRE | LA SOPORTACIO DE LA APAREAMENTA S'UNIRAN UNITS LECTRICAMENT | ‘S‘JS";‘;ﬁ;SIEETZ‘ESLCA&'EOR‘;S;‘SGNS‘;E;& ﬁ%’:’?&ﬁ%"mﬁp ;LLA’; h:\?nh:!‘ﬁ:;h;iziggso
o CONNECTATS A UNA PLETINA DE PRESA DE TERRA A LA QUAL ES CONNECTARAN ELS
4. CONJEJNT DE PROTEC(:'O I MESURA TMF1 0. CONDUCTORS DE TERRA DE CADASCUN DELS CIRCUITS QUE SURTEN DEL QUADRE. ACTIVAATOTS ELS POLS.
5. TUB AILLANT RIGID PER A PROTECCIO CONDUCTORS.
. - LES DERIVACIONS DE BARRES GENERALS A LA APARAMENTA ES REALITZARAN AMB -ELS QUADRES HAURIEN DE SER MUNTATS | CONEXIONATS EN TALLER PER A
6. SEPARACIO OPCIONAL. PLATINES DE COURE DIMENSIONATS PER A LA INTENSITAT MAXIMA PREVISTA. QUAN ASSEGURAR LA SEVA QUALITAT, LAgORRECTA DISPOSICIO DE TOTS ELS SEUS
. A LA INTENSITAT SIGUI INFERIOR A UN 50% DE L'ADMISSIBLE EN LA PLATINA ELEMENTS | LA SEVA SENYALITZACIO PER A FACILITAR ELS TREBALLS DE CONTROL |
7. ARMARI QUE F’OT SER DE COMPARTIMENT UNIC, DISPOSARA NORMALITZADA DE MENYS SECCIO LES CONNEXIONS ES FARAN AMB CONDUCTORS PROVES EXIGIBLES.
DE PORTA METAL.LICA D'ALMENYS 2mm D'ESPESOR, GRAU DE FLEXIBLES DE COURE AMB AILLAMENT DE SERVEI 1000V AMB TERMINALS A PRESSIO SHAURA DE COMPROVAR QUE LES MESURES EXTERIORS DELS QUADRES ESTAN EN
- . ADEQUATS A LA SECCIO UTILITZADA. ELS CABLES ES RECOLLIRAN EN CANALETES -
PROTECCIO IK10 | PANY IS ref.CFE. AILLADES CLASSE M1 SOBREDIMENSIONADES EN UN 30% RELACIO AMB ELS DELS ESPAIS ON ESTARAN SITUATS.
Titol del projecte: Promotor: Equip: Ubicaci6 de la parcel-la: . S "
Fase: Projecte Basic i Executiu
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LLEGENDA ELECTRICA

SUBMINISTRE NORMAL

SUBMINISTRE COMPLEMENTARI/SOCOR

LINEA DE SAI
40)/0— INTERRUPTOR DE TALL MANUAL
" INTERRUPTOR MAGNETOTERMIC

200 [ lallale bolort

INTERRUPTOR DIFERENCIAL
CONTACTOR INTERRUPTOR AUTOMATIC - PARO - MARXA

CONTACTOR AMB CONTROL ACS

CONTACTOR AMB RELLOTGE

CONTACTOR AMB HIDROKIT

CONTACTOR AMB DETECTOR

CONTACTOR SONDA CO2

PROTECCIO CONTRA SOBRETENSIONS

DIFERENCIAL SUPERIMMUNITZAT
CORBA A
CORBAD

CARACTERISTIQUES DE LA INSTAL.LACIO ELECTRICA

NOTA 1

LINIA GENERAL D'ALIMENTACIO:

- CONDUCTOR DE COURE UNE RZ1-K 0.6/1kv (Cca-s1B SEGONS NORMATIVA
CPR) ("0" HAL.LOGENS), AMB SECCIO UNIFORME | SENSE EMPALMAR.
- TUB FLEXIBLE COARRUGAT DE PLASTIC EN CAS D'ANAR EN CANAL
ELECTRICA HAURA DE REALITZAR-SE AMB CANAL METAL.LICA TANCADA |

VENTILADA.

NOTA 2

DERIVACIONS INDIVIDUALS
- CONDUCTOR DE COURE UNE RZ1-K 0.6/1kv (Cca-s1B SEGONS

NORMATIVA CPR) ("0" HAL.LOGENS), AMB SECCIO UNIFORME | SENSE

EMPALMAR. EL NEUTRE | EXCLUSIU PER A CADA USUARI.
- TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLASTIC.

- S'HAURA DE DEIXAR UN CONDUCTOR DE 1x1.5MM2 DE COLOR VERMELL

PER A CADA DERIVACIO INDIVIDUAL PER A GESTIO TECNICA.

NOTA 3

INSTAL.LACIO INTERIOR SEGURETAT

- CONDUCTOR DE COURE UNE SZ1-K 0.6/1kv PH90 (AS+).
- CANAL ELECTRICA METAL.LICA CON TAPA,

- TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC.

NOTA 4

INSTAL.LACIO INTERIOR

- CONDUCTOR DE COURE UNE RZ1-K 0.6/1kv (Cca-s1B SEGONS
NORMATIVA CPR) ("O" HALOGENS).

- CANAL ELECTRICA METAL.LICA CON TAPA,

- TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC.

NOTA 5

TOTS ELS QUADRES ELECTRICS HAURAN DE SER SCHNEIDER ELECTRIC

O EQUIVALENT.

o
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ESQUEMA ELECTRIC MODULS FOTOVOLTAICS

8 PANELLS 8 PANELLS 8 PANELLS 8 PANELLS 8 PANELLS 8 PANELLS 8 PANELLS 8 PANELLS 8 PANELLS 8 PANELLS
SUNPOWER SUNPOWER SUNPOWER SUNPOWER SUNPOWER SUNPOWER SUNPOWER SUNPOWER SUNPOWER SUNPOWER
SPR-X21-470-COM SPR-X21-470-COM SPR-X21-470-COM SPR-X21-470-COM SPR-X21-470-COM SPR-X21-470-COM SPR-X21-470-COM SPR-X21-470-COM SPR-X21-470-COM SPR-X21-470-COM
SERIE DE MODULS ORIENTATS A 28° SERIE DE MODULS ORIENTATS A 28° SERIE DE MODULS ORIENTATS A 28° SERIE DE MODULS ORIENTATS A 28° SERIE DE MODULS ORIENTATS A 28° SERIE DE MODULS ORIENTATS A 28° SERIE DE MODULS ORIENTATS A 28° SERIE DE MODULS ORIENTATS A 28° SERIE DE MODULS ORIENTATS A 28° SERIE DE MODULS ORIENTATS A 28°
'SUD-OEST | INCLINATS 30° SUD-OEST I INCLINATS 30° SUD-OEST I INCLINATS 30° 'SUD-OEST | INCLINATS 30° 'SUD-OEST | INCLINATS 30° 22 SUD-OEST I INCLINATS 30° 'SUD-OEST | INCLINATS 30° 'SUD-OEST | INCLINATS 30° SUD-OEST I INCLINATS 30° SUD-OEST I INCLINATS 30° 22
| L L 1 iy L L
Ixdmm L1 12 txdmmt 13 Ixdmm 124 L22 txdmme xdmmt L1 Ixdmm L2 Ixdmm 13 xdmmt L2 L22 Ixdmm
1+ 1- 1- 1- 1+ 1+ 1- 1- 1+ 1+ 1- 1+ 1- 1 1+ 1+ 1- 1 1+
10A DIDA |- 10A 10A |: 10A 10A |: 10A 10A | I: 10A 10A | |: 10A 10A | |- 10A 10A |: 10A 10A | |: 10A 10A | I: 10A
. . . . . . . . .
Txdmm? Txdmm? Txdmm? 1xdmm?
i PRI VT TON) P [ PUETTOV) POV ek
TPVF-TT0V] PVETTON - PVFTTOV VF-TTOV), P—
xdma?® NEATOV] — xdmm? !
s e e ro— B
o (R P PVRTTON
(R [PVF1TV) PLANTA
OBFRT
INTERRUPTOR INTERRUPTOR
SECCIONADOR SECCIONADOR
£ £a
wers UL UL spors weers UL UL spors
p— INVERSOR 17,5 kW — INVERSOR 17 kW
- MARCA FRONIUS - MARCA FRONIUS
MODEL SYMO 17.5-3-M MODEL SYMO 17.5-3-M
NN NN
4x10mm*Cu 4x10mm*Cu
RZ1K RZ1-K
D D
D iba ) i
ggom\{\ gg[)va
M M
i0a 0
00y 00V
- ~
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES CAMP FOTOVOLTAIC INVERSOR 1
4x16mm*Cu -~ ~
SUBCAMP | N2 MODULS | Isc (A) | Voc (V) |POTENCIA (Wp)| MPPT
pes 1.1 8 645 | 732,0 3.760
D MONITORITZACIO
@ 4P A TRAVES DE
® By 1.2 8 645 | 732,0 3.760 1
13 8 645 | 732,0 3.760 1
300V
2.1 8 645 | 732,0 3.760 2
U 2.2 8 645 | 732,0 3.760 2
TOTAL 40 - - 18.800
TM-63A INTERRUPTOR|
SECCIONADOR
QUADRE GENERAL
BAIXA TENSIO rs ~
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES CAMP FOTOVOLTAIC INVERSOR 2
~ <
cownoon SUBCAMP | N2 MODULS | Isc (A) | Voc (V) |POTENCIA (Wp)| MPPT
FUSIBLE 100
. 1.1 8 645 | 732,0 3.760 1
\ 1.2 8 645 | 732,0 3.760 1
RS TRRCA FRONIGS SMART
H (CearsTbdiaf) METER 1.3 8 6’45 732’ 0 3.760 1
]
£ COMPTADOR 2.1 8 6,45 732,0 3.760 2
8
PRESAATIERRA —
2.2 8 645 | 732,0 3.760 2
XARXA
3}230/400V
;ﬁ TOTAL 40 - - 18.800
PLANTA BAIXA
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES MODUL FOTOVOLTAIC
MARCA MODEL POTENCIA (Wp) | Isc(A) | Voc (V) | Impp (A) | Vmpp (V)
SUNPOWER | SPR-X21-470-COM 470 6,45 91,50 6,06 77,60
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SIMBOLOGIA INSTAL-LACIO FONATENRIA
Conexi6 externa Canonades i claus Presas Equips I;ievce;?g)ninzaglgcr;)mesclador 16 mm Aixeta en garatge 16 mm ESCOMESA GENERAL (1)
Presa i clau de tall de N Punt de connexié del circuit de . Lavabo (Lvb Tub de polietile PE 100, PN=10 atm,
o[} lescomesa Canonada d'aigua freda @ retorn d'A.C.S. ::P Consum amb hidromesclador | Abocador (Vr) 20 mm (Lvb) 16 mm segons UNE-EN 12201-2
= ] . o B L . Dutxa amb ruixador ALIMENTACIO
o] Preinstalacid de contador Canonada daigua calenta Q Dipdsit —<+—b Consum daigua freda hidromesclador antivandalic (Hroc)) 16 mm | Dutxa (Du) 16 MM | Typ de polipropilé copolimer random
= . . Consum amb hidromesclador : y ) i (PP-R), PN=10 atm, segons UNE-EN ISC
e Rentad dustrial (L 25 mm
[:8::]9 Grup de presio Canonada d'aigua calenta :Ib (Dutxa, Banyera) entadora industrial (Li) Materials utilitzats per a les canonades 15874-2
> Clau d'abonat / Canonada ascendent Diametres utilitzats en la instal-lacié interior] Aigliera domeéstica (Fr) 16 mm INSTAL-LACIO INTERIOR
Produccié d'A.C.S. Tub de polietile reticulat (PE-X), série 5,
P Clau de tall / Canonada descendent Retorn d'aigua calenta 63 mm Aiglera industrial (Fnd) 20 mm |PN=6 atm, segons UNE-EN ISO 15875-2
> Clau de local humit © Grupde pressié Vater amb cisterna (Sd) 16mm | Rentavaixella industrial (Lvi) | 20 mm AILLAMENT TERMIC A.C.S

Camisa aillant d'escuma elastomerica
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Persona de contacte:
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SIMBOLOGIA INSTAL-LACIO FONATENRIA
. Lavabo amb hidromesclador .
i6 i ESCOMESA GENERAL (1
Conexio externa Canonades i claus Presas Equips electronic (Helec) 16 mm | AAXetaengaraige 16 mm o @
Presa i clau de tall de - Punt de connexi6 del circuit de :::; ) L L Tub de polietilé PE 100, PN=10 atm,
B 'escomesa Canonada d'aigua freda @ retorn d'A.C.S. Consum amb hidromesclador | Abocador (Vr) 20 mm avabo (Lvb) 16 mm segons UNE-EN 12201-2
— . o - . Dutxa amb ruixador ALIMENTACIO
@ Preinstalacié de contador Canonada d'aigua calenta Q Diposit —+<—) Consum d'aigua freda hidromesclador antivandalic (Hroc) 16 mm | Dutxa (Du) 16 mm Tub de polipropilé copolimer random
o y o Consum amb hidromesclador ; ; ; ; " (PP-R), PN=10 atm, segons UNE-EN ISO
Rentadora industrial (Li 25 mm | Materials utilitzats per a les canonades
[:8::]9 Grup de presié Canonada d'aigua calenta Ib (Dutxa, Banyera) (Li) p 1587422
»< Clau d'abonat / Canonada ascendent Diametres utilitzats en la instal-laci¢ interiorf Aigliera doméstica (Fr) 16 mm INSTAL-LACIO INTERIOR
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— . o - . Dutxa amb ruixador ALIMENTACIO
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Produccié d'A.C.S. Tub de polietile reticulat (PE-X), série 5,
»< Clau de tall / Canonada descendent Retorn d'aigua calenta 63 mm Aigliera industrial (Fnd) 20 mm |PN=6 atm, segons UNE-EN ISO 15875-2
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- : o Aixet; t ESCOMESA GENERAL (1
Conexio externa Canonades i claus Presas Equips electronic (Helec) 16 mm Ixeta en garaige 16 mm - (1)
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Produccic d'A.C.S Tub de polietile reticulat (PE-X), série 5,
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J ‘ LLEGENDA PRODUCCIO D'ENERGIA

CANONADES D'AIGUA CLIMATITZACIO IMPULSIO/RETORN
(DIAMETRES SEGONS ESQUEMA DE PRINCIPI)

CANONADA AF
CANONADA ACS
CANONADA RACS

VALVULA DE TALL
VALVULA DE TALL NORMALMENT TANCADA
VALVULA BARREJADORA

VALVULA ANTIRRETORN

FILTRE

ESQUEMA DE PRINCIPI PRODUCCIO ENERGIA EQUIPAMENT

PURGADOR

8O 7 =% % | | |

MANOMETRE

TERMOMETRE

GRUP DE BOMBEIG AMB BOMBA GRUNDFOS PML 32-145
SONDA INMERSIO DE TEMPERATURA

VALVULA DE SEGURETAT
PURGA |

7 VALVULA DE TRES VIES
PPR 40x3,6 @ | “ %

DIPOSIT D'EXPANSIO DE MEMBRANA. VOLUM SEGONS

ESQUEMA
HK1

PPR 40x3,6 BOMBA RECIRCULADORA D'AIGUA

DESGUAS CONNECTAT A BAIXANT MITJANGANT EMBUT

@Vﬁ@@ %w@

BUIDAT SENTIT FLUID
“ ‘ FLUXOMETRE
PPR 50x4,5
e ACS
PURGA
PPR 40x3.6 @ w X ‘ TABLA ESPESORES AISLAMIENTOS TUBERIAS S/RITE
— > < NC
ESPESORES MINIMOS DE AISLAMIENTO (mm) DE TUBERIAS Y
HK1 @D ) DISCURREN POR £ INTERIOR DE EOIFIGIOS (TABLA 124215
(TABLA 1.2.4.2.1).
PPR 40x3,6 PPR 50x4,5
D><— PPR 32x3,6 DIAMETRO TEMPERATURA MINIMA DEL FLUIDO
- EXTERIOR (mm) 40....60° >60....100° >100....180°
@ D<35 25 25 30
BUIDAT 35<D<60 30 30 40
60<D<90 30 30 40
PURGA 90<Ds140 30 40 50
140<D 35 40 50
PURGA ESPESORES MINIMOS DE AISLAMIENTO (mm) DE TUBERIAS Y
‘ ‘ ACCERSORIOS QUE TRANSPORTAN FLUIDOS CALIENTES QUE
PPR 40x3,6 DISCURREN POR EL EXTERIOR DE EDIFICIOS (TABLA 1.2.4.2.2):
>
>
DIAMETRO TEMPERATURA MINIMA DEL FLUIDO
X EXTERIOR (mm) 40...60° >60....100° >100....180°
PPR 40x3,6 A D<35 35 35 40
35<D<60 40 40 50
60<D<90 40 40 50
BUIDAT - 90<Ds140 40 50 60
U 140<D 45 50 60
PPR 50x4,5 ESPESORES MINIMOS DE AISLAMIENTO (mm) DE TUBERIAS Y
ACCERSORIOS QUE TRANSPORTAN FLUIDOS FRIOS QUE DISCURREN
POR EL INTERIOR DE EDIFICIOS (TABLA 1.2.4.2.3):
FILTRE DIAMETRO TEMPERATURA MINIMA DEL FLUIDO
CLARIFICADOR CILLIT NC EXTERIOR (mm) 10..0° >0..10° 100
<t D<35 30 25 20
250 AFD 35<D<60 40 30 20
M CONNEXIO A XARXA DE DISTRIBUCIO D'AIGUA FREDA 60<D<90 40 30 30
AF | o Emnanb auaN D > N > 20<D=120 50 m )
140<D 50 40 30
CONNECTAR AMB XARXP DE FILTRE AUTONETEJABLE
SANEJAMENT MES PROPER MARCA CILLIT MODEL ESPESORES MINIMOS DE AISLAMIENTO (mm) DE TUBERIAS Y
ACCERSORIOS QUE TRANSPORTAN FLUIDOS FRIOS QUE DISCURREN
MULTIPUR AP 5001.34 POR EL EXTERIOR DE EDIFICIOS (TABLA 1.2.4.2.4):
X DIAMETRO TEMPERATURA MINIMA DEL FLUIDO
DIPOSIT DE SALS EXTERIOR (mm) -10...0° >0..10° >10°
D<35 50 45 40
DESCALCIFICADOR 35<D<60 60 50 40
60<D<90 60 50 50
90<Ds140 70 60 50
140<D 70 60 50
ESPESORES MINIMOS DE AISLAMIENTO (mm) DE CIRCUITOS
FRIGORIFICOS PARA CLIMATIZACION EN FUNCION DEL RECORRIDO
DE LAS TUBERIAS (TABLA 1.2.4.2.5),
DIAMETRO TEMPERATURA MINIMA DEL FLUIDO
EXTERIOR (mm) | |NTERIOR EDIFICIOS (mm) | EXTERIOR EDIFICIOS (mm)
D<13 10 15
13<D<26 15 20
26<D<35 20 25
35<D<90 30 40
90<D 40 50
ESPESORES MINIMOS DE AISLAMIENTO (mm) DE CONDUCTOS:
EN INTERIORES (mm) EN EXTERIORES (mm)
AIRE CALIENTE 30 50
AIRE FRIO 30 50
Titol del projecte: Promotor: Equip: Ubicacié de la parcel-la: . L "
ftol del proj o aulp P Fase: Projecte Basic i Executiu
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Sergi Gimeno 2t Codi del projecte Namero de planol
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SIMBOLOGIA GAS
‘) Connexié de servei a xarxa
general
E Conjunt de regulacié
Clau dedifici
[)) X Clau d'abonat
______ Conduccit encastada,
enterrada o enbeinada
4Pl Plancha -«SE Secadora
- reid.peq Freidora pequefa
Titol del projecte: Promotor: Equip:

EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Arquitectura: Francesc Coit Bonet.

Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte

Ubicacié de la parcel-la:

SIN

Fase: Projecte Basic i Executiu

Data: JULIOL 2022

Escala:

Grup de planols: GAS

Planol: Planta Baixa
AJ2022142 GO1
Codi del projecte Nimero de planol
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o SIMBOLOGIA INSTALACIO
INCENDIS
Registres
/% Extintor (=] Senyalitzacié (Mitjans d'evacuacio) Grup de pressié
. ai ) Central de deteccié automatica
ff} Extintor portatil de pols ABC Sortides de planta d'incendis
) e L - N Col-lector: tub d'acer negre segon
A Extintor d'anhidrid carbonic (CO2) i\) Detector optic de fums T UNE 19052 9 9
. ) ) . Ramal: tub d'acer negre segons
maé\ atric |
/B8 Alarma exterior Detector termovelocimétric UNE 19052
. ) . Lluminaria d'emergéncia o I
07\ Alarma interior (fluorescent) - 80 9 -0~ Pilot indicador d'alarma
Lluminaria d'emergéncia . . .
[e] Pulsador de alarma (fluorescent) - 2009 Panell de visualitzacio
Titol del projecte: Promotor: Equip: Ubicacio de la parcel-la: Fase: Projecte Basic i Executiu
LA PAERIA Arquitectura: Francesc Coit Bonet. N
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructura: Masala Consultors Data: JULIOL 2022
Miquel Angel Sala - Arquitecte
Ajuntament de Lleida Escala:
CIF: P2515100B
Plaga de Ilgagae:rge, $o|n2128:)e7 | LLeida Grup de planols: INCENDIS
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300 Planol: Planta Baixa
P d : [ e o BT LY
EVSSOe"rZi éiﬁ‘zn"(:ae il Ll 5 (?uilzdg\zpzv;:clze Numelrg:planul
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SIMBOLOGIA INSTALACIO
INCENDIS
Registres
@ Extintor (=] Senyalitzacié (Mitjans d'evacuacio) Grup de pressio
Exti Al s ABC . Central de deteccio automatica
{i} xtintor portatil de pols Sortides de planta d'incendis
. B . L Col-lector: tub d'acer negre segons
iii Extintor d'anhidrid carbonic (CO2) Detector optic de fums UNE 19052
19 Alarma exterior D locimetric | Ramal: tub d'acer negre segons
[HO\ etector termovelocimétric UNE 19052
= . . Lluminaria d'emergéncia : S
iS] -0~ Pilot indicador d'alarma
Alarma interior 86 (fluorescent) - 80 O
____ Lluminaria d'emergéncia . . L
E] Pulsador de alarma (260) (fluorescent) - 200 Panell de visualitzacid
Titol del projecte: Promotor: Equip: Ubicacié de la parcel-fa: Fase: Projecte Basic i Executiu
LBk Arquitectura: Francesc Coit Bonet. = 25N
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI \‘--\
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructura: Masala Consultors " Data: JULIOL 2022
Miquel Angel Sala - Arquitecte
Ajuntament de Lleida Escala:
CIF: P2515100B
Dades de contacte: : Grup de planols: INCENDIS
Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300 Planol: Planta 1
P d : 22 e
102

Namero de planol
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SIMBOLOGIA INSTALACIO
INCENDIS
Registres
@ Extintor (=] Senyalitzacié (Mitjans d'evacuacio) Grup de pressio
. . . Central de deteccio automatica
A Extintor portatil de pols ABC Sortides de planta d'incendis
. . i - Col-lector: tub d'acer negre segons
A Extintor d'anhidrid carbonic (CO2) Detector optic de fums T UNE 19052 9 9
[\ Alarma exterior Detector termovelocimétric |~ Ramal: tub d'acer negre segons
UNE 19052
/BN Alarma interior (80" I(Aﬂ?:g:;:ﬂ?ﬁnggrgenma - Pilot indicador d'alarma
____ Lluminaria d'emergéencia . . L
[¢] Pulsador de alarma (200) (fluorescent) - 2009 Panell de visualitzacio
Titol del projecte: Promotor: Equip: Ubicaci6 de la parcel-la: . S "
Fase: Projecte B Execut
LBk Arquitectura: Francesc Coit Bonet. = SN e rojecte Basic 1 Execullu
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI \‘--\
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructura: Masala Consultors : Data: JULIOL 2022
Miquel Angel Sala - Arquitecte
Ajuntament de Lleida Escala:
CIF: P2515100B
Dades de contacte: : Grup de planols: INCENDIS
Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300
Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Planol:

Planta 2

AJ2022142
Codi del projecte
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Namero de planol
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SIMBOLOGIA INSTALACIO
INCENDIS
Registres
@ Extintor (=] Senyalitzacié (Mitjans d'evacuacio) Grup de pressio
Extint Hatil d Is ABC . Central de deteccio automatica
f E xtintor portatil de pols Sortides de planta d'incendis
. s . L Col-lector: tub d'acer negre segons
fii Extintor d'anhidrid carbonic (CO2) Detector optic de fums UNE 19052
10, Alarma exterior Detector t ocimatric | —— Ramal: tub d'acer negre segons
etector termovelocimetric UNE 19052
~_ Lluminaria d'emergéncia . S
i i i (80 ‘0~ Pilot indicador d'alarma
Alarma interior (86~ (fluorescent) - 80 RS
____ Lluminaria d'emergéncia . . L
[¢] Pulsador de alarma (260) (fluorescent) - 200 Panell de visualitzacio
Titol del projecte: Promotor: — EqUi?: . Ubicacié de la parcella: Fase: Projecte Basic | Executiu
‘ Arquitectura: Francesc Coit Bonet. R 25N
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI E
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructura: Masala Consultors Data: JULIOL 2022
Miquel Angel Sala - Arquitecte
Ajuntament de Lleida Escala:
CIF: P2515100B
Dades de contacte: Grup de planols: INCENDIS
Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300 Planol: Planta Coberta
Persona de contacte: KoleXe . _m. 3 N 104
Sergi Gimeno - KR et Namero de pianol
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SIMBOLOGIA PARALLAMPS

Pericé per a presa de terra

Connexié amb la presa de
terra general

Conjunt receptor (antena)

Parallamps amb dispositiu
d'encebament (PDC)

i |-+ P[E

Element metal-lic

Titol del projecte:

PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI

EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

Promotor:

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1| 25007 | LLeida
https:/www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Equip:
Arquitectura: Francesc Coit Bonet.

Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte

Ubicacié de la parcel-la:

Fase: Projecte Basic i Executiu

Data: JULIOL 2022

Escala:

Grup de planols: LLAMP

Planol: Planta Baixa
AJ2022142 LLO1

Codi del projecte Numero de planol
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SIMBOLOGIA PARALLAMPS

Perico per a presa de terra

F

Connexié amb la presa de
terra general

Conjunt receptor (antena)

+
D

Parallamps amb dispositiu
d'encebament (PDC)

Element metal-lic

Titol del projecte:

PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

Promotor:
LA PAERIA

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Equip:

Arquitectura: Francesc Coit Bonet.

Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte

Ubicaci6 de la parcel-la:

««SIN

Fase: Projecte Basic i Executiu
Data: JULIOL 2022
Escala:

Grup de planols: LLAMP
Planol: Planta Coberta

AJ2022142
Codi del projecte

LLO2

Namero de planol
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SIMBOLOGIA INSTAL-LACIO SANEJAMENT
c des i i ext . Diamet ita o B XARXA PETITA EVACUACIO
anonades i conexid externa Equips iametres xarxa petita d'evacuacio Bonera sifonica (Ssif) 50 mm  |Tub de PVC, série B, segons UNE-EN 1329-1
. X — ; . ESCOMESA GENERAL
——— Col'lector mestre d'agiies pluvials ::; Consum amb hidromesclador Lavabo (Lvb) 40 mm | Rentadora (Lvr) 50 mm | Tub de PVC llis, série SN-4, rigidesa
Col-lector mestre d'agiies c d'ai fred R . anular nominal 4 kN/m2, segons UNE-EN
residuals ' onsum dalgua freca Vater amb cisterna (Sd) 110 MM | Bonera a coberta (Scub) 50 mm |1401-1
Connexié amb la xarxa general Consum amb hidromesclador |5 .- by Emb | (Simb COL-LECTOR ENTERRAT
O de saneiament Ty (Dutxa, Banyera) (Bu) 50 mm | Embornal (Simb) 50 mm | Tub de PVC liis, série SN-2, rigidesa
"o | Arqueta sifonica . ) Aigtiera de cuina (Fr) 50 mm | Materials utilitzats per a les canonades anular nominal 2 kN/m2, segons UNE-EN
Vater amb cisterna 1401-1
. BAIXANT RESIDUAL AMB VENTIALCIO
i ico Rentavaixella (Lvv 50 mm N BAIXANT PLUVIALS
O Pou de registre D Perico e (Lw) PRIMARIA Tub de PVC, série B, segons UNE-EN
Bonera @ Terminal d'aireig Abocador (Vr) 110 mm ;I—;;Q(f PVC, série B, segons UNE-EN 1329-1
Titol del projecte: Promotor: Equip: Ubicaci6 de la parcel-la: . S "
: Projecte B Execut
LBk Arquitectura: Francesc Coit Bonet. 5 Fase rojecte Basie 1 Execuliu
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructura: Masala Consultors Data: JULIOL 2022
Miquel Angel Sala - Arquitecte
Ajuntament de Lleida Escala:
CIF: P2515100B
ades de contacte: Grup de planols: SANEJAMENT
Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300 Planol: Planta Baixa
Persona de contacte:
Sergi Gimeno

AJ2022142
Codi del projecte

S01

Namero de planol
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SIMBOLOGIA INSTAL-LACIO SANEJAMENT
c . - ) . T . XARXA PETITA EVACUACIO
anonades i conexié externa Equips Diametres xarxa petita d'evacuacio Bonera sifonica (Ssif) 50 mm  [Tub de PVC, série B, segons UNE-EN 1329-1
- X A : ’ ESCOMESA GENERAL
Col-lector mestre d'agiies pluvials| :: p Consum amb hidromesclador Lavabo (Lvb) 40 mm |Rentadora (Lvr) 50 mm | Tub de PVC llis, série SN-4, rigidesa
Col-lector mestre d'agiies . R . anular nominal 4 kN/m2, segons UNE-EN
residuals p Consum diaigua freda Vater amb cisterna (Sd) 110 MM | Bonera a coberta (Scub) 50 mm |1401-1
Connexié amb la xarxa general Consum amb hidromesclador |5 .- o £ L(Si COL-LECTOR ENTERRAT
O de saneiament Ty (Dutxa, Banyera) utxa (Du) 50 mm | Embornal (Simb) 50 mm | Tub de PVC llis, série SN-2, rigidesa
Arqueta sifonica Vater amb cisterna Aiguera de cuina (Fr) 50 mm | Materials utilitzats per a les canonades 1328;32 nominal 2 kN/m2, segons UNE-EN
i -
) BAIXANT RESIDUAL AMB VENTIALCIO
i ico Rentavaixella (Lvv 50 mm N BAIXANT PLUVIALS
O Pou de registre D Perico e (Lw) PRIMARIA Tub de PVC, série B, segons UNE-EN
Bonera @ Terminal d'aireig Abocador (Vi) 110 mm ;I':t;;gd;a PVC, série B, segons UNE-EN 1329-1
Titol del projecte: Promotor: Equip: Ubicaci6 de la parcel-la: . . S "
Lek bkl Arquitectura: Francesc Coit Bonet. T Feee: Projecte Basic | Executiu
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructura: Masala Consultors Data: JULIOL 2022
Miquel Angel Sala - Arquitecte
Ajuntament de Lleida Escala:

CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Grup de planols: SANEJAMENT
Planol: Planta 1
AJ2022142 S02

Codi del projecte Namero de planol
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SIMBOLOGIA INSTAL-LACIO SANEJAMENT
) ” ) . o - XARXA PETITA EVACUACIO
Canonades i conexio externa Equips Diametres xarxa petita d'evacuacio Bonera sifonica (Ssif) 50 mm  [Tub de PVC, série B, segons UNE-EN 1329-1
. — : . ESCOMESA GENERAL
Col-lector mestre d'agiies pluvials| 73 p Consum amb hidromesclador Lavabo (Lvb) 40 mm | Rentadora (Lvr) 50 mm | Tub de PVC llis, série SN-4, rigidesa
Col-lector mestre d'aglies ' . ) anular nominal 4 kN/m2, segons UNE-EN
residuals Consum d'aigua freda Vater amb cisterna (Sd) 110 mm | Bonera a coberta (Scub) 50 mm |1401-1
Connexié amb la xarxa general :; Consum amb hidromesclador | D } COL-LECTOR ENTERRAT
O de sanejament £ (Dutxa, Banyera) utxa (Du) 50 mm |Embornal (Simb) 50 mm | Tub de PVC llis, série SN-2, rigidesa
Arqueta sifonica . ' Aiglera de cuina (Fr) 50 mm | Materials utilitzats per a les canonades anular nominal 2 kN/m2, segons UNE-EN
Vater amb cisterna 1401-1
. BAIXANT RESIDUAL AMB VENTIALCIO
. - Rent lla (L 50 mm \ BAIXANT PLUVIALS
(") Pou de registre || Perics ~ entavaixella (L) PRIMARIA Tub de PVC, série B, segons UNE-EN
Bonera @ Terminal d'aireig Abocador (Vr) 110 mm ;I':;szgd;a PVC, série B, segons UNE-EN 1329-1
Titol del projecte: Promotor: T Equip: Ubicacio de la parcel-la: Fase: Projecte Basic i Executiu
A PAERLS Arquitectura: Francesc Coit Bonet. R
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructura: Masala Consulfors Data: JULIOL 2022
Miquel Angel Sala - Arquitecte
Ajuntament de Lleida Escala:

CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Grup de planols: SANEJAMENT
Planol: Planta 2
AJ2022142 S03

Codi del projecte Nimero de planol




SIMBOLOGIA INSTAL-LACIO SANEJAMENT

c des i i ext . R ] ; ., XARXA PETITA EVACUACIO
anonades i conexid externa Equips Diametres xarxa petita d'evacuacid | gonera sifonica (Ssif) 50 mm_|Tub de PVC, série B, segons UNE-EN 1329-1
I . A . . ESCOMESA GENERAL
——— Col-lector mestre dagiles pluvials| 337 Consum amb hidromesclador || a0 (1 o) 40 mm | Rentadora (Lvr) 50 mm | Tub de PVC liis, série SN-4, rigidesa
Col-lector mestre d'agiies . . . anular nominal 4 kN/m2, segons UNE-EN
residuals >  Consum daigua freda Vater amb cisterna (Sd) 110 MM | Bonera a coberta (Scub) 50 mm | 1401-1
Connexié amb la xarxa general Consum amb hidromesclador Dutxa (D . COL-LECTOR ENTERRAT
L de sanejament y (Dutxa, Banyera) utxa (Du) 50 mm | Embornal (Simb) 50 mm | Tub de PVC llis, série SN-2, rigidesa
Arqueta sifonica ) ) Aiguera de cuina (Fr) 50 mm | Materials utilitzats per a les canonades anular nominal 2 kN/m2, segons UNE-EN
vateramb cistera BAIXANT RESIDUAL AMB VENTIALCIO 14011
. . Rentavaixella (L 50 mm \ BAIXANT PLUVIALS
() Poude registre | |Perics = entavaixelia (Lvv) PRIMARIA Tub de PVC, série B, segons UNE-EN
Bonera @ Terminal d'aireig Abocador (Vi) 110 mm ;r:l;ggd? PVC, série B, segons UNE-EN 1329-1
Titol del jecte: P tor: Equip: Ubicacié de | I-la: . .
nee o L kit A(:qu’:tactura: Francesc Coit Bonet. B Fase: PFOJECte Basic | Executiu
PROJECTE BASIC | EXECUTIU DEDIFICI
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Eetrsture: Mosela Gonsullors Data: JULIOL 2022
Miquel Angel Sala - Arquitecte
Escala:

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1| 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Grup de planols: SANEJAMENT
Planol: Planta Sobrecoberta
AJ2022142 S04.1

Codi del projecte. Namero de planol
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SIMBOLOGIA INSTAL-LACIO SANEJAMENT
c des i i6 ext . Diamet ita d y XARXA PETITA EVACUACIO
anonades i conexio externa Equips iametres xarxa petita d'evacuacio Bonera sifonica (Ssif) 50 mm |Tub de PVC, serie B, segons UNE-EN 1329-1
I . — ; . ESCOMESA GENERAL
Col-lector mestre d'aglies pluvials| ::; Consum amb hidromesclador Lavabo (Lvb) 40 mm | Rentadora (Lvr) 50 mm | Tub de PVC liis, série SN-4, rigidesa
Col-lector mestre d'agiies . R . anular nominal 4 kN/m2, segons UNE-EN
residuals p Consum diaigua freda Vater amb cisterna (Sd) 110 MM | Bonera a coberta (Scub) 50 mm |1401-1
Connexié amb la xarxa general :; Consum amb hidromesclador |5 .- by £ L(Si COL-LECTOR ENTERRAT
O de sanejament < (Dutxa, Banyera) (Bu) 50 mm mbornal (Simb) 50 mm | Tub de PVC llis, série SN-2, rigidesa
Arqueta sifonica . ) Aigtiera de cuina (Fr) 50 mm | Materials utilitzats per a les canonades anular nominal 2 kN/m2, segons UNE-EN
Vater amb cisterna 1401-1
. BAIXANT RESIDUAL AMB VENTIALCIO
i ico Rentavaixella (Lvv 50 mm N BAIXANT PLUVIALS
O Pou de registre D Perico e (Lw) PRIMARIA Tub de PVC, série B, segons UNE-EN
Bonera @ Terminal daireig Abocador (Vi) 110 mm ;I':t;;gd;a PVC, série B, segons UNE-EN 1329-1
Titol del projecte: Promotor: Equip: Ubicacié de la parcella: F . Projecte Basic i E ti
) LA PAERIA Arquitectura: Francesc Coit Bonet. < f{ . o ase: rojecte basic | Executiu
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI r/
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructura: Masala Consultors Data: JULIOL 2022
Miquel Angel Sala - Arquitecte
Escala:

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Grup de planols:

SANEJAMENT

Planta Coberta

Planol:

AJ2022142 S04

Codi del projecte Namero de planol
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SIMBOLOGIA INSTALACIO VENTILACIO
[SECCIO 1 [SECCIO 2
Conductes Obertures
; ——— Conducte d' extraccié ventilacio Da
————————— SO RIR1
— o= L ~ interior =
777777777 Conducte d'impulsio ventilacio
interior
— Conducte d' extraccio clima
————————— b ~RI1| |-RI2 | -RI3 | [-Ri4
— interior D D D— D
——— Conducte d'impulsié clima DfPEz D%PH
— interior ) )
——— Conducte d' extraccié ventilacié D D D D D
. — ~RR2| k- - -
1 1 T directa RR1 R RR3 RR4 RR5
Conducte d'impulsié ventilacié | BE|
directa
Titol del projecte: Promotor: Equip: Ubicacio de la parcella: Fase: Projecte Basic i Executi
LA PAERIA Arquitectura: Francesc Coit Bonet.
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructura: Masala Consultors Data: JULIOL 2022
Miquel Angel Sala - Arquitecte
Ajuntament de Lleida Escala:
CIF: P2515100B
A Grup de planols:
Plaga de gagae:ri? 107 ??8?7 | LLeida up de pianois VENTILACIO-CLIMA
https:/www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T:973 700 300 Planol: Planta Baixa
Per;oenra‘de' contacte: AJ2022142 V01.1
gi Gimeno Codi del projecte Numero de planol
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SIMBOLOGIA INSTALACIO VENTILACIO
Conductes Obertures

Conducte d' extraccio ventilacio Dﬂ RIRT
interior -
Conducte d'impulsié ventilacié
interior

——— Conducte d' extraccio clima

- - ~RHM | [RI2 | =RI3 | |-RI4
interior D D D D

- Conducte d'impulsié clima
interior
Conducte d' extraccio ventilacio

. - RR1 D*RRZDR RR3 D& RR4 De RR5
directa
Conducte d'impulsié ventilacié | BEI
directa O
Titol del projecte: Promotor: Equip: Ubicaci6 de la parcel-la: . S "
Fase: Projecte Basic i Executiu
Lek bkl Arquitectura: Francesc Coit Bonet. 4 !
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI \'n N
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructura: Masala Consultors Data: JULIOL 2022
Miquel Angel Sala - Arquitecte
Ajuntament de Lleida Escala:

CIF: P2515100B

Dades de contacte:
Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat

Grupdeplanols:  VENTILACIO-RETORN

paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Planol: Planta Baixa

Persona de contacte: KoirNe = T -;A V01.2
Sergi Gimeno 5 Kt L AJ2022142

Fes = Codi del projecte Namero de planol
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SIMBOLOGIA INSTALACIO VENTILACIO

Conductes

Obertures

Conducte d' extraccié ventilacio
interior

Dﬂ RIR1

Conducte d'impulsié ventilacid
interior

Conducte d' extraccio clima
interior

Dﬂ RI1 Dﬂ RI2 Dﬂ RI3 Dﬂ RI4

Conducte d'impulsié clima
interior

Conducte d' extraccio ventilacio
directa

~ RR1 D*RRZD% RR3 DP RR4 DP RR5

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1| 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Conducte d'impulsié ventilacié | BEI
directa O
Titol del projecte: Promotor: Equip: Ubicacio de la parcel-la: . A .
Fase: Projecte Basic i Executiu
LBk Arquitectura: Francesc Coit Bonet. !
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructura: Masala Consultors Data: JULIOL 2022
Miquel Angel Sala - Arquitecte
Ajuntament de Lleida Escala:
CIF: P2515100B

VENTILACIO- EXTRACCIO
E IMPULSIO DIRECTA

Grup de planols:

Planol: Planta Baixa

AJ2022142 V01.3

Codi del projecte. Namero de planol
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ITEM MARCA MODEL FRIGO. MAX. CALOR.MAX. POT. ABS. Qimp. DP  DIM. INTERIORS REFERENCIA TIPOLOGIA CABAL MARCA MODEL DIMENSIONS | MUNTATGE ACCESSORIS CONNEXIG SIMBOLOGIA INSTALACIO VENTILACIO
w w w m3/h Pa mm (amp x prof x alt) RIR1 REIXA IMPULSIO | RETORN 1140 MADEL AMT-AN+SP 900X150 900X150 ENVA MARC MUNTATGE | REGULADOR DE CABAL | CONDUCTE
UIl DAIKIN EXSQ25A 2.700 3.200 78 540 550%800x245 RIL/RI3 REIXA LINEAL IMPULSIO 270315 MADEL LMT-DD-15+5P 1000X150 1000X150 ENVA MARC MUNTATGE | REGULADOR DE CABAL | CONDUCTE Obert
U2 DAIKIN FXSQ32A 3500 200 78 570 S50x800x245 RI2/RA2 REIXA LINEAL IMPULSIO 110 MADEL LMT-DD-15+45P 250X100 250X100 SOSTRE MARC MUNTATGE | REGULADOR DE CABAL | CONDUCTE Conductes erures
: RR1/RE2/RI4 REIXA LINEAL APORTACIO 540-630 MADEL LMT-DD-15+5P 1200X150 1200X150 ENVA MARC MUNTATGE | REGULADOR DE CABAL | CONDUCTE Conducte d' extraccio ventilacio| [~
UI3 DAIKIN FXSQ63A 6.900 8.000 230 1.260 1000x800x 245 RR2 REIXA LINEAL RETORN 110 MADEL LMT-DD-15+5P 250X100 250X100 SOSTRE MARC MUNTATGE | REGULADOR DECABAL | CONDUCTE| | | ———~ interior D& RIR1
Ul4 DAIKIN FXSQ140A 15.700 18.000 350 2.340 1550x800%245 RAL REIXA D'APORTACIO EXTERIOR 1300 MADEL DMT-X + MLL (P) 1000X300 | 1000X300 FACANA MALLA ELECTROGALVANITZADA L (— Conducte dimpulsio ventilacio
UI5 DAIKIN ETXM3SN 3.500 4.000 50 B 810527 2x294 BE1 BOCA EXTRACCIO 20 MADEL BWC-C@ 125 @125 SOSTRE i FLEXIBLE interior
CR1 COMPORTA REGUL. CABAL CONSTANT a5 MADEL SKP @ 125 @125 CONDUCTE s Conducte d ext 5 G
CR2 COMPORTA REGUL. CABAL CONSTANT | 180-230 MADEL SKP @ 200 @ 200 CONDUCTE - we | === onducte d' extraccio clima Dﬂ RI1 Dﬂmz D-Fus Dﬂ RI4
UE1l DAIKIN REYQ12U 33.500 37.500 930x765x1685 CR3 COMPORTA REGLIL. CABAL CONSTANT 630 MADEL SKP @ 250 @ 250 CONDUCTE i = interior i —
UE2 DAIKIN REYQ18U 50.400 56.400 1240%765x1685 RI5/RE3 REIXA IMPULSIO 390 MADEL CMC+SD (T) 400X125 400X125 | CONDUCTE REGULADOR DE CABAL conpucte| | | = Conducte d'impulsio clima D*PEZ D7 RE1
RER1 REIXA EXTRACCIO/RETORN 2340+1296 | MADEL | DMT(AR}+CM (0) 2000X300 | 2000X300 ENVA MARC DE MUNTATGE CONDUCTE interior ) )
RR3 REIXA LINEAL RETORN 180 MADEL LMT- 1000X150 1000X150 ENVA MARC MUNTATGE CONDUCTE Conducte d' extraccio ventilacio
RC1 TECNA RCE-23000-SW-EC F7+F9 1300 220 1200X1260X525 RR4 REIXA LINEAL RETORN 360 MADEL LMT- 600X150 G00X150 | SOSTRE MARC MUNTATGE CONDUCTE directa D“ RR1 D*RRZD“ RR3 D“ RR4 D“ RR5
RC2 TECNA RCE-1200Q-SW-EC F7+F9 720 220 100X1060X380 RER5/RRS REIXA LINEAL EXTRACCI‘O- RETORN 385 MADEL LMT- 500X150 500X150 ENVA MARC MUNTATGE CONDUCTE Conducte d'impulsio ventilacid | BEI
RC3 TECNA RCE-16000-SW-EC F74F9 1180 200 1200X1260X525 RE1 REIXA EXTRACCIO G.E = MADEL DMT-X + MLL (P) 600X600 500X600 FACANA MALLA ELECTROGALVANITZADA FACANA directa Oy
Titol del projecte: Promotor: Equip:
LA PAERIA

PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

Ajuntament de Lleida

CIF: P2515100B

Dades de contacte:
Plaga de la Paeria, 1| 25007 | LLeida
https:/www.paeria.cat
paeria@paeria.cat

T: 973 700 300

Persona de contacte:

Sergi Gimeno

Arquitectura: Francesc Coit Bonet.

Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte

Ubicacié de la parcel-la:

Fase: Projecte Basic i Executiu
Data: JULIOL 2022
Escala:

Grup de planols: VENTILACIO

Planol: Planta Baixa
AJ2022142 Vo1

Codi del projecte Namero de planol
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HABITACIO AMB COMPARTIMENTACIO HABITACIO SENSE COMPARTIMENTACIO  HABITACIO AMB BANY ADAPTAT CUINA SIMBOLOGIA INSTALACIO VENTILACIO
° 0
i =2 Conductes Obertures
g z Conducte d' extraccié ventilacio Dﬂ RIRT
| S
i interior -~
3 - Conducte d'impulsié ventilacid
3 3 interior
2 b ; -
é - . 50 s LS BN —— .Conc_jucte d' extraccio clima D* RI1 Dﬂ Ri2 Dﬂ Ri3 Dﬂ Rid
g g 3 — interior
8 8 o ——— Conducte d'impulsié clima
| S
J - R — [ Fasexise——— g‘ter('fr o & xtraccid ventiacia
onducte d' extraccié ventilacio
;I; ;ﬁ; ; ”””””” R De RR1 D&RRZD% RR3 D& RR4 D& RR5
2 S 2 directa
§ @ ‘; Conducte d'impulsié ventilacié | BE|
°© ° S directa O
Titol del projecte: Promotor: — iqUi?: . . Ubicacié sie la parcel-la: Fase: Projecte Basic | Executiu
rquitectura: Francesc Coit Bonet. 25N
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI \'n N
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructura: Masala Consultors Data: JULIOL 2022
Miquel Angel Sala - Arquitecte
Ajuntament de Lleida Escala:
CIF: P2515100B
Dades di . G de planols: A
Plaga de la Pacria, 1129007 | LLeida up do plénols VENTILACIO
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300 Planol: Planta 1

Codi del projecte Namero de planol
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SIMBOLOGIA INSTALACIO VENTILACIO
Conductes Obertures
Conducte d' extraccié ventilacié D~ RIR1
interior [~
Conducte d'impulsié ventilacio
interior
——— Conducte d' extraccié clima
————————— o —RI1| |-RI2 RI3 | [-RI4
interior D D D D
——— Conducte d'impulsi6 clima
interior
Conducte d' extraccié ventilacié
f D~ RR1 DPRRZD& RR3 D& RR4 D& RR5
directa
Conducte d'impulsié ventilacié | BEI
directa O
Titol del projecte: Promotor: Equip: Ubicacio de la parcel-la: . PO .
Fase: Projecte Basic i Executiu
LA PAERIA Arquitectura: Francesc Coit Bonet. T !
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI N
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructura: Masala Consulfors Data: JULIOL 2022
Miquel Angel Sala - Arquitecte
Ajuntament de Lleida Escala:
CIF: P2515100B
Dades d tacte: Grup de planols: ®
Plaga de IaaPae:riae. ﬁnzggo% | LLeida wpaep VENTILACIO
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300 Planol: Planta 2
Persona de contacte: V03
Sergi Gimeno = éjingpzr;:c%e Namero de planol
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SIMBOLOGIA INSTALACIO VENTILACIO

Conductes Obertures

——— Conducte d' extraccio ventilacié Dﬂ RIRT

interior -
— Conducte d'impulsié ventilacid
””””” - interior
P— ﬁ?:r(ij;cte d' extraccio clima D* RI1 Dﬂ RI2 Dﬂ RI3 Dﬂ Ri4
——— Conducte d'impulsi6 clima D% RE2 DH REA
— interior
——— Conducte d' extraccio ventilacio
”””””” directa D& RR1 D&RRZD% RR3 D& RR4 D& RR5

Conducte d'impulsié ventilacié | BEI

directa O

PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI

EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU)

Promotor:
LA PAERIA

Ajuntament de Lleida
CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1| 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Equip:

Arquitectura: Francesc Coit Bonet.

Estructura: Masala Consultors
Miquel Angel Sala - Arquitecte

Ubicacio de la parcel-la:

Fase: Projecte Basic i Executiu

Data: JULIOL 2022

Escala:

Grup de planols: VENTILACIO

Planol: Planta Sobrecoberta
AJ2022142 V04.1

Codi del projecte. Namero de planol
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SIMBOLOGIA INSTALACIO VENTILACIO
Conductes Obertures

Conducte d' extraccié ventilacio Dﬂ RIRT
interior -
Conducte d'impulsié ventilacié
interior

——— Conducte d' extracci6 clima

————————— ~RI1| =RI2 RI3 | [~Ri4
interior D D D— D

——— Conducte d'impulsié clima
interior

——— Conducte d' extracci6 ventilacio

N DR RR1 D*RRZD& RR3 D& RR4 D& RR5
directa
Conducte d'impulsié ventilacié | BEI
directa
Titol del projecte: Promotor: Equip: Ubicacié de la parcel-la: . PO "
Fase: Projecte Basic i Executiu
Lek bkl Arquitectura: Francesc Coit Bonet. = !
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI A
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructura: Masala Consultors Data: JULIOL 2022
Miquel Angel Sala - Arquitecte
Ajuntament de Lleida Escala:

CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Grup de planols: VENT|LAC|O
Planol: Planta Coberta
AJ2022142 Vo4

Codi del projecte Namero de planol



Conduccions linia blava 1

Cablejat linia blava 1

Conduccions linia blava 2

Cablejat linia blava 2

Cablejat dels controladors
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Titol del j 3 P o Equip: i io | I-la: . U .
itol del projecte romotor: o quip: Ubicacié de la parcel-la Fase: Projecte Basic i Executiu
S Arquitectura: Francesc Coit Bonet. Sy 7 BN
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructura: Masale Consultors Data: JULIOL 2022
Miquel Angel Sala - Arquitecte
Ajuntament de Lleida Escala:

CIF: P2515100B

Dades de contacte:

Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300

Persona de contacte:
Sergi Gimeno

Grup de planols:

VENTILACIO

Planol:

Esquema de clima

Y AJ2022142
Codi del projecte

V05

Namero de planol



Conduccions linia verda 1 Cablejat linia verda 1 Conduccions linia verda 2 Cablejat linia verda 2
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Titol del projecte: Promotor: o quip Ubicaci6 de la parcel fa Fase: Projecte Basic i Executiu
g ‘ Arquitectura: Francesc Coit Bonet. SN
PROJECTE BASIC | EXECUTIU D'EDIFICI
EQUIPAMENT COMUNITARI PER A MULTIPLES USOS (ECMU) Estructura: Masala Consultors Data: JULIOL 2022
Miquel Angel Sala - Arquitecte
Ajuntament de Lleida Escala:
CIF: P2515100B
Dades de contacte: Grup de planols: ®
Plaga de la Paeria, 1 | 25007 | LLeida VENT|LAC|O
https://www.paeria.cat
paeria@paeria.cat
T: 973 700 300 ; .
Planol: Esquema de clima
Persona de contacte: Lo e ) \ ..p V06
A 5 L AJ2022142
Sergi Gimeno 2t “0 Codi del projecte Namero de planol
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